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I. 
Tenor 

hiermit erteile ich Ihnen gem. §§ 4,6 BImSchG in Verbindung mit § 1 Abs.1 und Nr. 
4.4.1 (G) des Anhang 1 der 4. BImSchV die  

Genehmigung 

zur wesentlichen Änderung der genehmigungsbedürftigen Anlage zur 

 Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeugnis-
sen in Mineralölraffinerien. 

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung durch Schnur und Siegel 
verbundenen Antragsunterlagen zu ändern und zu betreiben, soweit in den Nebenbe-
stimmungen nichts Anderes bestimmt ist. 

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung. 

Die Genehmigung umfasst:  

die Änderung des Ofens BA-160 hinsichtlich Sicherheitsabschaltung, Mess- und Über-
wachungssysteme sowie Pilot- und Heizgassysteme der Delayed-Coker-Anlage durch 
Errichtung und Betrieb 

 von Doppelabsperrung mit Zwischenentspannung sicheren Ort (Double Block 
and Bleed) im Heizgasweg, 

 von Doppelabsperrung mit Zwischenentspannung sicheren Ort (Double Block 
and Bleed) im Pilotgasweg, 

 von Drucküberwachung in Heizgas- und Pilotgaswegen, 

 neuer Handarmaturen in den Heizgas- und Pilotgasleitungen vor den Bren-
nern, 

 neuer Automatikarmaturen mit Endlagenschaltern in den Heiz- und Pilotgaslei-
tungen vor den Brennern, 

 von Anschlussstutzen für Spülstickstoff in der Heizgasversorgungsleitung, 

 neuer selbstansaugenden Pilotgasbrennern (mit integrierter Flammenüberwa-
chung der Pilotgasbrenner mit lonisationdetektor) am Ofen BA-160, 

 einer automatischen Flammenüberwachung an die bestehenden Heizgasbren-
ner (UV/IR-Detektoren), 

 von elektro-, mess- und regeltechnischen Einrichtungen zur Verarbeitung von 
Betriebsparametern (Überwachung von Drücken, Temperaturen und Durch-
flüssen), 

 von Stellungsmeldern in der vorhandenen Rauchgasklappe  

 eines neuen Ofen-Aus-Schalters, 

 von Druckregelventilen in der Heiz- und Pilotgaszufuhr, 

 eines neuen Messluftfilters (ZB-0161), 

 einer Messluftversorgung über den neuen Messluftfilter ZB-0161, 

 einer neuen sicherheitsgerichteten Steuerung, 

 von verbindenden Rohrleitungen 

und 

 den zukünftigen Einsatz von Erdgas aus dem Werknetz als Pilotgas 
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Standort der Anlage: 

Die Anlage darf auf dem Grundstück in 45896 Gelsenkirchen, Johannastr. 2-8 (Ge-
markung Horst, Flur 3, Flurstück 53,), geändert sowie betrieben werden.  

Der Genehmigung liegt der Bericht zum Ausgangszustand vom 31.07.2014 zu Grunde. 

Eingeschlossene Entscheidungen: 

Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung folgende anderen, die Anlage be-
treffenden, behördlichen Entscheidungen ein:  

 Anzeige gemäß § 40 Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen - AwSV 

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, 
die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

II. 
Anlagedaten 

Die Ruhr Oel GmbH betreibt am Standort Gelsenkirchen-Horst in dem Anlagenfeld 
Bau 0400, 401 und 423 die Delayed-Coker-Anlage.  

Die Coker-Anlage ist ausgelegt und genehmigt für eine maximale Einsatzmenge an 
Rückstand (z. B. Atmosphärischer Rückstand, Vakuumrückstand, FCC-Rückstand, 
Pyrolyserückstand und gefluxte Rückstände) von max. 1.700.000 t/a oder 200 t/h. 

Als Produkte werden eine Gasöl- und eine Mittelölfraktion sowie gasförmig Benzin, 
Flüssiggas und leichtere Kohlenwasserstoffe sowie Grünkoks erhalten. 

Der vom Antragsgegenstand betroffene Ofen BA-160 ist einer der beiden Aufkocher-
öfen für die Fraktionierkolonne DA-101. Der Ofen ist als zylindrischer vertikaler Ofen 
(Rundofen) ausgeführt. Im BA-160 wird der Einsatz (Rückstand) vorgewärmt. Die Vor-
wärmung des Rückstands durch den Ofen BA-160 hat zum Ziel, die Wärmelast am 
BA-101 ausreichend zu reduzieren, so dass möglichst konstante Wärmeleistungen er-
reicht werden. 

Am Ausgang des BA-160 wird das Produkt unter automatischer Druckkontrolle direkt 
in den Sumpf der Fraktionierkolonne geleitet. 

III. 
Nebenbestimmungen 

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen: 

III.1 Vorbehalt 

III.1.1 Der Vorheizerofen BA-160 der „Petrolkoks-Anlage, Bau 400,“ mit seiner 
neuen Sicherheitsabschaltung und PLT-Schutzeinrichtungen im Sinne der 
Richtlinie VDI/VDE 2180 Blatt „Sicherung von Anlagen der Verfahrenstechnik 
mit Mitteln der Prozessleittechnik (PLT-Schutzeinrichtungen) darf erst einen 
Monat nachdem der Überwachungsbehörde (zurzeit Bezirksregierung Müns-
ter - Dezernat 53) die Dokumentation „Systematische Gefahrenanalyse 
(HAZOP), ohne „Aktion“, in einfacher Ausfertigung vorliegt, in Betrieb genom-
men werden. 
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III.2 Allgemeine Festsetzungen 

III.2.1 Die Nebenbestimmungen bisher erteilter Genehmigungen gelten sinngemäß 
weiter, sofern sie nicht durch Fristablauf oder Verzicht erloschen bzw. durch 
aktuellere Vorgabe von Verordnungen und Gesetzen erledigt sind und soweit 
sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben. 

III.2.2 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Er-
teilung dieses Bescheides mit dem Betrieb der geänderten Anlage begonnen 
worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. Der Antrag muss der 
Genehmigungsbehörde vor Ablauf der Frist vorliegen. 

III.2.3 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschließlich der zugehörigen Antragsun-
terlagen sind bei der Betriebsleitung der Anlage oder seiner/seinem Beauf-
tragten jederzeit zur Einsichtnahme für die Aufsichtsbehörden bereitzuhalten. 

 Desgleichen sind auch die laufenden Prüfberichte der beauftragten Sachver-
ständigen/Gutachter zur Einsichtnahme bereitzuhalten. 

III.2.4 Die Inbetriebnahme der geänderten Anlage ist der der Überwachungsbehörde 
(zurzeit Bezirksregierung Münster – Dezernat 53) mindestens 14 Tage vorher 
schriftlich mitzuteilen. 

III.3 Festsetzungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz 

III.3.1 Baurecht 

III.3.1.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.3.2 Brandschutz 

III.3.2.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.4 Festsetzungen zum Immissionsschutz 

III.4.1 Immissionsschutz 

III.4.1.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.4.2 Anlagensicherheit 

III.4.2.1 Endständige Rohrleitungen, auch „Tote Enden“ genannt, sind bei der Instal-
lation von neuen Rohrleitungen in ein vorhandenes Rohrleitungsnetz weitge-
hend zu vermeiden. 

III.4.2.2 Die nach der abschließenden Realisierung des Vorhabens vorhandenen un-
genutzten Einbindepunkte sind spätestens bei dem nächsten prüfpflichtenab-
hängigen Anlagenstillstand zurückzubauen. 

III.4.2.3 Der Teilsicherheitsbericht für die „Petrolkoks-Anlage, Bau 400,“ ist bis drei 
Monate nach Inbetriebnahme der beantragten Maßnahmen fortzuschreiben 
und der Überwachungsbehörde (zurzeit Bezirksregierung Münster - Dezernat 
53) in einfacher Ausfertigung zu übersenden. 

III.4.2.4 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes sind in dem Kapitel 3.2.1 
„Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen“ die neuen EMR-Schutzschaltungen 
(Z-Schaltungen) des Aufkocherofen BA-160 darzustellen. 
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III.4.2.5 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes ist im Kapitel 3.2 „Schutz- 
und Sicherheitseinrichtungen“ der Aufkocherofen BA-160 unter der neu zu 
schaffenden Gliederung „Sicherheitsrelevante Anlagenteile mit besonderer 
Funktion“, im Sinne des KAS-1, Ziffer 2b), einzustufen und abzuhandeln. 

III.4.2.6 Bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes ist im Kapitel 1.2 „Verfah-
rensbeschreibung“ der Aufkocherofen BA-160 mit seiner neuen Sicherheits-
abschaltung und zugehörigen PLT-Schutzeinrichtungen ausführlicher darzu-
stellen. 

III.4.2.7 Der neue Stoff „Erdgas“, ist bei der Fortschreibung des Sicherheitsberichtes 
zu berücksichtigen. 

III.5 Festsetzungen zur Abfallwirtschaft  

III.5.1  Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.6 Festsetzungen zum Gewässerschutz 

III.6.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.7 Festsetzungen zum Bodenschutz 

III.7.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

III.8 Festsetzungen zum Arbeitsschutz 

III.8.1 Das vorhandene Explosionsschutzdokument ist im Hinblick auf die beantrag-
ten Änderungen anzupassen und fortzuschreiben. Das Explosionsschutzdo-
kument ist im Betrieb bereit zu halten und auf Verlangen vorzuzeigen. 

III.8.2 Die geänderten Anlagen bzw. Anlagenteile sind vor Inbetriebnahme nach 
Maßgabe des § 15 Abs. 1 BetrSichV in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 3 
„Explosionsgefährdungen“ Nr. 4.1 und Anhang 2 Abschnitt 4 „Druckanlagen“ 
Nr. 4 einer Prüfung zu unterziehen. Die Prüfbescheinigungen / -aufzeichnun-
gen sind der Überwachungsbehörde (zurzeit Bezirksregierung Münster) nach 
erfolgter Prüfung in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. 

III.9 Festsetzungen zum Naturschutz  

III.9.1 Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens besteht kein Regelungsbedarf. 

IV. 
Hinweise 

IV.1 Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entschei-
dungen, die nach § 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen 
sind.  

Entscheidungen aufgrund von wasserrechtlichen Vorschriften werden mit in 
die Genehmigung nach BImSchG eingeschlossen, soweit es sich nicht um 
Bewilligungen und Erlaubnisse nach den § 8 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) handelt. 

Bei Benutzung von Gewässern, insbesondere bei einer Entnahme von Was-
ser oder bei einer Einleitung von Abwässern, ist ein gesonderter Antrag auf 
Erlaubnis oder Bewilligung nach den Vorschriften des WHG bei der zuständi-
gen Behörde zu stellen. 
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IV.2 Gemäß § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Änderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedürftigen Anlage der 
Genehmigung, wenn durch die Änderung nachteilige Auswirkungen hervor-
gerufen werden können. 

Die Genehmigung ist insbesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer be-
hördlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, 
Befreiungen, usw.) wesentliche Änderungen der Lage, der Beschaffenheit o-
der des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch die Änderung 
nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden können. 

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorge-
rufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung 
der sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sicherge-
stellt ist.  

In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbedürftigen Anlage ge-
mäß § 15 BImSchG verpflichtet, der zuständigen Behörde die Änderung der 
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat bevor mit 
der Änderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen im 
Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 beizufügen, soweit diese für die Prüfung, ob das 
Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein können. 

Vorstehendes gilt entsprechend für eine Anlage, die nach § 67 Abs. 2 oder 
vor Inkrafttreten des BImSchG nach § 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung anzu-
zeigen war. 

IV.3 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlageteilen, die für sich 
selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG hervorru-
fen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Überwachungsbe-
hörde (zurzeit Bezirksregierung Münster – Dezernat 53) anzuzeigen. Die teil-
weise Stilllegung einer Anlage begründet keine Anzeigepflicht.  

Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen 
nach § 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbständig genehmigungsbedürfti-
ger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf solche Teile 
oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmigung lediglich 
aufgrund von § 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde. Der Anzeige sind 
Unterlagen beizufügen, aus denen die Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 
des BImSchG ersichtlich ist.  

IV.4 Gemäß der Ordnungsverfügung vom 15.12.2009, Az.: 500-9964646/0001.B 
sind alle Flansche, Pumpen, Absperrorgane und Verdichter in Kohlenwasser-
stoff führenden Systemen, auch für die nicht in Ziffer 5.2.6 der TA Luft ge-
nannten Stoffe, durch ein den Anforderungen der Abschnitte 5.2.6.1, 5.2.6.2, 
5.2.6.3 und 5.2.6.4 der TA Luft entsprechende Bauteile auszuführen. 

IV.5 Die Namen der aufgrund von § 1 der Verordnung über Immissionsschutz- und 
Störfallbeauftragte - 5. BImSchV zu bestellenden Beauftragten und der Wech-
sel der Person müssen der Überwachungsbehörde (zurzeit Bezirksregierung 
Münster – Dezernat 53), unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 

IV.6 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende Vorschriften/Regeln der 
Technik zu beachten: 
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Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV), 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (GefStoffV) 

V. 
Begründung 

Für die Erteilung der beantragten Genehmigung ist aufgrund der Zuständigkeitsver-
ordnung Umweltschutz (ZustVU) die Zuständigkeit der Bezirksregierung Münster ge-
geben. 

V.1 Sachverhalt 

Die Firma Ruhr Oel GmbH hat einen Antrag zur wesentlichen Änderung der Anlage  

 zur Destillation und sonstigen Weiterverarbeitung von Erdöl oder Erdölerzeug-
nissen in Mineralölraffinerien  

gemäß § 16 BImSchG an ihrem Werkstandort Johannastraße 2-8 in 45899 Gelsenkir-
chen-Horst gestellt. 

Die Ruhr Oel GmbH betreibt am Standort Gelsenkirchen-Horst in dem Anlagenfeld 
Bau 400 die Delayed-Coker-Anlage, welche aus den Betriebseinheiten (BE) Coker (BE 
100) und Kokstrommeln sowie der Grünkokshandling-Anlage (BE 600) besteht.  

Vom Antragsgegenstand betroffen ist die Coker-Anlage. Hier erhält man als Produkte 
eine Gasöl- und eine Mittelölfraktion sowie gasförmig Benzin, Flüssiggas und leichtere 
Kohlenwasserstoffe sowie Grünkoks. 

An den Standorten der Ruhr Oel GmbH werden regelmäßig systematische Gefahren-
analysen HAZOP- (Hazard and Operability) und LOPA-Studien (Layer of Protection 
Analysen) durchgeführt. 

Für den vom Antragsgegenstand betroffenen Ofen BA-160 der wurden in der LOPA-
Studie unterschiedliche Szenarien dokumentiert und Empfehlungen für umzusetzende 
Maßnahmen erarbeitet. Diese bilden die Basis für die Definition der Aufgabenstellung 
und den daraus folgenden Leistungsumfang des Projekts. In der LOPA-Studie wurden 
folgende Szenarien betrachtet: 

 Explosion im Ofenraum 

 Eintrag von Produkt in den Brennraum auf Grund von Überhitzung der Ofen-
rohre 

Die Explosionsgefahr in den zuvor genannten Szenarien wird durch den unkontrollier-
ten Eintrag von Heizgas in den Ofenraum bewirkt, in dem sich durch die Anwesenheit 
von Sauerstoff eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre (g. e. A.) bilden kann. 

Derzeit wird der Ofen BA-160 mit fest eingebauten Zündlanzen gezündet. Hierbei wird 
der Feuerraum weder über Spülluftzeit noch über Flammenwächter überwacht. Bei 
Ausfall des Ofens erfolgt keine Absicherung der Heizgas- oder Pilotgaseinspeisung 
durch Schnellschlüsse mit Zwischenentspannung. Lediglich die einfache Abschaltung 
der Heizgasversorgung ohne schnelle Entspannung ist vorhanden. 
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V.2 Antragsstellung 

Der Genehmigungsantrag mit den erforderlichen Unterlagen ist am 11.05.2018 bei der 
Bezirksregierung Münster eingegangen. 

Ein zentraler Bestandteil des Projektes ist der Aufbau einer neuen sicherheitsgerich-
teten Steuerung für den Ofen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus den re-
levanten Regelwerken und dem Stand der Sicherheitstechnik. 

V.2.1 Behördenbeteiligung 

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behör-
den und Stellen zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegen: 

 Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen  

o Fachbereich Bauordnung,  
o Brandschutz,  
o Untere Naturschutzbehörde,  
o Untere Bodenschutzbehörde) 

 Dezernat 51 (Naturschutz) 

 Dezernat 52 (Bodenschutz) 

 Dezernat 53 (Immissionsschutz – einschließlich Anlagen bezogener Umwelt-
schutz) 

 Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz). 

V.3 Umweltbezogene Prüfung 

Die vom Antragsgegenstand betroffene Delayed-Coker-Anlage befindet sich auf dem 
Werksgelände der Firma Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen-Horst. Das Werksgelände 
umfasst ein Areal von ca. 250 ha und wird maßgeblich durch die Industrieanlagen und 
die versiegelten Flächen der Raffinerie geprägt. 

Das geplante Vorhaben nimmt innerhalb des Werksgeländes keine neuen bisher un-
bebauten Flächen in Anspruch. Ein Eingriff oder eine Änderung von Wasser, Natur 
usw. findet nicht statt. 

V.3.1 Allgemeine Prüfung 

Bei der Delayed-Coker-Anlage handelt es sich um eine Teilanlage der Mineralölraffi-
nerie und daher um eine genehmigungsbedürftige Anlage nach Nr. 4.4.1 des Anhangs 
1 der 4. BImschV in der zurzeit geltenden Fassung. 

Die Standortkriterien und mögliche, mit dem beantragten Vorhaben im Zusammen-
hang stehende Auswirkungen wurden ausführlich betrachtet. 

V.3.1.1 Luftreinhaltung 

Die geplanten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf den derzeitigen Betrieb der An-
lage, die eingesetzten Stoffe und Stoffmengen und dadurch der Emissionen. 

Die Abgase des Ofens BA-160 werden unverändert gemeinsam mit den Abgasen der 
anderen Öfen des Coker-Komplexes (BA-101, BA-401, BA-501 und BA-520) über den 
Coker-Kamin in die Umgebungsluft geleitet. 

Die über die Double Block and Bleed Armaturen entspannte Menge an Heiz-/Pilotgas 
wird so gering wie möglich gehalten. Dies wird erreicht, indem der Abstand zwischen 
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den beiden Blockarmaturen auf das nötigste Maß reduziert ist. Das Abströmen des 
minimalen Volumens ist außerdem als einmalige Situation zu bewerten und stellt somit 
keine kontinuierliche Emissionsquelle dar. 

V.3.1.2 Treibhausgas-Emissionsgesetz 

Die Treibhausgasemissionen der Raffinerie der Ruhr Oel GmbH, Werk Gelsenkirchen-
Horst werden nach dem gültigen Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) er-
fasst. Hierzu liegt eine entsprechende Genehmigung zur Freisetzung der Treibhaus-
gase gemäß § 4 (1) TEHG vor. 

Die geplanten Änderungen im Delayed-Coker-Anlage haben keinen Einfluss auf die 
Darstellung der Treibhausgasemissionen gem. derzeit gültigem Überwachungsplan.  

Daher ist eine Änderung der vorhandenen Genehmigung zur Freisetzung der Treib-
hausgase nicht beantragt. 

V.3.1.3 Geräuschemissionen 

Die geplanten Projektmaßnahmen können für die Lärmsituation am Standort Gelsen-
kirchen-Horst relevant sein, da die Anlage auch künftig während der Tagzeit von 06:00 
Uhr - 22:00 Uhr und auch zur Nachtzeit von 22:00 Uhr - 06:00 Uhr betrieben wird.  

Die TA-Lärm wird beachtet. Alle neuen Ausrüstungen, insbesondere die Regelarma-
turen zur Druck- oder Mengenregelung sind so ausgelegt, dass die von ihnen emittier-
ten Geräusche den zulässigen Schalldruckpegeln des Standortes nicht überschreiten. 

Im Rahmen dieser Maßnahme wurde eine schalltechnische Bewertung anhand einer 
Prognose der Fa. Müller-BBM durchgeführt. Die prognostizierten Beurteilungspegel 
wurden den an den Aufpunkten geltenden Immissionsrichtwerten gegenübergestellt. 

Die Beurteilungspegel, welche durch die Geräuschemissionen des neuen Equipments 
hervorgerufen werden, liegen unter den Immissionsrichtwerten nachts bei allen Auf-
punkten in der Nachbarschaft. 

V.3.1.4 Erschütterungen/Schwingungen 

Die beantragte Anlagenänderung ist nicht mit Maßnahmen verbunden, die sich negativ 
auf die Erschütterungssituation auswirken können. 

V.3.1.5 Schutz vor Strahlen 

Strahlen oder sonstige Umwelteinwirkungen gehen von der beantragten Maßnahme 
nicht aus. 

Es sind somit keine Schutzmaßnahmen gegen Strahlung erforderlich. 

V.3.1.6 Abwasser 

Durch die geplante Änderung fällt kein zusätzliches Produkt- und anlagenspezifisches 
Abwasser an. 

Daher ändert sich die vorhandene und genehmigte Abwassersituation mit dem geplan-
ten Vorhaben nicht.  

Im Zuge der Maßnahme werden keine neuen Wasser gefährdenden Stoffe eingesetzt. 
Die beantragte Maßnahme hat somit keinen Einfluss auf den Umgang mit Wasser ge-
fährdenen Stoffen im Werk Gelsenkirchen-Horst. 
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V.3.1.7 Abfallerzeugung 

Durch die beantragte Maßnahme ergeben sich keine Änderungen hinsichtlich der Ab-
fallsituation. 

Für die gesamte Raffinerie am Standort Gelsenkirchen-Horst ist ein Abfallmanage-
mentplan erstellt, um die anfallenden Abfälle soweit wie möglich zu minimieren, intern 
zu verwerten bzw. nicht verwertbare Abfälle zu entsorgen. Ziel ist es, kohlenwasser-
stoffhaltige Fraktionen soweit wie möglich in der Raffinerie zu verwertbaren Produkten 
aufzubereiten. 

V.3.1.8 Boden 

Nach Umsetzung der europäischen Industrie-Emissions-Richtlinie in nationales Ge-
setz sind im Rahmen von BImSchG-Genehmigungen Ausgangszustandsberichte 
(AZB) zu erstellen. 

Ziel der Richtlinie ist es, eine Referenz für den Umfang der durch den Anlagenbetrieb 
bedingten zusätzlichen Schadstoffeinträge in den Untergrund zu halten, die nach IED 
unter Vorbehalt der Verhältnismäßigkeit nach Außerbetriebnahme der Anlage wieder 
zu entfernen sind. 

Die Ruhr Oel GmbH hat in Abstimmung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde, 
für den Gesamtstandort Gelsenkirchen-Horst einen sogenannten „Mantelbericht 
Grundwasser“ zu erstellen, in dem die Rahmenbedingungen dargelegt werden, die für 
den gesamten Standort gelten. 

Dieser Mantelbericht für den Standort Gelsenkirchen-Horst wurde der Überwachungs-
behörde (zurzeit Bezirksregierung Münster) als separates Dokument bereits vorgelegt. 

Der „Mantelbericht Boden“ wird derzeit vorbereitet. 

Darüber hinaus wird jeweils anlassbezogen für jede neue Genehmigung oder Ände-
rungsgenehmigung im Bedarfsfall ein anlagenspezifischer Ausgangszustandsbericht 
erstellt. Der Bedarf wird durch eine Vorprüfung ermittelt. 

Neben dem bereits erstellten Mantelausgangszustandsbericht hat die Vorprüfung er-
geben, dass für die beantragte Änderung kein vorhabenbezogener AZB erforderlich 
ist. 

V.3.1.9 Energieeffizienz 

Die geplanten Änderungen wirken sich nicht auf den Energiebedarf der bestehenden 
oder genehmigten Apparate, Anlagenteile und Verfahren aus. Somit hat die geplante 
Änderung keinen nennenswerten Einfluss auf die Energieeffizienz der angeschlosse-
nen Anlagen. 

V.3.1.10 Sonstige Gefahren 

Die Firma beantragt für den Aufkocher-Ofen BA-160 den Aufbau einer neuen sicher-
heitsgerichteten Steuerung unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der rele-
vanten Regelwerken und dem Stand der Technik. 

Für die Umsetzung der beantragten Maßnahmen sollen die erforderlichen Einbinde-
punkte im Turnaround 2018 und die restlichen Maßnahmen Ende 2019 realisiert wer-
den. 
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Bei der Installation von neuen Rohrleitungen in ein vorhandenes Rohrleitungsnetz be-
steht immer die Gefahr, dass sich tote Enden an Umschlussstellen der Rohrleitung 
bilden können. Auch erfolgt im Rohrleitungssystems, aufgrund der sich ändernden 
Strömungsverhältnisse und statisch dynamischer Eigenschaften eine Schwächung. 
Letztendlich entstehen nicht durchströmte Bereiche in die sich eine statische Standfül-
lung bildet. 

Später nicht genutzte Einbindepunkte stellen aus Sicht der Anlagensicherheit „tote En-
den“ dar, die zu beseitigen sind. 

Durch die beantragten Maßnahmen ergeben sich außerdem Änderungen des aktuel-
len Teilsicherheitsberichtes. Im Teilsicherheitsbericht wird ausgeführt, dass keine 
EMR-Schutzschaltungen, Z-Schaltungen, in der MDE vorhanden sind. Durch die hier 
beantragte Sicherheitsabschaltung für den Aufkocherofen BA-160 ändert sich dieser 
Sachverhalt. 

Es werden sicherheitsrelevante Anlagenteile (SRA) aufgrund ihres Stoffinhaltes abge-
handelt. Eine Abhandlung von sicherheitsrelevante Anlagenteile aufgrund ihrer Funk-
tion im Sinne von KAS-1 erfolgt jedoch nicht. PLT-Schutzeinrichtungen sind aber im 
Sinne der StörfallV immer sicherheitsrelevante Anlagenteile aufgrund ihrer Funktion. 

Die im Tenor dargestellten Antragspunkte bilden das Vorhaben der Ofenabsicherung 
schlaglichtartig ab. Eine derartige generelle Darstellung der Umsetzten Maßnahmen 
ist im Teilsicherheitsbericht zusammenfassend nicht vorhaben.  

Es ist gerade auch Sinn des Sicherheitsberichtes im Besonderen Schutzeinrichtungen 
abzuhandeln um eine Bewertung zu erlangen.  

Ebenso ist das beantragte Vorhaben in der vorgelegten systematischen Gefahrenana-
lyse (HAZOP) nicht erkennbar. Das Bearbeitungsdatum bezieht sich auf die Unter-
grundsanierung im Coker in 2017. Diesbezüglich wurde deshalb ein Vorbehalt ge-
nannt. 

Dieser Vorbehalt ist verhältnismäßig, da im ersten Schritt im Anlagenstillstand 2018 
nur Einbindepunkte hergestellt und nach Wiederinbetriebnahme mit der Gesamtan-
lage in Betrieb genommen werden, aber keine sicherheitstechnische Funktion aufwei-
sen. 

Die sicherheitstechnische Funktion wird erst anschließend implantiert und im Herbst 
2019 in Betrieb genommen. 

V.3.2 Umweltverträglichkeitsvorprüfung 

Ihre Anlage unterfällt nach Ziffer 4.3 der Anlage 1 des UVPG (Liste „UVP-pflichtige 
Vorhaben“) einer zwingenden UVP-Pflicht. Für Änderungen und Erweiterungen solch 
UVP-pflichtiger Vorhaben ist ein Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erforder-
nisses einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 UVPG durchzuführen.  

Die Firma Ruhr Oel GmbH hat fünf Anträge in vier unterschiedlichen Betriebseinheiten 
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Raffinerieanlage auf dem Grundstück 
Johannastraße 2-8 in 45899 Gelsenkirchen vorgelegt. Dies sind im einzelnen folgende 
Genehmigungsanträge: 

 500-53.0010/18/4.4.1 – 500-0073211- 0122/0002.V 

 500-53.0017/18/4.4.1 – 500-0073211- 0420/0009.V 
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 500-53.0018/18/4.4.1 – 500-0073211- 0140/0007.V 

 500-53.0020/18/4.4.1 – 500-0073211- 0140/0008.V 

 500-53.0022/18/4.4.1 – 500-0073211- 0452/0004.V 

Werden zeitgleich mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vorha-
benträger beantragt und diese in einem engen Zusammenhang stehen, spricht man 
von kumulierenden Vorhaben. 

Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben 
überschneidet und die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen 
sind.  

Kumulierende Vorhaben werden gemäß § 10 Abs. 1 bis 3 UVPG zusammen den maß-
geblichen Größen- oder Leistungswerten für die unbedingte UVP-Pflicht bzw. den 
Werten für die Vorprüfung zugeordnet. 

Um die Auswirkungen der Änderungen für die Anlage insgesamt darzustellen und zu 
beurteilen, wurde eine kumulierende Betrachtung für die UVP-Vorprüfung für alle Ge-
nehmigungsanträge vorgenommen. 

Bei dieser Vorprüfung wurde im Ergebnis festgestellt, dass es einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Sinne des UVPG als unselbstständiger Teil der Genehmigungsver-
fahren nicht bedarf.  

Die Bekanntmachung dieser Feststellung für die kumulierenden Vorhaben wurde zu-
sammen dargestellt und erfolgte gemäß § 5 UVPG in entsprechender Anwendung des 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 BImSchG am 06.07.2018 in der WAZ – Ausgabe Gelsenkirchen, 
im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster sowie auf der Internetseite der Bezirks-
regierung Münster (www.bezreg-muenster.de). 

Da insgesamt durch die wesentliche Änderung der Anlage unter Berücksichtigung der 
Anforderungen im Bescheid schädliche Umwelteinwirkungen nicht verursacht und er-
hebliche Nachteile, etc. im Sinne des BImSchG nicht herbeigeführt werden sowie an-
dere öffentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, war gemäß 
§ 6 BImSchG die Genehmigung zu erteilen.  

V.3.3 FFH-Verträglichkeit 

Im Rahmen der ersten Stufe dieser Prüfung wurden die Auswirkungen der beantragten 
Anlage untersucht. Die geplanten Änderungsmaßnahmen sind nicht mit zusätzlichen 
Emissionen von Luftschadstoffen verbunden. 

Durch das geplante Vorhaben ergeben sich keine Wirkungen, die über das Betriebs-
gelände hinausgehen und Auswirkungen auf das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE-
4407-302 "Köllnischer Wald") in ca. 10 km Entfernung haben. 

Eine Beeinflussung von FFH- oder Vogelschutzgebieten ist durch geplante Vorhaben 
auszuschließen. 

V.3.4 Artenschutz 

Gemäß Runderlass zum Artenschutz sind bei immissionsrechtlichen Genehmigungs-
verfahren im Rahmen von Neu- und Änderungsgenehmigungen nach § 4 und § 16 
BImSchG artenschutzrechtliche Belange des BNatSchG als andere öffentlich-rechtli-
che Vorschriften im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zu prüfen. 

http://www.bezreg-muenster.de/
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Die vorliegenden faunistischen Daten geben kein vollständiges Bild von planungsrele-
vanten Arten auf dem Werksgelände und dessen Umgebung. Ein Vorkommen pla-
nungsrelevanter Arten auf der Vorhabenfläche selbst oder unmittelbar angrenzend ist 
jedoch unwahrscheinlich.  

Zudem sind Art und Umfang des geplanten Vorhabens nicht geeignet, die Zugriffsver-
bote von § 44 Abs. 1 BNatSchG auszulösen. 

V.4 Prüfung anderer Rechtsgebiete 

V.4.1 Planungsrecht 

Die geplanten Änderungen im Delayed-Coker-Anlage Ofen BA 160 befindet sich auf 
dem Werksgelände der Firma Ruhr Oel GmbH am Werkstandort Johannastraße 2 - 8 
in 45899 Gelsenkirchen-Horst. 

Das Werksgelände umfasst ein Areal von ca. 250 ha und wird maßgeblich durch die 
Industrieanlagen und die versiegelten Flächen der Raffinerie geprägt. 

Im "Regionalen Flächennutzungsplan der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr" 
ist das Raffineriegelände in Gelsenkirchen-Horst als "Bereich für gewerbliche und in-
dustrielle Nutzung (GIB)" ausgewiesen. Der betroffene Standort befindet sich nicht im 
Bereich eines ausgewiesenen Bebauungsplans. 

Das Werksgelände ist im Norden von Grünflächen und der Halde Horst, dem Stadtteil 
Gelsenkirchen-Horst mit Wohnbebauung im Westen sowie dem Nordfriedhof im Osten 
umgeben. Des Weiteren grenzen noch diverse Brachflächen und Industrieanlagen im 
Osten an das Werksgelände. 

Das Werksgelände wird durch eine Schienentrasse in ostwestlicher Richtung geteilt. 
Rohrleitungen und Straßen verbinden jedoch den nördlichen und südlichen Teil des 
Werkes miteinander. 

V.4.2 Umweltzonen 

Die Luftqualität in den Ruhrgebietsstädten wird, wie in vielen anderen europäischen 
Großstädten gleichermaßen, im Wesentlichen durch Feinstaub (PM10) und Stickstoff-
dioxid (NO2) erheblich belastet. 

Zur Verringerung der Feinstaub- und/oder Stickstoffbelastung wurde daher der Luft-
reinhalteplan Ruhrgebiet aufgestellt, der für die Stadt Gelsenkirchen gilt. Dieser wurde 
aktualisiert und ist am 15.10.2011 in Kraft getreten. Er besteht aus 3 Teilplänen: 

 Nord (BezReg Münster) 

 Ost (BezReg Arnsberg) 

 West (BezReg Düsseldorf). 

Im Luftreinhalteplan ist seit dem 1. Januar 2012 eine gemeinsame, zusammenhän-
gende Umweltzone im Ruhrgebiet festgesetzt worden. Sie erstreckt sich über die 
Städte Bottrop, Castrop-Rauxel, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herten, Recklinghausen, 
Bochum, Dortmund, Herne, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen. 

Somit liegt das Werk in Gelsenkirchen-Horst komplett innerhalb der o.g. zusammen-
hängenden Umweltzone des Ruhrgebietes. 



 

Bezirksregierung  

Münster 

Seite 15 von 20 
500-53.0020/18/4.4.1 

 

 

 

V.5 Abschließende Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen 

Nach § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn 

1. sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund § 7 BImSchG 
erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und 

2. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der we-
sentlichen Änderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen. 

Das Vorhaben wurde von mir unter Beteiligung der zuständigen Behörden und Gut-
achter auf seine Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften über-
prüft. Die im Genehmigungsverfahren beteiligten Behörden und Stellen haben, abge-
sehen von Vorschlägen für verschiedene Nebenbestimmungen, keine Bedenken ge-
gen das geplante Vorhaben erhoben. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen nach § 6 BImSchG unter Berück-
sichtigung der im Abschnitt III genannten Nebenbestimmungen für die Genehmigungs-
erteilung vorliegen; die sich aus § 5 BImSchG ergebenden Pflichten werden erfüllt, die 
Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere öffentlich-rechtliche Vor-
schriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

In den Abschnitten I. und II. sind die Veränderungen sowie die wesentlichen Leistungs-
daten der Anlage festgelegt.  

Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte antragsgemäß abge-
sehen werden, weil durch die beabsichtigte Veränderung der Anlage für die in § 1 
BImSchG genannten Schutzgütern keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen 
durch die vorgesehenen Maßnahmen zu besorgen sind. Des Weiteren ergibt die Be-
urteilung, dass dem Betrieb der geänderten, gesamten Anlage keine von vornherein 
unüberwindlichen Hindernisse im Hinblick auf die Genehmigungsvoraussetzungen 
entgegenstehen. 

Einer weiteren Koordinierung von selbstständigen Zulassungsverfahren sowie von In-
halts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.  

VI. 
Kostenentscheidung 

Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. Sie werden aufgrund des GebG 
NRW in Verbindung mit der AVerwGebO NRW wie folgt festgesetzt: 

voraussichtliche Errichtungskosten incl. MwSt. (E) 6.000.000,00 € 

Die Gebühren für eine Genehmigung gemäß BImSchG sind nach Tarifstelle 15 a.1.1 
anhand der Errichtungskosten (E) degressiv gestaffelt zu berechnen: 

1.b bis zu 50.000.000,00 € 
2.750 + 0,003 x (E -  500.000) 
2.750 + 0,003 x (   -  500.000) 19.250,00 € 

Darüber hinaus wird bei der Festsetzung der Gebühr die Ziffer 7 der Anmerkung zu 
Tarifstelle 15a.1.1 berücksichtigt, die eine Gebührenreduzierung um 30 % vorsieht, 
wenn die Anlage Teil eines nach EMAS registrierten Unternehmens ist oder der Be-
treiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umweltmanagementsys-
tem verfügt.  
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 19.250,00 € - 30 % =  13.475,00 € 

Die Firma Ruhr Oel GmbH hat fünf Anträge in vier unterschiedlichen Betriebseinheiten 
zur wesentlichen Änderung und zum Betrieb der Raffinerieanlage auf dem Grundstück 
Johannastraße 2-8 in 45899 Gelsenkirchen vorgelegt. 

Um die Auswirkungen der Änderungen für die Anlage in Summe zu bewerten, wurde 
eine kumulierende Betrachtung für die UVP-Vorprüfung für alle fünf Genehmigungs-
anträge vorgenommen.  

Die UVP-Prüfung wurde für die kumulierenden Vorhaben zusammen dargestellt und 
veröffentlicht. 

Die Gebühr für Amtshandlungen nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) richtet sich nach Tarifstelle 15h.5 der AVerwGebO und wurden auf-
grund der kumulierenden Verfahren bereits mit Genehmigungsbescheid  

 Az.: 500-53.0010/18/4.4.1 - 500-0073211- 0122/0002.V vom 13.08.2018 

festgesetzt. 

Somit ergibt sich eine Gebühr von  13.475,00 € 

Ich bitte, den Betrag in Höhe von 13.475,00 € an die Landeskasse bei der Landesbank 
Hessen-Thüringen zu überweisen. Die zahlungsrelevanten Angaben bitte ich der bei-
gefügten Kostenrechnung zu entnehmen.  

VII. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage bei dem 

 Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen  

erhoben werden.  

Die Klage ist schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle des Gerichtes zu erklären.  

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden.  

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingun-
gen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen 
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV). 

Hinweis: 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 

http://www.justiz.de/
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Gemäß § 80 Abs. 2 Ziffer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entfällt die auf-
schiebende Wirkung für die Kostenentscheidung, soweit diese beklagt wird. Das Ein-
legen einer Klage entbindet daher nicht von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung der 
festgesetzten Kosten. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

 

Kuhn-Renken 
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Anhang I Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen 

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0020/18/4.4.1 

 

Ordner I 

 Anschreiben vom 04.05.2018 

 Verzeichnis der Antragsunterlagen 

2 Blatt 

2 Blatt 

Griff 1. BImSchG-Formular 1 bis 8  28 Blatt 

Griff 2. Bauantragsunterlagen Hinweis 1 Blatt 

Griff 3. Anlagen- und Betriebsbeschreibung  33 Blatt 

Griff 4. Werkslageplan  

Übersichtsplan DGK 25 

Auszug DGK 5 

Auszug Flurkarte  

Aufstellungsplan 

Fließbilder 

1 Blatt 

1 Blatt 

2 Blatt 

2 Blatt 

1 Blatt 

6 Blatt 

Griff 4.6 Sicherheitsdatenblatt, Erdgas getrocknet 16 Blatt 

Griff 4.7 Hinweis Sicherheitsbericht  1 Blatt 

Griff 4.8 - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

- FFH-Verträglichkeitsprüfung (Gesamtprotokoll) 

- Artenschutzprüfung (Gesamtprotokoll) 

- Schalltechnische Prognose Müller-BBM, Bericht Nr.: 
M130598/04 

- Vorprüfung zum Ausgangszustandsbericht  

- Stellungnahme Werksfeuerwehr vom 08.03.2018 

- Löschwasserrückhaltekonzept 

- ISO Zertifikat 

- Anzeige gemäß § 40 Verordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen - AwSV 

11 Blatt 

2 Blatt 

2 Blatt 

24 Blatt 
 

29 Blatt 
 

1 Blatt 

7 Blatt 

2 Blatt 

 
5 Blatt 

Ordner II /III 

Sicherheitsbericht                                                                                         2 Ordner  
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Anhang II Zitierte Vorschriften 

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0020/18/4.4.1 

 

AVerwGebO NRW Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 03.07.2001 (GV. 
NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt geändert durch Artikel 1 
der Verordnung vom 19.06.2018 (GV.NRW. S. 300) 

AwSV Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBl. I S. 905) 

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBl. I S. 1246), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 427 der Verordnung vom 31.08.2015 (BGBl. I 
S. 1474, 1537) 

ArbStättV Arbeitsstättenverordnung vom 12.08.2004 (BGBl. I S. 2179), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.11.2016 (BGBl. I 
S. 2681) 

BauGB Baugesetzbuch in der Neufassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauord-
nung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 20.05.2014 (GV. NRW S. 294) 

BetrSichV Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der Fas-
sung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBl. I S. 49), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15.11.2016 (BGBl. I S. 
2549, 2555) 

BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. 
I S. 2771, 2773) 

4. BImSchV Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBl. I S. 1440) 

9. BImSchV Verordnung über das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992 
(BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Ersten Ver-
ordnung vom 08.12.2017 (BGBl. I S. 3857, 3882) 

12. BImSchV Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.03.2017 (BGBl. I S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 58 des 
Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626, 637), berichtigt am 
02.10.2017 (BGBl. I S. 3527) 
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ERVVO VG/FG Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande NRW (Elektroni-
sche Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzgerichte) 
vom 07.11.2012 (GV. NRW. S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 
2 vom 07.09.2017 (GV.NRW S. 777) 

GebG NRW Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen vom 23.08.1999 
(GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 08.12.2015 (GV. NRW.2015 S. 836) 

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung) 
vom 26.11.2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBl. I S. 626, 648) 

TA Lärm 1998 Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
vom 26.08.1998 (GMBl. S. 503) 

TA Luft 2002 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – Erste allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz – vom 
24.07.2002 (GMBl. S. 511) 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94) zuletzt berichtigt durch Gesetz vom 
12.04.2018 (BGBl. I S. 472) 

VwGO Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 11 
Abs. 24 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2745, 2754) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsge-
setz) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)  

ZustVU Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz vom 03.02.2015 
(GV.NRW. S. 268), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 08.11.2016 (GV.NRW. S. 978) 

 


