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l.
Tenor

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird lhnen aufgrund Ihres Antrags vom 23.01.2020 gemaf 88 4 und 6 Abs. 1
Bundes-Immissionsschutzgesetz! (BImSchG), in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr.
1.1 des Anhangs 1 der Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen (4. BIm-
SchV), die

Genehmigung
zur Errichtung und zum Betrieb des Gas- und Dampfturbinenkraftwerks
(Kraftwerk VII, Block 71) mit einer
maximalen Feuerungswarmeleistung von 282 MWhh

erteilt.

Gegenstand der Genehmigung

Die Genehmigung umfasst den Neubau und den Betrieb eines neuen Gas- und Dampf-
kraftwerks einschlief3lich der erforderlichen Einrichtungen sowie den Anschluss an die
internen vorhandenen Versorgungssysteme im Chemiepark Marl.

Zudem wir der Betrieb der Gasturbinenanlage fur die positive und negative Sekundar-
regelung und Minutenreserve genehmigt.

Standort der Anlage

Die Anlage darf auf dem Grundstiick in 45772 Marl, Paul-Baumann-Str. 1 (Gemarkung
Marl, Flur 59, Flurstiicke 28, 86, 107 im Baufeld 06 204 errichtet sowie betrieben wer-
den.

Die Anlage ist entsprechend der mit dieser Genehmigung durch Schnur und Siegel
verbundenen Antragsunterlagen zu errichten und zu betreiben, soweit in den Neben-
bestimmungen nichts anderes bestimmt ist.

Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieser Genehmigung.

Fur die Anlage liegt ein Konzept fur einen Ausgangszustandsbericht geméaf3 § 10 Abs.
1a BImSchG vom 09.12.2019 mit Anderung vom 08.06.2020 vor.

iFundstellen der zitierten Vorschriften s. Anhang
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Eingeschlossene Entscheidungen:

Gemal 8 13 BImSchG schliel3t diese Genehmigung folgende andere, die Anlage be-
treffende, behdrdliche Entscheidungen ein:

e Baugenehmigung gemanR § 60 BauO NRW (Umfang der beantragten baulichen
Malinahmen s. Ordner 5 und 6, Bauvorlagen)

e Genehmigung gemal 8 4 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG)
durch eine Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nummer 2

e Erlaubnis gemal § 18 Betriebssicherheitsverordnung (Ordner 2)

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behoérdlichen Entscheidungen,
die nach 8 13 BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden.

Der Zulassungsbescheid vom 04.07.2020, Az.: 500-53.0010.VZ/20/1.1 wird durch die
vorliegende Genehmigung gegenstandslos.

Il.
Antragsumfang / Anlagedaten

Der Antrag besteht aus sechs Ordnern, die im Anhang | zum Bescheid aufgefthrt sind.
Sie sind Bestandteil dieses Bescheides.

1.1 Angaben zum Kraftwerksumfang

Der Antrag umfasst die Errichtung und den Betrieb des Kraftwerks VII mit Block 71
einschliel3lich der erforderlichen Einrichtungen sowie den Anschluss an die internen
vorhandenen Versorgungssysteme.

Weiterhin ist der Betrieb der Gasturbinenanlage fir die positive und negative Sekun-
darregelung und Minutenreserve beantragt.

Leistungsdaten (Antrag Anlagen- & Betriebsbeschreibung (AuB), S. 2-6)
Kraftwerk VII Block 71

Feuerungswarmeleistung, max. bei -15°C, MW und Kom-
bibetrieb 2:

elektrische Leistung, Gasturbine + Gegendruckturbine,
(Betrieb bei max. Last, 10°C, 1013 mbar): MW

282

92

Dampfleistung Kessel, HD-Dampf, max. t/h: 226
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Betriebsweisen

Kombibetrieb 1: Gasturbine + Dampferzeuger im Abhitzebetrieb
Kombibetrieb 2: Gasturbine + Dampferzeuger mit Zusatzfeuerung (Maximalleistung)

Solobetrieb: nur Dampferzeuger Uber Zusatzfeuerung

Betriebszeiten:
max. 8760 Stunden /Jahr

Anlagenstruktur des Kraftwerks VIl

Das Kraftwerk VIl besteht aus einem Kraftwerksblock, Block 71. Er ist baugleich mit
den Blocken 61 und 62 des Evonik-Kraftwerks VI.

Haupt-Anlagenbereiche

Benennung Block 71
Baunummer 2636 A-E
TA 1 | Gasturbine (Leistungsda- | SGT 800 T-105, Freiluftaufstellung
ten AuB S. 6-3) Bau 2636B
Elektrische Leistung 61 MW (-15°C, 1013 mbar)

Feuerungswarmeleistung 154 MW (-15°C, 1013 mbar)

Anti-lcing System Vorwarmung der Frischluft tber Warmwasser-
haushalt des CPM

Nebeneinrichtungen Versorgungs- und Warneinrichtungen,

Mess- Regel- und Steuereinrichtungen,
Hilfssysteme

Baugenehmigungspflichtiger Olbehélter B-165

Details Antrag, AuB, Seite 6-2

Generator luft-wassergekuhlter vierpoliger Drehstrom-
Synchrongenerator
TA 2 | Abhitzedampferzeuger D-100
(AuB S. 6-6)

Bau 2636A
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Kesselanlage

Bauart: Zweidruck-Dampferzeuger (ND und HD)
mit Zusatzfeuerung

Feuerungswarmeleistung

Kenndaten unter Ziffer 11.2

Luft-Rauchgassystem

mit Frischlifter und Kihlluftkamin

Quelle Q 6

Details Antrag, AuB, Seite 6-8

Zusatzfeuerung
(einschlie3lich thermischer
Verwertung der Restgase
aus dem CP Marl)

3 einzelne Brenner fur Erd- und Restgase

SCR-Anlagen

Reduktion von NOx durch einen Wo-V-Ti-Kataly-
sator und NHs-Eindisung,

Oxidation von CO und VOC (einschlieR3lich For-
maldehyd) durch eine zusétzliche Pd-Kompo-
nente im Katalysator

Details Antrag, AuB, Seite 6-12

Abgaskamin

Q 1 (E-Quellen-Nr. 2636001)

Max. Abgasvolumenstrome

Details Antrag Formular 4

Kaminhéhe 57 m

Dosiereinrichtungen

Speisewasserkonditionierung mit
Ammoniak-Wasser

Ammoniakversorgung

RadA-Leitung LN 6161

TA 3 | Dampfturbinensystem und | T-110
Wasserkreislauf Bau 2636A
Dampfturbine, Typ SST-400

Gegendruckmaschine in Festdruckfahrweise

Elektrische Leistung

37,2 MW

Frischdampfmassenstrom

max. 226 t/h

Details Antrag, AuB, Seite 6-15

Dampfturbinengenerator

luft-wassergekuhlter vierpoliger Drehstrom-Syn-
chrongenerator

Wasserdampfkreislauf

e Dampfumformstationen
e Speisewasserbehalter B-105




Bezirksregierung Seite 7 von 83
Munster 500-53.0010/20/1.1

e Speisewasserkihler W-105
e Speisewasserpumpen

Speisewasserbehalter B -105 : Versorgung Kraftwerk und CP-Marl mit Fabrik-
speisewasser, baugenehmigungspflichtig
Autarker Betrieb Gber 4 bar-Dampf aus dem CP-Marl ohne Kraftwerk moglich

Dampfumformstationen: Dampfreduzierung auf Hoch- Mittel- und Niederdruck
(78 bar auf 75, 22 und 4 bar)

Details Antrag, AuB, Seite 6-19

TA 4 | Brennstoffversorgung Bau 2636E

Erdgassystem Aus GDRM Bau 9744 und Bau 1941 Uber RadA-
Leitung 2078

2 parallele Erdgasfilter F-100 A/B mit Entspan-
nung und Stickstoff-Spulung

Kleinquelle Quelle Q 2

TA 5 | Restgassystem

Hafengas RadA-Leitung 3743

Redundante Filterstation F-120A/B und
Stickstoff-Spulung

Quelle Q 2

Prozessgas RadA-Leitung 0090

Redundante Filterstation F-110A/B und Stick-
stoff-Spulung

Kleinquelle Quelle Q 2

Anmerkung: samtliche RadA-Leitungen gehdren zu den Rohrnetzbetrieben

TA 6 | Klhlsystem Wasser-Glykolgemisch im geschlossenen Sys-
tem, luftgekihlt
Auffangbehélter B-130

TA 7 | Elektro- und Leittechnik Details Antrag, AuB, Seite 6-26 ff.

110-KV, 6-KV und 400 V Netzanschlisse

Transformatoren Bau 2636C
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Blocktransformator 145/87/58 MVA
Eigenbedarfstransformator | 4,5 MVA
Verteiltransformator 2 MVA
Schaltanlagencontainer Bau 2636D
Steuerung der Anlage Uber die zentrale Leitwarte
fur Kraftwerke, Bau 521
TA 8 | Prozesswassersystem Details Antrag, AuB, Seite 6-36
Kesselhausentspannungs- | B-115
behalter
Prozesswasserbecken Ableitung regulér in das Ruckkuhlwerk des CP
Marl, alternative Ableitung in den FAK in Aus-
nahmefallen moglich
Sonstige Einrichtungen e Warmwassersystem
ohne Teilanlagenzuord- e VE-Wassersystem
nung e Druckluftversorgung
e Stickstoffversorgung
Stoffangaben Antrag, Formular 3
Rohr- und Kabelbriicken
Brennstoffe
Energieerzeuger Block 71
Gasturbine Erdgas
Dampferzeuger Erdgas
Hafengas
Prozessgas

Maximalmengen

Erdgas

ca. 21.600 kg/h

Hafengas

ca. 6.000 kg/h

Prozessgas

ca. 7.860 kg/h
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1.2

Angaben zur Erlaubnis gemal3 8 18 BetrSichV

Die Dampfkesselanlage besteht aus zwei wasser-/dampfseitig voneinander unabhan-
gigen Natur-Umlaufdampfkesseln, ein HD-Kessel und ein ND-Kessel, die rauchgas-

seitig hintereinander angeordnet sind.

Abgas, -15°C, 1013 mbar)

Dampfkesselanlage Block 71
Herstell-Nr. HD-Kessel 10288
Herstell Nr. ND-Kessel 10289
Kesselleistung max. 266 t/h
Max. zul. Betriebsuberdruck HD-Teil (PS) 93 bar()
Max. zul. Betriebstemperatur HD-Teil (TS) 510 °C
HD- Dampfmenge 226 t/h
Max. zul. Betriebstuberdruck ND-Teil (PS) 8 bar(l)
Max. zul. Betriebstemperatur ND-Teil (TS) 176°C
ND-Dampfmenge 15 t/h
Wasserinhalt bis NW 53,020 m3
Wasserinhalt voll 99,660 m?3
Heizflachen HD & ND-seitig 18771 m?2
max. zul. Abgaswarmeleistung Gasturbine ca. 93 MW
ng. zul. Feuerungswarmeleistung Zusatzfeuerung 128 MW
(mit GT Abgas, -15°C, 1013 mbar)
I(\(/I)%.ezgl_.rIfgjge;:)ngswarmelelstung Zusatzfeuerung 181.5 MW
Max. zul. Gesamtfeuerungswarmeleistung (mit GT- 282 MW
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1.3 Angaben zur Emissionsgenehmigung nach § 4 TEHG
Beschreibung der Tatigkeit nach TEHG
Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 TEHG:

Anlage zur Erzeugung von Strom und Dampf durch den Einsatz von Brennstoffen in
einer Verbrennungseinrichtung, einschlie3lich zugehoriger Dampfkessel, mit einer
Feuerungswarmeleistung von 50 MW oder mehr.

Beschreibung des Standortes, an dem die Tatigkeit durchgeftihrt wird:

Der Standort ist unter |. aufgefuihrt und umfasst das Kraftwerk VII, Block 71, dessen
Anlagenumfang in 11.1 und I1.2 aufgefuhrt ist.

Quellen von Emissionen:

Die CO2-Emissionen werden uber die nachfolgend aufgefuhrte Quelle freigesetzt:

Block 71
Bezeich- | Quel- | Quellen-Nr. Rechtswert Hochwert Flache | Hohe
nung len Nr. geman (m) (m) (m2) (m)

E-Erkldrung ETRS89/UTM

Kamin Q1 2636001 32367379.769 | 5727661.784 7,1 57

Zeitpunkt, zu dem die Anlage in Betrieb genommen werden soll:
2. Quartal 2022
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1.
Nebenbestimmungen

Diese Genehmigung ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen:
.1 Fristen, Bedingungen, Vorbehalte

m.1.1 Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach
Erteilung dieses Bescheides mit dem Betrieb des Kraftwerksblocks begon-
nen worden ist. Die Frist kann auf Antrag verlangert werden. Der Antrag
muss der Genehmigungsbehdrde vor Ablauf der Frist vorliegen.

1.1.2 Bezuglich der Emissionen von Formaldehyd in den Abgasen der Quellen
Q1 im Kombibetrieb 1 (Reingasableitung der Gasturbinen Uber den Ab-
hitzekessel) steht die Genehmigung unter dem Vorbehalt der Festlegung
nachtraglicher Grenzwerte und Regelungen fur Lastfalle < 70% (vgl. Ne-
benbestimmungen 111.5.2.3 und [11.5.4.6).

1.2 Allgemeine Festsetzungen

.2.1 Dieser Bescheid oder eine Kopie einschlie3lich der zugehdérigen Antrags-
unterlagen und bautechnischen Nachweise sind bei der Betriebsleitung der
Anlage oder ihrer/ihrem Beauftragten jederzeit zur Einsichtnahme fur die
Aufsichtsbehdrden bereitzuhalten. Desgleichen sind auch die laufenden
Prufberichte der beauftragten Sachverstandigen/Gutachter zur Einsicht-
nahme bereitzuhalten.

.2.2 Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Bezirksregierung Minster — Dezer-
nate 53 und 52 — mindestens 14 Tage vorher unter Nennung des Aktenzei-
chens der Genehmigung schriftlich mitzuteilen.

Werden die beantragten Vorhaben stufenweise umgesetzt und Anlagen
oder Anlagenteile zeitlich gestreckt in Betrieb genommen, so ist jede emis-
sionsrelevante Teilinbetriebnahme der Anlage mindestens 14 Tage vorher
schriftlich mitzuteilen. Die Dreijahresfrist gemaf Ziffer 111.1.1 verlangert sich
fur die insgesamt beantragten Mal3nahmen dadurch nicht.

1.2.3 Die im Kraftwerk durchgefiihrten Prifungen und regelmaRRigen Wartungen
sind zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind mindestens 6 Jahre auf-
zubewahren und der Bezirksregierung Minster jederzeit auf Verlangen vor-
zulegen.

.2.4 Wird der Betrieb des Kraftwerks endgtiltig eingestellt, so ist die Anlage in-
nerhalb eines Jahres nach Stilllegung vollstéandig von allen Edukten, Pro-
dukten, Abfallen, Betriebs- und Hilfsstoffen zu entleeren. Die Apparate,
Aggregate, Behélter und Rohrleitungen der Anlage sind zu reinigen. Die
Rohrleitungen sind sichtbar vom Rohrleitungsnetz des Chemieparks Marl
zu trennen.
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1.3 Festsetzungen zum Baurecht und zum vorbeugenden Brandschutz
1.3.1 Die abschliel3ende Fertigstellung ist dem Bauordnungsamt der Stadt Marl

unverzuglich schriftlich anzuzeigen.

1.3.2 Ein Wechsel der oder des staatlich anerkannten Sachverstandigen nach 8
87 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW, der mit den stichprobenhaften Kontrollen
der Bauausfiuihrung beauftragt wurde, ist dem Bauordnungsamt Marl mitzu-
teilen.

1.3.3 Zur Sicherstellung einer ausreichenden Léschwasserversorgung sind die
beiden Unterflurhydranten an den StraRen 600 und 700 gegen Uberflurhyd-
ranten mit 2A- und 2B-Abgangen entsprechend Punkt 5.3 des Brandschutz-
konzeptes auszutauschen.

1.3.4 Zur Bauzustandsbesichtigung der Fertigstellung ist dem Bauordnungsamt
eine Bestéatigung Uber die Verflugbarkeit der im Punkt 5.3 des Brandschutz-
konzeptes geforderten Loschwassermenge vom Betreiber des Versor-
gungsnhetzes vorzulegen.

1.3.5 Zur Bauzustandsbesichtigung der Fertigstellung ist dem Bauordnungsamt
eine Bescheinigung der Werkfeuerwehr (Abt. Vorbeugender Brandschutz),
dass die Feuerwehrplane gemalfd DIN 14095 in aktualisierter Form erstellt
und der Werkfeuerwehr in ausreichender Anzahl zur Verfigung gestellt wur-
den, (Punkt 5.5 des Brandschutzkonzeptes) vorzulegen.

Weiterhin geltende Festsetzungen des Zulassungsbescheides
Az. 500-53.0010.VZ/20/1.1:

111.3.6 Der Baubeginn ist dem Bauordnungsamt der Stadt Marl, der Bundeswehr?,
dem Luftfahrtamt der Bundeswehr® und der Bezirksregierung Munster,
Dezernat 53, anzuzeigen.

.3.7 Die Baubeginnanzeige an die Bundeswehr muss unter Angabe des Akten-
zeichens 111-449-19-SON alle endgultigen Daten enthalten:
- Art des Hindernisses,
- Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84,
- HOhe Uber Erdoberflache,
- Gesamthdhe tber NN,
- ggf. Art der Kennzeichnung und
- Zeitraum des Baubeginns

2 Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben
200, 53123 Bonn, e-Mail: BAIUDBwToeB@bundeswehr.org

8 Luftfahrtamt der Bundeswehr, Referat 3 Il e, Flughafenstr. 1, 51147 Kéln
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11.3.8 Die von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverstandigen oder
sachverstandigen Stelle nach 8§ 85 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauO NRW gepruf-
ten bautechnischen Nachweise fir die Standsicherheit und den Warme-
schutz liegen nicht vor (auch fur den Speisewasserbehélter B-105).

Vor Baubeginn sind sie in einfacher Ausfertigung dem Bauordnungsamt fur
den jeweiligen Anlagenteil vorzulegen.

11.3.9 Der Bezirksregierung Minster, Dezernat 55.2, ist zeitgleich eine Mitteilung
zu Ubersenden, welche geprifte Statik dem Bauamt vorgelegt wird.

[11.3.10  Vor Baubeginn ist dem Bauordnungsamt eine schriftliche Erklarung der
oder des staatlich anerkannten Sachverstandigen nach 8 87 Abs. 2 Satz 1
Nr. 4 BauO NRW, der mit den stichprobenhaften Kontrollen der Bauausfuih-
rung beauftragt wurde, vorzulegen (8 68 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 BauO NRW).

[11.3.11  Vor Baubeginn ist fur die Anlagen ein geeigneter Brandschutzbeauftragter
oder eine geeignete Brandschutzbeauftragte zu bestellen. Der Brand-
schutzbeauftragte hat die Einhaltung der genehmigten Brandschutzkon-
zepte und der sich daraus ergebenden betrieblichen Brandschutzanforde-
rungen zu tberwachen und dem Betreiber festgestellte Mangel zu melden.
Der Name und jeder Wechsel ist der Werkfeuerwehr des Chemieparks Marl
mitzuteilen (siehe Brandschutzkonzepte Punkt 4.6).

[11.3.12  Die in den o. g. Brandschutzkonzepten vorgeschlagenen MalRnahmen sind
jeweils bis zur Inbetriebnahme der Anlagen/ Besichtigung der abschliel3en-
den Fertigstellung vollumfanglich umzusetzen.

[11.3.13  Brandschutztechnische MalRBhahmen wahrend der Bauphase, wie die Fest-
legung von Aufstellflachen fur die Feuerwehr etc., sind mit der zustandigen
Werkfeuerwehr abzustimmen.

[11.3.14  Fur die gemal 8§ 60 Abs.1 der BauO NRW genehmigungspflichtigen Behal-
ter B-105 und B-165 im Kraftwerksblock ist der Nachweis der Verwendbar-
keit nach 88 18-23 BauO NRW (z. B. CE-Kennzeichnung geman § 19 BauO
NRW oder Nachweis der Verwendbarkeit im Einzelfall nach § 23 BauO
NRW) vor ihrer Errichtung dem Bauordnungsamt der Stadt Marl vorzulegen.

[11.3.15  Mitder Anzeige der abschlieRBenden Fertigstellung des Vorhabens sind dem
Bauordnungsamt Bescheinigungen Uber die stichprobenhafte Kontrolle der
/ des staatlich anerkannten Sachverstandigen fir die Standsicherheit vor-
zulegen, wonach sie / er sich davon tberzeugt hat, dass die baulichen An-
lagen entsprechend der gepruften bzw. eingereichten Unterlagen errichtet
oder geandert worden sind.

111.3.16  Im Zuge des vorzeitigen Baubeginns stattfindende Arbeiten dirfen die Er-
stellung des AZB nicht verhindern.

[11.3.17  Aus orientierenden Altuntersuchungen ist bekannt, dass hier Verunreini-
gungen des Bodens durch u.a. PAK und Schwermetalle vorliegen. Vor dem
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Hintergrund der nun geplanten Neunutzung sind die Altergebnisse auszu-
werten, und mittels Detailuntersuchungen ist das genaue Mal3 der Belas-
tung zu fassen und neu zu bewerten. Darauf aufbauend ist ein Konzept zum
Umgang mit den Bodenbelastungen vor dem Hintergrund des Grundwas-
serschutzes und der geplanten Folgenutzung zu erstellen und mit der unte-
ren Bodenschutzbehdrde abzustimmen.

.4 Festsetzungen zu Erlaubnis nach 8§ 18 BetrSichV

Die in den Nebenbestimmungen 111.4.1 — [11.4.7 geforderten Nachweise und
Unterlagen sind dem Dezernat 55 der Bezirksregierung Munster vorzulegen:

1.4.1 Die ordnungsgemaéafle Umsetzung von Schutzeinrichtungen, bestehend aus
mechanischen und PLT-Sicherheitseinrichtungen, ist im Rahmen der Pru-
fung vor Inbetriebnahme vollstandig nachzuweisen. Dies umfasst auch die
Wechselwirkungen der Dampferzeugerbaugruppe mit anderen Anlagentei-
len.

1.4.2 Die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht abschlieBend festgelegten
Grenzwerte und anderen Parameter von PLT-Sicherheitseinrichtungen sind
im Rahmen der Prifung vor Inbetriebnahme festzulegen.

1.4.3 Eine Funktionsprifung der Schutzeinrichtungen inklusive der Anfahrkette
und Not-Schalter ist im Rahmen der Prifung vor Inbetriebnahme durchzu-
fuhren.

.4.4 Im Rahmen der Prifung vor Inbetriebnahme ist eine Brennereinzelprifung
durchzufihren.

1.4.5 Die Bestatigung der vollstdndigen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

ist bei der Priifung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

11.4.6 Im Einvernehmen mit der ZUS ist zur Uberwachung von druckfiihrenden,
mit Langzeitwerten berechneter Teile der Kessel- und Rohrleitungsanlage
ein Betriebs- und Uberwachungskonzept als Teil der Gefahrdungsbeurtei-
lung festzulegen.

.4.7 Die in den Antragsunterlagen (Berechnung der Druckentlastungsflache -
Registerkarte 09.05), sowie die im Prifbericht der ZUS empfohlene
Druckentlastungsflache von 2,5 % der Grundflache des Kesselhauses ist
zwingend baulich einzuplanen. Ein Nachweis hierlber ist zur Prufung vor
Inbetriebnahme vorzulegen.

Bedingung fiir vorgenannte MalRnahme ist eine allseitig offene Tragstruktur
des Gebaudes und das die AuBenwand des Maschinenhauses aus einer
nicht tragenden Bauwerkshulle besteht.
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Munster 500-53.0010/20/1.1
.5 Festsetzungen zum Immissionsschutz
.5.1 Emissionen

11.5.1.1 Bei Ausfall der SCR sind die NOx-Emissionen des Blocks 71 soweit wie
maoglich zu minimieren.

[11.5.1.2 Mit der Inbetriebnahmeanzeige ist der Bezirksregierung Munster - Dezernat
53 - ein Konzept zur Minimierung der NOx-Emissionen bei Ausfall der SCR-
Anlage vorzulegen. Das Konzept bedarf der Zustimmung.

Im Konzept sind die mdglichen Szenarien fur einen SCR-Ausfall zu be-
schreiben, vom Ausfall eines Anlagenteils bis hin zum Ausfall der Ammoni-
akversorgung im Werk. Zur Minimierung der NOx-Emissionen sind alle Mog-
lichkeiten der verschiedenen Fahrweisen des Kraftwerksblocks sowie die
Einbeziehung der im Verbund stehenden Kraftwerksblocke des Chemie-
parks Marl zu bericksichtigen. Die Uber die verschiedenen MalRnahmen zu
erreichenden Minderungsanteile und Emissionswerte sind zu quantifizieren.
Grundlage sind die in Formular 4 angegeben Konzentrationen und Frachten
der verschiedenen Betriebsweisen.

111.5.1.3 Bei Uberschreitung der NOx-Grenzwerte ist in den EFU-Kommentierungen
mindestens anzugeben:

e Zeit und (voraussichtliche) Dauer des Ausfalls der SCR,

e warum die SCR-Anlage ausgefallen ist,

e welche im Konzept genannten Minderungsmal3nahmen durchgefihrt
werden.

[11.5.1.4 Innerhalb der ersten 3 Betriebsjahre ist ein jahrlicher Bericht Uber alle Aus-
falle der SCR-Anlage des Blocks 71 anzufertigen. Diese Berichte sind der
Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - nach Ablauf eines jeweiligen Be-
triebsjahres zu tbersenden und mussen folgende Aspekte beinhalten:

e Datum aller Ausfalle der SCR-Anlage

e Dauer

e Ursachen

e Ergriffene Minderungsmaflinahmen

e Einflusse auf die NOx-Emissionen (Grenzwerteinhaltungen, Grenzwert-
Uberschreitungen, Frachterh6hungen)

Nach Ablauf der ersten drei Betriebsjahre entscheidet die Bezirksregierung
Munster - Dezernat 53 - auf Basis der Erkenntnisse aus den Jahresberich-
ten ob das Minderungskonzept tragfahig ist oder weitergehende Mal3nah-
men getroffen werden mussen.

Das Minderungskonzept kann jederzeit in Abstimmung mit der Bezirksre-
gierung Minster - Dezernat 53 - oder auf deren Anforderung angepasst
werden.
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[11.5.1.5 Restgase aus dem Chemiepark Marl durfen nur angenommen und den
AHDE des Blocks 71 zugeleitet werden, wenn sichergestellt ist, dass sie
keine wiederholten oder regelmaRig auftretenden emissions- oder sicher-
heitsrelevanten Stérungen in den zufihrenden Leitungen verursachen (z.B.
Zusetzen der Detonationssicherungen oder vermehrte Wartungen mit emis-
sionsverursachenden Offnungen von Anlagenteilen oder Rohrleitungen).
Die Wartungsarbeiten sind zu dokumentieren. Die Dokumentation ist min-
destens 6 Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der Bezirksregierung
Munster - Dezernat 53 - vorzulegen.

[11.5.1.6  Sofern die eingesetzten Restgase Stoffe beinhalten, die mindestens eines
der Kriterien der Ziffer 5.2.6 der TA Luft 2002 erflllen, missen die Anlagen-
teile folgenden Anforderungen entsprechen:

e Flanschverbindungen der Ziffer 5.2.6.3 TA Luft und
e Absperrorgane der Ziffer 5.2.6.4 TA Luft.

[11.5.1.7 Mit der Inbetriebnahmeanzeige ist der Bezirksregierung Minster - Dezernat
53 - ein Konzept zur Brennstoffkontrolle vorzulegen. Das Konzept bedarf
der Zustimmung.
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111.5.2 Emissionsgrenzwerte fir Block 71

[11.5.2.1 Die Emissionen der Abgase aus Block 71 durfen in den unterschiedlichen
Betriebszustanden die in den nachfolgenden Ziffern 111.5.2.2 — 111.5.2.4 fest-
gelegten Massenkonzentrationen nicht tlberschreiten. Dabei darf kein Halb-
stundenmittelwert das Doppelte der festgesetzten Emissionsbegrenzungen
fur Tagesmittelwerte Uberschreiten. Die festgesetzten Grenzwerte gelten
fur den kompletten Lastbereich der Gasturbine.

[11.5.2.2 Solobetrieb: Ausschliel3licher Betrieb des Dampferzeugers (AHDE)

Befeuerung des Dampferzeugers mit Erdgas und Restgasen
(Tabelle ziffer II).

Emissionsquelle: Q1, (E-Quellen-Nr. 2636001)
Abgasvolumenstrom: 176.294 Nm?3/h
max. FWL: 181,5 MW
Parameter samtliche samtliche
Tagesmittelwerte | Jahresmittelwerte
mg/m3 mg/m?
Kohlenmonoxid 30 15
Stickstoffoxide
(Stickstoffmonoxid und Stickstoff- 85 60
dioxid, angegeben als Stickstoff-
dioxid
Ammoniak 10 6
Gesamtstaub (s.a. NB 111.5.4.4) 10 S
Schwefeloxide aus Antrag
(Schwefeldioxid und Schwefel- 6 6
trioxid, angegeben als Schwefel-
dioxid; s.a. NB 111.5.4.2)
Abgasbedingungen: Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa), Volumenanteil an
Sauerstoff von 3 % nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf
Periodische Messungen
Organ. Stoffe, gesamt-C 10 mg/m3
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11.5.2.3

Kombibetrieb 1: Gasturbine (GT) + Dampferzeuger (AHDE) im Abhitzebe-

trieb

Erdgasfeuerung der Gasturbine und Reingasableitung der Gasturbine tber
den Dampferzeuger ohne Zusatzfeuerung.

Q1, (E-Quellen-Nr. 2636001)

Emissionsquelle:
Maximaler Abgasvolumenstrom:
max. FWL GT:

466.510 Nms/h

154 MW (- 15°C, 1013 mbar)

Parameter samtliche samtliche

Tagesmittelwerte | Jahresmittelwerte
mg/m3 mg/m3

Kohlenmonoxid 50 30

Stickstoffoxide

(Stickstoffmonoxid und Stickstoff-

dioxid, angegeben als Stickstoff- 40 30

dioxid, , tber den kompletten

Last- und Temperaturbereich)

Schwefeloxide

(Schwefeldioxid und Schwefel- 2 i

trioxid, angegeben als Schwefel-

dioxid; s.a. NB 111.5.4.2)

Ammoniak 10 5

Abgasbedingungen: Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa), Volumenanteil an Sau-
erstoff von 15 % nach Abzug des Feuchtegehaltes an Wasserdampf

Periodische Messungen

Formaldehyd
Mittelwerte bei > 70 % Last

Der Grenzwert fir den Lastbereich
> 30 % und <70 % wird durch die
Genehmigungsbehoérde nach Vor-
lage der Ergebnisse der Messun-
gen nach Inbetriebnahme festge-
legt.

5 mg/m3

Siehe
Vorbehalt Ziffer 111.1.2 und
NB 111.5.4.6

Anmerkungen:

Bei einem Bezugsauerstoff von 3 % &ndern sich die Jahresgrenzwerte fir
Kohlenmonoxid und Stickoxiden rechnerisch von 30 mg/m3 auf 90 mg/m3.
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[11.5.2.4 Kombibetrieb 2: Gasturbine + Dampferzeuger mit Zusatzfeuerung

Erdgasfeuerung der Gasturbine und Reingasableitung der Gasturbine tber
den Dampferzeuger; gleichzeitig Zusatzfeuerung des Dampferzeugers mit
Erdgas und Restgasen.

Emissionsquelle: Q1, (E-Quellen-Nr. 2636001)
Maximaler Abgasvolumenstrom:  272.948 Nm?3/h

max. FWL (GT + AHDE); 282 MW (- 15°C, 1013 mbar)
Abgasbedingungen: Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa),

Volumenanteil an Sauerstoff von 3 %
nach Abzug des Feuchtegehaltes an
Wasserdampf

Fur die Emissionen der Abgase der Quelle Q1 (E-Quellen-Nr. 2636001) gel-
ten im Kombibetrieb 2 Mischgrenzwerte entsprechend der folgenden For-
mel (Niedersachsenformel)

FWLGT - EaTnormiert ¥ FWLzr - Ez¢

Eeuw = FWlgr + FWLyr

mit

Ecup gleitender Mischgrenzwert

FWLeT anteilige Feuerungswarmeleistung Gasturbine GT [MW]

EcTnormiert Emissionsbegrenzung der Gasturbine [mg/m?], normiert auf
einen Bezugssauerstoff von 3%

FWLzr anteilige Feuerungswarmeleistung Zusatzfeuerung AHDE [MW]
Ezr Emissionsbegrenzung der Zusatzfeuerung [mg/m?]

unter Bertcksichtigung der Emissionsbegrenzung nach 111.5.2.3 fur die Gas-
turbine und 111.5.2.2 fur die Zusatzfeuerung.

Die Begrenzungen gelten bezogen auf ein Abgas im Normzustand (273,15
K; 101,3 kPa) und einem Volumenanteil von 3% an Sauerstoff, der nach
dem Normierungsfaktor zu bestimmen ist, nach Abzug des Feuchtegehal-
tes an Wasserdampf.

[11.5.2.5 Im Kombibetrieb 2 sind die in Nebenbestimmung 111.5.2.2 festgelegten
Grenzwerte fur Gesamtstaub und Gesamt-C einzuhalten.

[11.5.2.6  Diein Ziffer 11.5.2.2 — 111.5.2.5 genannten Emissionsgrenzwerte gelten auch,
wenn die Anlage flr die positive und negative Sekundarregelung und Minu-
tenreserve betrieben wird.
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111.5.3 Uberpriifung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte

[11.5.3.1 Fur die verschiedenen Anfahrzustéande sind die jeweils gemessenen Emis-
sionskonzentrationen fir Kohlenmonoxid und Stickstoffdioxid und Stick-
stoffmonoxid, angegeben als Stickstoffdioxid, die als registrierte Betriebs-
werte vorliegen, der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - fur Block 71
einmalig vorzulegen.

Ausnahme geméR § 21 der 13. BImSchV

[11.5.3.2 Schwefeloxide: Wenn gemal § 21 der 13. BImSchV auf die kontinuierliche
Ermittlung der Schwefeloxide verzichtet wird, ist regelmé&Rig nachzuweisen,
dass der in den Antragsunterlagen angegeben Hochstgehalt an Schwefel
in H6he von 30 mg S/Nm?3 Brenngas sicher eingehalten wird. Dazu ist die
Brennstoffkontrolle (NB 111.5.1.7) in Bezug auf den Schwefelgehalt und den
unteren Heizwert vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle sechs
Monate durchzufiihren. Die Nachweise sind funf Jahre aufzubewahren und
der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53 - auf Verlangen vorzulegen.

Einzelmessungen gemal 8§ 21, 23 der 13. BImSchV

[11.5.3.3 Gesamt-C: Die Emissionen an organischen Kohlenstoff im Abgas des
Blocks 71 istim Solobetrieb oder Kombibetrieb 2 an der Quelle Q1 (E-Quel-
len-Nr. 2636001) unter Verbrennung der maximal verfigbaren Restgase,
erstmalig nach Erreichen des ungestorten Betriebes, jedoch frihestens
nach dreimonatigen Betrieb und spéatestens sechs Monate nach Inbetrieb-
nahme, durch einer nach § 29b BImSchG anerkannten Stelle, feststellen zu
lassen. Ab dann wiederkehrend jeweils nach Ablauf von 3 Jahren, gerech-
net seit der ersten Messung, durch die vorab genannte anerkannte Stelle.

[11.5.3.4 Staub: Wenn die im AHDE eingesetzten Restgase nachweislich dem Erd-
gas vergleichbar sind und keine hoheren Staubemissionen verursachen,
kann auf die kontinuierliche Messung der Staubemissionen verzichtet wer-
den. Wenn auf die kontinuierliche Staubmessung verzichtet werden soll, ist
der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - mit der Inbetriebnahmean-
zeige ein Konzept zum Nachweis vorzulegen, der Nachweis ist spatestens
6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage vorzulegen. Wenn sich im Rah-
men der Brennstoffkontrollen (NB 111.5.1.7) oder bei veranderten Restgas-
zusammensetzungen Hinweise ergeben, dass die neuen Stoffe zu héheren
Staubemissionen fihren kdnnen, ist der Nachweis wiederkehrend zu fiih-
ren.

Kann der Nachweis nicht erbracht werden, ist unverziglich eine kontinuier-
liche Messeinrichtung zu installieren.

Bei Verzicht auf die kontinuierliche Messung sind die Emissionen an Ge-
samtstaub des Blocks 71 im Solobetrieb oder Kombibetrieb 2 an der Quelle
Q1 (E-Quellen-Nr. 2636001), unter Verbrennung der maximal verfligbaren
Restgase, erstmalig nach Erreichen des ungestdrten Betriebes, jedoch fri-
hestens nach dreimonatigen Betrieb und spatestens sechs Monate nach
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Inbetriebnahme, durch einer nach § 29b BImSchG anerkannten Stelle, fest-
stellen zu lassen. Ab dann wiederkehrend jeweils nach Ablauf von 3 Jahren,
gerechnet seit der ersten Messung, durch die vorab genannte anerkannte
Stelle.

Hinweis: Die wiederkehrenden Emissionsmessungen kénnen bei Zertifizie-
rung der Anlage nach EMAS auch von einer sachverstandigen Stelle, die
vom Produktionsbetrieb unabhangig ist unter Federfihrung des Immissi-
onsschutzbeauftragten, durchgefuhrt werden. Nach Streichung oder bei
zeitweiliger Aufhebung der Eintragung in das Register nach EG-Umwelt-
Audit=Verordnung sind die Wiederholungsmessungen wieder durch einen
anerkannten Sachverstandigen durchzufihren.

[11.5.3.5 Das Messinstitut ist zu beauftragen, Uber seine Feststellungen einen Bericht
zu fertigen und eine Ausfertigung der Bezirksregierung Munster, Dezernat
53 unverziglich nach Durchfiihrung der Messungen unaufgefordert zu
Ubersenden. Der Messbericht muss den Vorgaben der VDI Richtlinie 4220
Blatt 2 Anhang A entsprechen. Die Form der Ubermittlung des Messberich-
tes ist mit der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - abzustimmen.

[11.5.3.6 Die Emissionen an Formaldehyd sind Uber Einzelmessungen - unter Be-
ricksichtigung der Anforderungen der 13. BImSchV zu Einzelmessungen -
erstmalig nach Inbetriebnahme und dann wiederkehrend alle drei Jahre
feststellen zu lassen.

Zur Festlegung der Grenzwerte an Formaldehyd fur die Abluft der Gastur-
bine in den Lastbereichen < 70% sind im Rahmen der Erstmessung jeweils
2 Messungen bei 30, 50 und 70 % Last durchzufthren.

Lastangaben in Prozent beziehen sich jeweils auf Angaben unter ISO-
Bedingungen (Temperatur 288,15 K, Druck 101,3 kPa, relative Luftfeuchte
60 Prozent).

Zum Nachweis der Einhaltung der zusatzlich festzulegenden Formaldehyd-
Grenzwerte (NB 111.1.2 und 111.5.2.3) ist im Rahmen der Wiederholungsmes-
sungen, neben den Messungen bei hochster Last entsprechend der 13.
BImSchV jeweils eine Messung bei der Laststufe mit den héchsten Emissi-
onen an Formaldehyd durchzufihren.

Auf Antrag kann von der wiederkehrenden Messung bei der Laststufe mit
den héchsten Emissionen abgesehen werden, wenn die Emissionen an
Formaldehyd durch den SCR-Katalysator in jedem Lastbereich nachweis-
lich sicher unter 5 mg/m?3 Abluft reduziert werden.

11.5.3.7 Fir die Einrichtung der Messplatze und die Festlegung der Probenahme-
stellen der Messgerate sowie der Vergleichsmessstellen zur Messung der
luftverunreinigenden Stoffe ist die DIN EN 15259 in der aktuellen Fassung
malgeblich. Abweichungen von der DIN EN 15259 sind nur zulassig, wenn



Bezirksregierung Seite 22 von 83
Munster 500-53.0010/20/1.1

durch den Sachverstandigen, der die Erstmessung an der Anlage durch-
fuhrt, ausdricklich bescheinigt wird, dass eine ordnungsgemalle Mess-
durchfuhrung trotz der Abweichung gewahrleistet ist.

Kontinuierliche Messungen

[11.5.3.8 Die Emissionen an Kohlenmonoxid (CO), Stickoxiden (NOx) und Ammoniak
(NHs) sind kontinuierlich zu messen (NB Ziffer 111.5.2 ff.). Gesamtstaub und
Schwefeloxide sind ebenfalls kontinuierlich zu messen, wenn die Ausnah-
mebedingungen und Nachweise der NB [11.5.4.2 und 111.5.4.4 nicht greifen.

[11.5.3.9 Einbau, Kalibrierung, Wartung und Betrieb der registrierenden Messgerate
und Auswerteeinheiten sind entsprechend der jeweils gultigen Fassung der
BEP ,Bundeseinheitliche Praxis bei der Uberwachung der Emissionen®
RdSchr. d. BMU, z. Zt. v. 23.01.2017 - Az.: IG 12 - 45053/5 - und der Dar-
stellung SKK ,Kontinuierliche Emissionsiiberwachung - Statuskennung und
Klassierung® in der jeweils gultigen Fassung vorzunehmen.

[11.5.3.10 Die Ergebnisse, die von den Messeinrichtungen zur Ermittlung der Massen-
konzentrationen fur Schadstoffe kontinuierlich aufgezeichnet und ausge-
wertet werden, sind durch Anschluss an das Emissionsferniberwachungs-
system (EFU) des Landes NRW und uber die internetbasierte Schnittstelle
an die zustandige Uberwachungsbehorde zu tibermitteln. Die erforderlichen
Bezugs- und BetriebsgroRRen sind ebenfalls in die Ubertragung einzubezie-
hen. Die Ubertragung hat gemaR Schnittstellendefinition EFU des LAl in der
zurzeit gultigen Fassung und Uber ein vom Bundesministerium fur Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) als geeignet bekannt gegebenes
Emissionsferniberwachungssystem zu erfolgen.

Vom Anlagenbetreiber ist der Nachweis auf Einhaltung der Schnittstellen-
definition zu erbringen. Die Installation und Anpassung sind Aufgabe des
Anlagenbetreibers und in Abstimmung mit der Bezirksregierung als zustan-
diger Uberwachungsbehorde durchzufiihren.

Die zustandige Uberwachungsbehdrde kann festlegen, ob gerundete oder
nicht gerundete Werte an die Emissionsferniiberwachung tbertragen wer-
den missen.

Uber Anderungen des Datenmodells ist die zustandige Uberwachungsbe-
horde unter Angabe des Umfangs und Anlasses der Anderung unverziiglich
zu informieren.

Die Emissionsferntbertragungssysteme sind mit in die Einbau- und Funkti-
onsprifungen fur die Messgerate durch die nach § 29b BImSchG bekannt-
gegebene Messstelle einzubeziehen.

Mit der regelmaRigen Ubertragung der kontinuierlich ermittelten Messwerte
uber das EFU-System ist spatestens nach Vorliegen der Ergebnisse der
Erstkalibrierung der Anlage zu beginnen.
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[11.5.3.11 Die zur Berechnung der Mischgrenzwerte nach 111.5.2.4 benétigten Feue-
rungswarmeleistungen (jeweilig anteilige FWL der Gasturbine und der Zu-
satzfeuerung sowie die mit den verschiedenen Brennstoffen zugeflhrten
FWL) sind fortlaufend zu ermitteln und tGber die Emissionsferniiberwachung
entsprechend 111.5.3.10 an die Behdrde zu tUbermitteln.

[11.5.3.12 Ausfalle der Mess- und Auswerteeinheiten sowie Wartungstatigkeiten an
den Geraten, die dazu beitragen, dass kein gultiger Tagesmittelwert gebil-
det werden kann, sind der zustandigen Uberwachungsbehdérde tber das
EFU-System unverziiglich zu melden.

Hinweis: Meldepflichten, die sich aufgrund anderer Rechtsvorschriften er-
geben, bleiben unberthrt.

Vor Inbetriebnahme der Auswerteeinheit sind der zustandigen Uberwa-
chungsbehorde die Statussignale zum Beginn und Ende des registrierungs-
und beurteilungspflichtigen Betriebes sowie des An- und Abfahrbetriebes
zur Abstimmung vorzulegen.

.5.4 Larm

[11.5.4.1 Die Anlagen sind so zu betreiben, dass die von ihnen zusammen mit den
anderen Anlagen des Chemieparks verursachten Gerauschimmissionen an
den nachstehenden Immissionsorten die zuldssigen Immissionsrichtwerte
nicht tberschreiten:

Immissionsrichtwert

Immissionsort tagsiiber nachts
(06.00 Uhr - 22.00 Uhr) | (22.00 Uhr - 06.00 Uhr)

1O 2, Sickingmuhler
Str. 215/216

10 3, Lippehofe 54 60 dB(A) 45 dB(A)

55 dB(A) 40 dB(A)

Die zu erwartende HOhe des Larmbeitrags des neuen Kraftwerks wurde mit
der "Prognose Uber die zu erwartende Gerauschemission und - immission
eines geplanten Gas- und Dampfkraftwerkes — Kraftwerk VIl — bei der Evo-
nik Technologie und Infrastructure GmbH fur den Standort: Chemiepark
Marl, Stand Januar 2020" des - ABK Institut fur Immissionsschutz GmbH,
B1940066(1) - (Antragsunterlagen Register 12.03) ermittelt. Der Nachweis
Uber die konkrete Hohe des Larmbeitrags der Anlagen des Kraftwerks ist
nach Inbetriebnahme bei Bedarf auf Anforderung der Genehmigungsbe-
horde - Bezirksregierung Munster, Dezernat 53 - Gber ein Gutachten zu er-
bringen.
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111.5.5 Anlagensicherheit

[11.5.5.1 Der Sicherheitsbericht nach der Stérfall-Verordnung mit seinem anlagenbe-
zogenen Teil fur das Kraftwerk VIl ist fortzuschreiben. Der Teilsicherheits-
bericht ist spatestens 6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage unter
Bezugnahme auf diese Nebenbestimmung der Bezirksregierung Munster -
Dezernat 53 - zu Ubersenden.

Bei Anderungen an sicherheitsrelevanten Anlagenteilen im Kraftwerk VI, die
gemal} 8§ 15 BImSchG angezeigt werden, ist gleichermal3en zu verfahren.

[11.5.5.2 Bei der Erstellung des Sicherheitsberichtes sind insbesondere folgende
Sachverhalte zu berucksichtigen:

e Die Fortschreibung hat den tatsachlichen Sachverhalt, d. h. "wie ge-
baut”, zu bericksichtigen.

e Dem Sicherheitsbericht sind fur eine sicherheitstechnische Beurtei-
lung aussagefahige und mit der zustandigen Behérde abgestimmte
FlieRbilder beizufiigen.

e Alle sicherheitsrelevanten Anlageteile (Anlageteile mit besonderem
Stoffinhalt/Durchfluss oder mit besonderer Funktion) sind konkret zu
beschreiben und in den Flie3bildern darzustellen

e Im Sicherheitsbericht sind die moglichen Auswirkungen der storfall-
rechtlich relevanten Stoffstrome durch alle ihre Gefahrenmerkmale
(hier insbesondere die Toxischen) zu betrachten.

e Im Stoffverzeichnis sind alle Gefahrstoffe mit ihren relevanten Ge-
fahrenmerkmalen sowie die maximal vorhandenen Mengen in kg
bzw. kg/h anzugeben.

e Der Leitstand des Kraftwerks VIl ist in Funktion und Ausfiihrung im
Sicherheitsbericht abzubilden.

[11.5.5.3 Vor Inbetriebnahme des Kraftwerks VIl ist der Bezirksregierung Munster -
Dezernat 53 - schriftlich nachzuweisen:

e dassder Ausfall des Leitstandes des Kraftwerks VII durch einen Stor-
fall in einer benachbarten Anlage nicht zu einer Vergréf3erung der
Auswirkungen dieses Storfalls fuhrt, und

e dass der Leitstand des Kraftwerks VII gegen die Auswirkungen eines
in einer benachbarten Anlage stattfindenden Storfalles (Warmestrah-
lung, Explosionsdruck, toxische Gaswolke) ausreichend gesichert
ist.

[11.5.5.4 Die Eignung und die Funktionsfahigkeit der PLT-Schutzeinrichtungen sind
vor Inbetriebnahme der Anlage durch einen Sachverstandigen nach 8§ 29b
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BImSchG zu Uberprifen. Das Prufergebnis ist der Bezirksregierung Mins-
ter - Dezernat 53 - vor Inbetriebnahme der Anlage schriftlich mitzuteilen.
Der Prufbericht ist zur Einsicht verfligbar zu halten.

Bei Anderungen an neuen und/oder geanderten PLT-Schutzeinrichtungen
in der BE 02, die gemal § 15 BImSchG angezeigt werden, ist gleicherma-
Ren zu verfahren, jedoch kann anstelle des Sachverstandigen nach 8 29 b
BImSchG ein Sachverstandiger einer zugelassenen Uberwachungsstelle
(ZzUS) beauftragt werden.

1.6 Festsetzungen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Ge-
wasserschutz
1.6.1 Die dem Antrag in Register 11 beigefligten Anlagendokumentationen nach

8 43 AwSV sind fur Kraftwerk VIl spatestens 6 Monate nach Inbetriebnahme
der Anlage der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - vorzulegen.

Anderungen, die sich im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ergeben (Antrag
Register 11, AwSV-Anlagendokumentation KW 700-DO-001, S. 4), sind da-
rin sichtbar einzuarbeiten.

Bei zukiinftigen Anderungen an AwSV-Anlagen, die nach § 15 BImSchG
oder § 40 AwSV angezeigt werden, ist gleichermal3en zu verfahren und die
Anlagendokumentation gemafR § 43 AwSV auf Basis dieser Genehmigung
fortzuschreiben.

11.6.2 Fir die Anlage ist eine Betriebsanweisung gemal § 44 AwSV zu erstellen.
Diese Betriebsanweisung und die zugehdrigen Dokumente gemaf 8§ 44
AwSYV sind der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - jederzeit auf Ver-
langen vorzulegen.

11.6.3 Nach 8§ 46 Abs. 2 AwSV vor Inbetriebnahme prifpflichtige Anlagen der An-
lage 5 Spalte 2 der AwSV durfen nur nach mangelfreier technischer Prifung
gemald § 47 Abs. 1 AwSYV in Betrieb genommen werden.

Der Prifbericht ist der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53 - spatestens
4 Wochen nach Priufung vor Inbetriebnahme der Anlage gemalf 8 46 Absatz
2 AwSYV durch den Sachverstandigen vorzulegen.

11.6.4 Die Form der Ubermittlung der Priifprotokolle nach § 47 Abs. 3 AwSV fir
die nach Anlage 5, Spalten 2 — 4 der AwSV prufpflichtigen AwWSV-Anlagen
(Antrag Register 11, AwSV-Anlagendokumentation KW 700-DO-001, S. 6
und 7), sowie der Anlagendokumentation gemaf3 § 43 AwSV ist mit der zu-
standigen Uberwachungsbehorde abzustimmen.

1.6.5 Die Prufprotokolle der letzten 11 Jahre fir die wiederkehrend prufpflichtigen
AwSV-Anlagen sind im Betrieb zur Einsichtnahme durch die zustandige
Uberwachungsbehérde bereit zu halten.
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111.6.6 Das Abwasserkataster des Chemieparks ist nach Inbetriebnahme der An-
lage um die Angaben zum Abwasser des Kraftwerks VIl zu erganzen.

Anderungen der Anlage und des Anlagenbetriebs, die Einfluss auf die im
Antrag beschriebene Abwasserqualitat und -quantitat haben, sind der Be-
zirksregierung Munster - Dezernat 53 - im Vorfeld mitzuteilen.

Im Abwasserkataster sind die Angaben zum Abwasser des Kraftwerks VII
im Rahmen von Fortschreibungen oder nach Aufforderung durch die Be-
zirksregierung Munster - Dezernat 53 - zu aktualisieren.

1.6.7 Die mit dem Klaranlagenbetreiber abgestimmten Kriterien, nach denen das
Gasturbinen-Waschwasser in die Klaranlage des CP Marl abgegeben wer-
den darf (Antrag AuB, S. 11-2), sind der Bezirksregierung Minster - Dezer-
nat 53 - mit der Inbetriebnahmeanzeige vorzulegen.

Sollte die Klaranlage im Ergebnis das Gasturbinen-Waschwasser nicht be-
handeln kdnnen, ist es einer Entsorgung zuzufihren. Die Nachweise dar-
Uber sind 6 Jahre aufzubewahren und der Bezirksregierung Munster - De-
zernat 53 - auf Verlangen vorzulegen.

.7 Festsetzungen zum Bodenschutz und Ausgangszustandsbericht
(AZB)

.7.1 Der Ausgangszustandsbericht (AZB) ist gemall dem Untersuchungskon-
zept vom 09.12.2019 mit Anderung vom 08.06.2020 zu erstellen und vier
Wochen vor Inbetriebnahme vorzulegen und von der Bezirksregierung
Munster - Dezernat 52 - zu billigen. Der AZB ist nachtraglich der Genehmi-
gung hinzuzufigen.

.7.2 Die Uberwachung hat gemaR der im ,Monitoringkonzept zur Uberwachung
von Boden und Grundwasser” vom 27.05.2020 (Sachverstandigenbuiro Dr.
Simon) enthaltenen Beschreibung zu erfolgen.

Die erste Messung des Grundwassers hat erstmalig nach sieben Jahren
nach der Inbetriebnahme zu erfolgen. Die Untersuchungen des Grundwas-
sers sind alle sieben Jahre zu wiederholen.

Sollten sich bei der Durchfiihrung der Probenahmen unvorhersehbare An-
derungen ergeben, kénnen in Absprache mit der Bezirksregierung Minster
- Dezernat 52 - Anderungen vorgenommen werden.

Die Untersuchungsergebnisse einschliel3lich einer gutachterlichen Bewer-
tung und die durchgefiihrten UberwachungsmafRnahmen von Boden und
Grundwasser sind der Bezirksregierung Munster - Dezernat 52 - in einem
Bericht (Uberwachungsbericht) in digitaler Form (PDF Datei) unaufgefordert
zu Ubermitteln.
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Einen Monat vor der ersten Probenahme ist der Bezirksregierung Minster
- Dezernat 52 - der Entwurf des Uberwachungsberichtes vorzulegen. Dieser
hat mindestens Folgendes zu beinhalten:

e Beschreibung der im Uberwachungskonzept festgelegten Uberwa-
chungsmalnahmen

¢ Angaben zu Betriebsstorungen und Unféllen
e Dokumentation von Bau- und Sanierungsmafl3nahmen

e Zusammenhangende Darstellung aller Analysenergebnisse (fortlau-
fend, ab Vorliegen des AZB)

e graphische Darstellungen des zeitlichen Verlaufs der gemessenen
Werte und zur Trendbestimmung

e Bewertung der Uberwachungsergebnisse im Hinblick auf

- den AZB,

- sich ergebende Veranderungen im Hinblick auf Erheblichkeit
und Trends,

- mdgliche Ursachen und AbwehrmalRnahmen bei veranderten
Stoffgehalten sowie

- den bodenschutz- und wasserrechtlichen Handlungsbedarf.

1.7.3 Sollten bei den Untersuchungen nach Nebenbestimmung 111.7.2 Auffallig-
keiten festgestellt werden, behélt sich die Bezirksregierung Munster - De-
zernat 52 - vor, weitere Bodenuntersuchungen zu fordern, um die Ursache
der Abweichungen festzustellen.

1.8 Festsetzungen zum Arbeitsschutz

11.8.1 Die Gefahrdungsbeurteilung ist vor Inbetriebnahme der Anlage zu erstellen.
Auf die Regelungen der Anhdnge der Betriebssicherheitsverordnung, des
8§ 7 der Gefahrstoffverordnung und der allgemeinen Grundsétze des 8§ 4 des
Arbeitsschutzgesetzes wird hierzu hingewiesen.

Die erstellten Unterlagen missen mindestens folgendes beinhalten:

e das Ergebnis der Gefahrdungsbeurteilung,

e die festgestellten MaRnahmen des Arbeitsschutzes und

e das Ergebnis der Uberprufung der MaRnahmen
(Wirksamkeitskontrolle).

Insbesondere sind fiur alle Anlagenbereiche die Bereitstellung von Erste
Hilfe Einrichtungen, Zuganglichkeit dieser, Unterweisung der Beschéftigten
in der Handhabung, Sicherstellung der notwendigen Kommunikationsver-
bindungen zur Auslésung von Alarmen abzuprifen und zu bewerten.

Die Gefahrdungsbeurteilung ist beim Abnahmetermin zur Einsicht bereitzu-
halten.
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111.8.2 Die geplanten und erforderlichen Malinahmen im Schadensfall/ Brandfall-
sind mit der eigenen Werkfeuerwehr vor Inbetriebnahme der Anlage abzu-
stimmen. Hierliber ist eine schriftiche Dokumentation zu fiihren, die auf
Verlangen vorzulegen ist. Soweit erforderlich, sind diese Malinhahmen auch
mit externen Rettungskraften abzustimmen.

1.9 Festsetzungen zum Natur- und Artenschutz
Keine
111.10 Festsetzungen Abfallrecht
Keine
V.
Hinweise

Hinweise zur Erlaubnis nach § 18 BetrSichV und zum Arbeitsschutz:

V.1 Die Erlaubnis erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach deren Erteilung
nicht mit der Errichtung der Anlage begonnen, die Errichtung zwei Jahre
unterbrochen oder die Anlage wéhrend eines Zeitraumes von drei Jahren
nicht betrieben wird. Die Frist kann aus wichtigem Grund verlangert werden
(8 34 Abs. 4 ProdSG).

V.2 Die Anlage darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem sie von einer
zugelassenen Uberwachungsstelle (Anhang 2, Abschnitt 1 BetrSichV) ge-
pruft worden ist und diese eine Bescheinigung erteilt hat, dass sich die An-
lage in ordnungsgemafem Zustand befindet (88 15 u. 17 BetrSichV).

V.3 Anderungen der Bauart oder der Betriebsweise der Anlage, welche die Si-
cherheit der Anlage beeinflussen, bedurfen der Erlaubnis (8 18 BetrSichV).

V.4 Ein Explosionsschutzdokument ist zu erstellen. Die notwendigen Prifungen
nach § 15 BetrSichV sind durchzufiihren.

IV.5 Eine Gefahrdungsbeurteilung fir die Uberwachungsbedurftige Anlage ist zu
erstellen. Die notwendigen Prifungen nach § 15 BetrSichV sind durchzu-
fuhren.

IV.6 Sofern Arbeitnehmer beschaftigt werden, ist die mit diesem Bescheid er-

laubte Anlage auch ein Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Daher ist die Gefahrdungsbeurteilung nach 8§ 5 Arbeitsschutzge-
setz (ArbSchG) unter Bericksichtigung den in 8 3 BetrSichV genannten
Punkten zu erstellen. Insbesondere sind die folgenden Gefahrdungen zu
beriicksichtigen:

o die mit der Benutzung der Anlage selbst und

o die durch Wechselwirkungen mit anderen Anlagen/ Arbeitsmitteln, mit
der Arbeitsumgebung oder mit Arbeitsstoffen hervorgerufen werden.
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V.7 Der Betreiber der Anlage hat der Bezirksregierung Minster unverziglich
anzuzeigen:

o jeden Unfall, bei dem ein Mensch getotet oder verletzt worden ist, und

o jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Ein-
richtungen versagt haben oder beschadigt worden sind (8 18 Abs. 1
BetrSichV).

V.8 Im Rahmen der Ordnungsprufung (8 15 Abs. 1 BetrSichV) ist insbesondere
festzustellen, ob die erforderlichen Unterlagen vollstandig sind und das
Brand- und Explosionsschutzkonzept zur Erreichung der Schutzziele
schlussig und in den erforderlichen Unterlagen richtig abgebildet ist.

V.9 Alle Personen, die mit der Uberprifung, Wartung und dem Betrieb der An-
lage beauftragt sind, missen Uber die bei ihren Tatigkeiten auftretenden
Gefahren, sowie Uber die MalRnahmen ihrer Abwendung vor der Beschéfti-
gung und danach in angemessenen Zeitabstanden, mindestens jedoch ein-
mal jahrlich unterwiesen werden.

V.10 Beim Betrieb der Anlage sind insbesondere folgende arbeitsschutzrechtli-
che Vorschriften/Regeln der Technik zu beachten:

¢ Baustellenverordnung — BaustellV) vom 10. Juni 1998

e Verordnung Uber Arbeitsstatten (ArbStattV),

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

e Verordnung zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen (GefStoffV),
e die Technischen Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS).

Hinweise zum Immissionsschutz, Baurecht und Emissionshandel

V.11 Die vorgenannten Emissionsbegrenzungen ergeben sich hinsichtlich des
derzeitigen Standes der Luftreinhaltetechnik, insbesondere der 13. BIm-
SchV sowie der BVT-Schlussfolgerung fur Grol3feuerungsanlagen (BVT-SF
GFA). Soweit durch Gesetze oder Verordnungen strengere Emissions-
grenzwerte vorgegeben werden sollten, sind diese gegeniber den in Ziffer
[11.5.ff stehenden Vorgaben vorrangig.

V.12 Die allgemein anerkannten Regeln der Technik bezogen auf die Brennstoff-
kontrolle, Energieeffizienzkontrolle, Messverfahren und Messeinrichtungen
und Nachweisen bei Ausnahmen von kontinuierlichen Messungen werden
durch CEN-Normen bestimmt. ISO-Normen, nationale oder andere interna-
tionale Normen kdnnen angewendet werden, wenn sie die Bereitstellung
von Daten gleichwertiger wissenschaftlicher Qualitat gewahrleisten.

V.13 Die Namen der aufgrund von 8 1 der Verordnung Uber Immissionsschutz-
und Storfallbeauftragte (5. BImSchV) zu bestellenden Beauftragten und der
Wechsel der Person mussen der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 -
unverzuglich schriftlich mitgeteilt werden.
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V.14 Der Anlagenbetreiber ist nach 8 5 Abs. 1 TEHG verpflichtet, seine Emissio-
nen der in Anhang 1 Teil 2 TEHG genannten Treibhausgase mit Datum der
Aufnahme des Probebetriebes oder — falls kein Probebetrieb stattfindet —
mit Datum der Inbetriebnahme zu tGberwachen und jahrlich dartiber Bericht
zu erstatten (Emissionsbericht). Die Methodik der Uberwachung ist in einem
Uberwachungsplan nach § 6 TEHG nachvollziehbar zu erlautern und fest-
zulegen. Inhaltlich muss der Uberwachungsplan den Vorgaben der Verord-
nung (EU) Nr. 601/2012 (Monitoring-Verordnung), des Abschnitts 2 der
Emissionshandelsverordnung 2020 und des Anhangs 2 Teil 2 Satz 3 des
TEHG genlgen und gemald § 19 Abs. 1 i. V. mit Anhang 2 Teil 1 Nr. 1
Buchstabe b des TEHG der DEHSt zur Genehmigung vorgelegt werden.

Ein Emissionsbericht muss fur die Anlage erstmalig zum 31. Méarz des auf
die Aufnahme des Probebetriebes folgenden Jahres eingereicht werden.

Zu beachten ist, dass bereits die Emissionen im Probebetrieb berichts- und
abgabepflichtig sind.

Der Betreiber kann die Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen fir die
vierte Handelsperiode (2021-2030) nach den hierfur geltenden Vorschriften
bei der DEHSt beantragen.

V.15 Gemal § 14 Abs. 2 des VermKatG NRW hat der Eigentiimer oder Erbbau-
berechtigte auf seine Kosten ein neues Gebaude oder die Veranderung des
Grundrisses eines Gebaudes durch die Katasterbehorde oder durch einen
offentlich bestellten Vermessungsingenieur einmessen zu lassen. § 1 Abs.
3 und 4 Satz 3 VermKatG NRW bleiben unberthrt.

V.16 Fur die Bautiberwachung einschlief3lich der Bauzustandsbesichtigungen er-
hebt die Stadt Marl eine Gebuhr nach dem GebG NRW i. V. m. der AVerw-
GebO NRW und dem Allgemeinen Gebduhrentarif in der jeweils gultigen
Fassung.

Hinweise zum Genehmigungsrecht

V.17 Damit der AZB den Genehmigungsunterlagen beigefigt werden kann, ist
der Bezirksregierung Minster - Dezernat 53 - je eine Ausfertigung in elekt-
ronischer Form und in Papier zu Gbermitteln.

V.18 Gemal 8§ 13 BImSchG schlie3t diese Genehmigung andere erforderliche,
die Anlage betreffende behdrdliche Entscheidungen ein, mit Ausnahme von
Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebsplane, behordli-
chen Entscheidungen aufgrund atomrechtlicher Vorschriften und wasser-
rechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen nach den § 8 in Verbindung mit
8 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

V.19 GemaR § 16 BImSchG bedarf die wesentliche Anderung der Lage, der Be-
schaffenheit oder des Betriebs einer genehmigungsbedurftigen Anlage der
Genehmigung, wenn durch die Anderung nachteilige Auswirkungen hervor-
gerufen werden kdnnen.
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Die Genehmigung istinsbesondere erforderlich, wenn aufgrund anderer be-
hordlicher Entscheidungen (Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen,
Befreiungen, usw.) wesentliche Anderungen der Lage, der Beschaffenheit
oder des Betriebs der Anlage notwendig werden und wenn durch die Ande-
rung nachteilige Auswirkungen hervorgerufen werden kénnen.

Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Anderung hervor-
gerufene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erful-
lung der sich aus 8 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen
sichergestellt ist.

In diesem Fall ist der Betreiber einer genehmigungsbediirftigen Anlage ge-
maR § 15 BImSchG verpflichtet, der zustandigen Behorde die Anderung der
Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage einen Monat bevor
mit der Anderung begonnen wird, anzuzeigen. Der Anzeige sind Unterlagen
im Sinne des 8§ 10 Abs. 1 Satz 2 beizufligen, soweit diese fir die Prifung,
ob das Vorhaben genehmigungspflichtig ist, erforderlich sein kénnen.

Vorstehendes gilt entsprechend fir eine Anlage, die nach 8§ 67 Abs. 2 oder
vor Inkrafttreten des BImSchG nach § 16 Abs. 4 der Gewerbeordnung an-
zuzeigen war.

V.20 Die storfallrelevante Errichtung und der Betrieb oder die storfallrelevante
Anderung einer nicht genehmigungsbediirftigen Anlage, die Betriebsbe-
reich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, ist der zustandigen Be-
horde vor ihrer Durchfiihrung schriftlich gemaf § 23a BImSchG anzuzeigen,
sofern eine Genehmigung nach § 23a Abs. 3 BImSchG in Verbindung mit 8
23b nicht beantragt wird. Der Anzeige sind alle Unterlagen beizufiigen, die
fur die Feststellung, ob durch die storfallrelevante Errichtung und den Be-
trieb oder die storfallrelevante Anderung der Anlage der angemessene Si-
cherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten erstmalig unterschritten
wird, rAumlich noch weiter unterschritten wird oder eine erhebliche Gefah-
renerh6hung ausgelost wird, erforderlich sein knnen. Soweit es zur Ermitt-
lung des angemessenen Sicherheitsabstands erforderlich ist, kann die zu-
standige Behorde ein Gutachten zu den Auswirkungen verlangen, die bei
schweren Unfallen durch die Anlage hervorgerufen werden kdénnen.

V.21 Ergibt die Feststellung nach § 23a Absatz 2 Satz 1 BImSchG, dass der an-
gemessene Sicherheitsabstand erstmalig unterschritten wird, raumlich
noch weiter unterschritten wird oder eine erhebliche Gefahrenerhéhung
ausgeldst wird, bedarf die storfallrelevante Errichtung und der Betrieb oder
die storfallrelevante Anderung einer nicht genehmigungsbedurftigen An-
lage, die Betriebsbereich oder Bestandteil eines Betriebsbereichs ist, einer
storfallrechtlichen Genehmigung nach 8 23b BImSchG. Dies gilt nicht, so-
weit dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits
auf Ebene einer raumbedeutsamen Planung oder MalRnahme durch ver-
bindliche Vorgaben Rechnung getragen worden ist. Die Genehmigung setzt
einen schriftlichen Antrag voraus.
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Iv.22 Wird beabsichtigt, den Betrieb der Anlage oder von Anlagenteilen, die fur
sich selbst genommen eine Genehmigungspflicht nach dem BImSchG her-
vorrufen, einzustellen, so ist der Zeitpunkt der Einstellung der Bezirksregie-
rung Munster - Dezernat 53 - anzuzeigen. Die teilweise Stilllegung einer
Anlage begrindet keine Anzeigepflicht.

Die Anzeigepflicht trifft auch auf Anlagen zu, die als gemeinsame Anlagen
nach 8 1 Abs. 3 der 4. BImSchV oder als selbstandig genehmigungsbedurf-
tiger Teil einer gemeinsamen Anlage betrieben werden sowie auf solche
Teile oder Nebeneinrichtungen, bei denen eine gesonderte Genehmigung
lediglich aufgrund von 8§ 1 Abs. 4 der 4. BImSchV nicht erteilt wurde. Der
Anzeige sind Unterlagen beizufligen, aus denen die Erfullung der Pflichten
nach 8§ 5 Abs. 3 und 4 des BImSchG ersichtlich ist.

V.
Begriindung

V.1 Sachverhaltsdarstellung

Die Evonik Operations GmbH gewahrleistet im Chemiepark Marl die Versorgung der
ansassigen Produktionsanlagen mit Energie in Form von Strom und Dampf Uber ei-
gene Kraftwerke. Zur Sicherstellung der Energie- und Dampfversorgung der Produkti-
onsanlagen im Chemiepark soll im Zuge der Neuausrichtung der Energieversorgung
im Rahmen der Energiewende das bestehende, fast 50 Jahre alte Gaskraftwerk KW
[II mit den Blocken 311 und 312 durch ein modernes GuD-Kraftwerk ersetzt werden.
Dazu wurde die vorliegende Genehmigung fir die Errichtung und den Betrieb eines
neuen Gas- und Dampfkraftwerks (GuD), KW VII, beantragt.

Das GuD-Kraftwerk KW VII wird aus einem Kraftwerksblock, Block 71, bestehen.
Hauptenergietrager wird Erdgas sein, die Leistung wird maximal 282 MW betragen.

Im Kohlekraftwerk KW | werden derzeit energiereiche Reststoffe und Abgase des
Chemieparks Marl mit verbrannt, diese Nutzung wird jedoch mit der Abschaltung des
Kohlekraftwerks KW | (geplant Ende 2021) entfallen. Antragsgegenstand ist auch die
Verbrennung bisher dem Kraftwerk KW | zugefuhrter, gasférmiger Reststoffe im neuen
GuD-Kraftwerk KW VII.

Die Anlagedaten und Anlagenkonfiguration sind unter Ziffer Il dieses Bescheides de-
tailliert dargestellt.

Beantragt werden die Genehmigung gemaf 88 4 und 6 BImSchG einschliel3lich der
Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal § 8a BImSchG sowie die geméalR § 13 BIm-
SchG darin zu konzentrierende Baugenehmigung nach 8 60 BauO NRW, die Erlaubnis
geman § 18 Betriebssicherheitsverordnung und die Genehmigung nach § 4 TEHG.
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V.2 Genehmigungsverfahren

Die Errichtung und der Betrieb eines in Anlage 1 der 4. BImSchV genannten Vorha-
bens bedarf gemaR § 4 BImSchG einer Genehmigung. Fiur das beantragte Vorhaben
wurde das Genehmigungsverfahren erforderlich.

Genehmigungsrechtliche Einordnung

Das geplante GuD-Kraftwerk KW VIl ist eine genehmigungsbedurftige Anlage i. S. des
BImSchG und genehmigungsrechtlich wie folgt einzuordnen:

e Anlage nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV

e Anlage des Artikels 10 der IE-Richtlinie nach § 3 der 4. BImSchV

¢ Anlage nach Ziffer 1.1.1 der Anlage 1 des UVPG

e Anlage im Betriebsbereich der Evonik Operations GmbH mit erweiterten Pflich-
ten nach 8§ 9 der 12. BImSchV (StdrfallVO)

Da das Vorhaben weiterer Genehmigungen bedarf, werden die Entscheidungen fir die
in Ziffer 1 aufgefihrten Genehmigungen und Erlaubnisse im Genehmigungsverfahren
gemal § 13 BImSchG konzentriert.

Fir die Erteilung der beantragten Genehmigung ist nach 8 2 Abs.1 in Verbindung mit
Anhang | der ZustVU die Bezirksregierung Minster zustandig.

Feststellung der UVP-Pflicht

In einem Genehmigungsverfahren gemafl § 4 BImSchG ist nach § 5 UVPG festzustel-
len, ob das beantragte Vorhaben einer Umweltvertraglichkeitsprifung bedarf.

Das Vorhaben unterfallt nach Ziffer 1.1.1 der Anlage 1 des UVPG (Liste ,UVP-
pflichtige Vorhaben®) einer unbedingten UVP-Pflicht ("X" Spalte 1). Fur das beantragte
Vorhaben ist gemanR § 6 UVPG eine Umweltvertraglichkeitsprifung durchzufihren.

Es war auch zu prifen, ob im Genehmigungsverfahren fir Kraftwerk VII das bereits
laufende Genehmigungsverfahren fir das neue GuD-Kraftwerk VI der Evonik Opera-
tions zu kumulieren war. Diese Frage konnte verneint werden, da im Rahmen der Um-
weltvertraglichkeitsprufung fur Kraftwerk VIl festgestellt wurde, dass die vom diesem
Kraftwerk ausgehenden maximalen zusatzlichen Immissionsbelastungen an den Or-
ten der rechnerischen Immissionsmaxima unterhalb der irrelevanten Zusatzbelastun-
gen liegen. Weitere kumulierende Vorhaben, die bei dieser Prifung zu berlcksichtigen
gewesen waren, liegen nicht vor.

Ablauf des Genehmiqungsverfahrens

Gemal § 2 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) der 4. BImSchV wurde das Genehmigungsver-
fahren nach den Bestimmungen des § 10 BImSchG und der Verordnung tber das
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) durchgefihrt. Der 8§ 21 Abs. 2a der 9. Bim-
SchV sieht fur Genehmigungsbescheide nach der IE-Richtlinie bestimmte Pflichtanga-
ben vor. Im Genehmigungsverfahren bedeutet dies, dass nur solche Angaben im Ge-
nehmigungsbescheid erforderlich sind, die sich auf den Antragsgegenstand oder seine
Auswirkungen beziehen.
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Mit Schreiben vom 23.01.2020 hat die Evonik Technology & Infrastructure GmbH in
Ihrem Auftrag die Genehmigung gemaf 88 4 und 6 Abs. 1 BImSchG einschlief3lich der
Zulassung des vorzeitigen Beginns gemal § 8a BImSchG zur Errichtung und Betrieb
des neuen GuD-Kraftwerks KW VII beantragt.

Der Genehmigungsantrag mit den erforderlichen Unterlagen vom 23.01.2020 wurde
von lhnen am 04.02.2020 bei der Bezirksregierung Munster vorgelegt. Dieser Antrag
wurde auf meine Veranlassung hin geandert bzw. erganzt, so dass er mit Eingang vom
16.04.2020 formal vollstandig war. Die Antragsunterlagen enthalten die nach der 9.
BImSchV erforderlichen Darlegungen und Formblatter.

Die Antragsunterlagen enthalten keine Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse.

Offentlichkeitsbeteiligung

Nach der Vollstandigkeitsprifung der Unterlagen durch die Genehmigungsbehdrde
und der Erganzung vom 16.04.2020 erfolgte am 17.04.2020 die gemal3 § 10 BImSchG
vorgeschriebene offentliche Bekanntmachung im Amtsblatt fir den Regierungsbezirk
Munster und in den Tageszeitungen WAZ und Marler Zeitung sowie auf der Internet-
seite der Bezirksregierung Minster.

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben wahrend der Zeit vom
27.04.2020 bis einschlief3lich zum 26.05.2020 an folgenden Stellen ausgelegen:

e Bezirksregierung Minster, Dez. 53, Zimmer L 213, Gartenstr. 27, 45699 Herten
e Stadtverwaltung Marl, Liegnitzer Str. 5, 45768 Marl, Amt 61, Zimmer 85

e Stadtverwaltung Dorsten, Halterner Str. 28, 46284 Dorsten, Vermessungsamt,
Zimmer 111

e Stadtverwaltung Haltern am See, Rochfordstr. 1 (Muttergottesstiege), 45721
Haltern am See, Fachbereich Planen, Zimmer 1.18 bis 1.21 sowie 1.69 bis 1.70

Darlber hinaus haben die eingetragenen Naturschutzverbande NRW (BUND, LNU
und NABU) im Landesbiro in Oberhausen ein eigenes Exemplar des Antrages zuge-
sandt bekommen.

Aufgrund der seinerzeit herrschenden Situation und Einschrankungen durch den
Coronavirus (COVID19/Sars-CoV-2) wurden die Antragsunterlagen in Abstimmung mit
der Antragstellerin parallel zur Auslegung auch auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Muanster (https://www.bezreg-muenster.de/ > Umwelt und Natur > Immissions-
schutzrechtliche Genehmigungsverfahren > Laufende Verfahren) verfugbar gemacht.
Die Antragsunterlagen waren zudem in der gesamten Auslegungszeit im Internet unter
www.uvp.nrw.de einsehbar. Dariber hinaus wurde eine Telefonnummer der Bezirks-
regierung Munster verotffentlicht, um bei Bedarf trotz der Corona-Einschréankungen in-
dividuelle Lésungen zur Einsichtnahme zu finden.

Bis zum 26.06.2020 bestand die Moglichkeit, Einwendungen gegen das Vorhaben zu
erheben. Fristgerecht wurde lediglich eine Einwendung durch den BUND erhoben. Da-
her entfiel gemald 8 16 Abs. 1 Nr. 1 der 9. BImSchV der geplante Erorterungstermin.
Der Wegfall wurde am 10.07.2020 im Amtsblatt fur den Regierungsbezirk Minster in
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den Tageszeitungen WAZ und Marler Zeitung veroffentlicht. Die Antragstellerin wurde
zeitgleich vom Wegfall des Termins unterrichtet.

Die Einwenderin des BUND wurde gemal3 § 17 Abs. 2 der 9. BImSchV separat be-
nachrichtigt. Auf einen Erdrterungstermin und ein personliches Gesprach wurde im
Einvernehmen mit der Einwenderin verzichtet.

Das von der Einwenderin rechtzeitig wahrend der Einwendungsfrist eingereichte
Schreiben bezog sich vollstéandig auf die im Genehmigungsverfahren zum Kraftwerk
VI der Evonik Operations seitens des BUND vorgebrachten Aspekte. Neue oder an-
dere Einwendungen wurden nicht erhoben. Daher kann das Ergebnis des Gesprachs
zu den Einwendungen zum Kraftwerk VI auch auf das vorliegende Vorhaben Ubertra-
gen werden: ,Im gemeinsamen Gesprach am 18.11.2019 konnten verschiedene Ein-
wendungsbelange ausgeraumt werden bzw. stellten sich als unbeachtlich heraus. Die
von der Einwenderin vorgebrachten Bedenken im Hinblick auf die Folgen des Nach-
bergbaus auf die Sicherheit der Anlage sind ein vom vorliegenden Genehmigungsver-
fahren unabhangiges generelles Thema fir den Chemiepark Marl. Schon zu Zeiten
des aktiven Kohleabbaus wurden MaRnahmen zur diesbeziiglichen Uberwachung und
Sicherung der Anlagen getroffen, die zur Beobachtung und Beherrschung eventueller
nachbergbaulicher Folgen weitergefiihrt werden. Das Thema ist als umgebungsbe-
dingte Gefahrenquelle im allgemeinen Teil des Sicherheitsberichtes des Standortes
enthalten.”

Behordenbeteiligung

Parallel zur 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens wurden die Behérden und
Stellen, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berthrt wird, im Rahmen ihrer
Zustandigkeit beteiligt.

Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen haben nachstehenden Behor-
den und Stellen zur Prifung und Stellungnahme vorgelegen:

e Buirgermeister der Stadte Marl (Fachbereich Stadtplanung, Bauordnung und
Brandschutz), Dorsten und Haltern am See,

e Landrat des Kreises Recklinghausen (Untere Bodenschutzbehdrde und Untere

Naturschutzbehorde),

e Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr,

e DEHS,

e RAG,

e LANUV NRW,
e Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie,
e Bezirksregierung Munster:

» Dezernat 51 (Naturschutz, Hohere Naturschutzbehérde),
» Dezernat 52 (Bodenschutz und Abfall),
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= Dezernat 53 (Immissionsschutz, Anlagensicherheit),
= Dezernat 55 (Technischer Arbeitsschutz).

Mit Datum vom 04.07.2020, Az.: 500-53.0010.VZ/20/1.1 wurde nach Zustimmung der
beteiligten Behdrden ein Bescheid zur Zulassung des vorzeitigen Beginns geman § 8a
BImSchG fur die Errichtung des Kraftwerks erteilt.

Fur die beantragte Zulassung des vorzeitigen Beginns wurde der Baubeginn mit
Schreiben vom 28.08.2020 angezeigt.

Die fachtechnische und medienibergreifende fachgesetzliche Prifung der Antragsun-
terlagen durch die beteiligten Behdrden und Stellen fihrte in einigen Punkten zu not-
wendigen Korrekturen bzw. Erganzungen der Antragsunterlagen. Die modifizierten
Antragsunterlagen sind am 02.10.2020 ausgetauscht und vervollstandigt worden.

Offentliche Bekanntmachung des Genehmigungsbescheides

Dieser Genehmigungsbescheid wird gemafd § 10 Abs. 7 und Abs. 8 BImSchG i.V mit
§ 27 UVPG offentlich bekannt gemacht.

V.3 Umweltvertraglichkeitspriafung

Kurzdarstellung der zusammenfassenden Darstellung und
begriindeten Bewertung entsprechend § 24 und 25 UVPG

Die Prifung ist nach den Vorschriften der 9. BImSchV als unselbstandiger Teil dieses
Genehmigungsverfahrens durchgefihrt worden. Die vollstandigen Zusammenfassun-
gen entsprechend 8§ 24 und 25 UVPG finden sich im Anhang Il dieses Bescheides.

Beantragt sind die Errichtung und Betrieb eines Gas- und Dampfkraftwerkes (GuD),
bestehend aus einem Block (Block 71) mit einer Feuerungswarmeleistung von 282
MW1n in Marl, Paul-Baumann-Str. 1, Flur 59, Flurstticke 86, 28, 107, 39.

Das Antragsgrundstiick befindet sich im abgeschlossenen Areal des rd. 6 km? grof3en
Chemiepark Marl, Baufeld 06 204. Es handelt sich um eine industrielle Brachflache in
einer Grof3e von insgesamt etwa 60 x 100 m (ca. 6.000 m2), auf der sich Anlagen der
ehemaligen BUNA-Anlage befanden. Nach Abriss der Altanlageteile ist das Grund-
stuck eine industrielle Brachflache.

Einen Bebauungsplan gibt es nicht. Diese Flache ist nach dem Flachennutzungsplan
der Stadt Marl innerhalb einer gewerblichen Bauflache gelegen und nach der tatsach-
lich vorhandenen Bebauung als Industrieflache einzustufen; sie liegt innerhalb der ge-
schlossenen Industrieflache nordwestlich der Mitte.

Die besondere Lage des Vorhabens im eingefriedeten Gebiet des rd. 6 km?2 grof3en,
nicht frei zuganglichen Gelande des Chemieparks Marl ist flr die Bewertung des Vor-
habens und dessen Einfluss ein mal3geblicher Faktor.

Die Flachen innerhalb des abgeschlossen Chemieparks sind seit dessen Grindung im
Jahr 1938 industriell genutzt. Sie stehen nicht im 6ffentlichen Flachenverbund. Die in-
dustrielle Nutzung hat die urspriinglich vorhandenen Lebensrdume mit Flora und
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Fauna lange verdrangt. Das Gelande ist in Baufelder aufgeteilt, auf denen sich die
unterschiedlichen Produktionsanlagen befinden, und die durch rasterformig verlau-
fende werksinterne Stral3en voneinander getrennt sind. Es besteht eine eigenstandige
Infrastruktur mit StralBen und Ver- und Entsorgungssystemen, die unterirdisch oder
uber Rohrbrucken verlaufen. Die langjahrige industrielle Nutzung hat zur Folge, dass
neue Vorhaben im Chemiepark Marl keine unberthrten oder schutzwirdigen Flachen
verbrauchen, sondern auf bestehenden und teilweise zuriickgebauten Industrieflachen
realisiert werden. Gleichermal3en ist ein unmittelbarer Einfluss des Vorhabens auf die
Faktoren Landschatft, kulturelles Erbe und sonstige Sachguter durch den eigenen Ge-
bietscharakter des Chemieparks Marl nicht gegeben.

Das Hauptaugenmerk der Untersuchungen war daher auf die Auswirkungen zu rich-
ten, die Uber die Grenzen des Chemieparks hinaus einwirken kénnen. Dies sind die
Faktoren des Anlagenbetriebes. Im Einzelnen sind zu nennen Luftverunreinigungen,
Larm, Eintrage in Wasser, Entstehung von Abféllen, Licht, Warme, Dampfemissionen,
Erschitterungen, Verkehr, Transport, Luft/Klima.

Die Anlage selbst wird nach dem Stand der bestverfigbaren Techniken errichtet (BVT-
Merkblatt ,Gro3feuerungsanlagen®). Dartber hinaus wird sie zur weitergehenden Min-
derung von Stickoxidverbindungen, organischen Verbindungen und Kohlenmonoxid
mit einem SCR-Katalysator ausgestattet.

Die Einflusse der Auswirkungen auf das Schutzgut menschliche Gesundheit und er-
heblichen Belastigungen durch die emittierten Luftschadstoffe sowie schadliche Um-
welteinwirkungen durch Schadstoffdepositionen wurden in einem Untersuchungsra-
dius von 2.850 m um das Vorhaben gepruft. Negative Auswirkungen konnten nicht
festgestellt werden. Die Immissionsbelastungen, die durch den Anlagenbetrieb hervor-
gerufen werden, liegen allesamt unterhalb der Bagatellmassenstrome und Schwellen-
werte der einschlagigen Regelwerke.

Fur die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wurde der Untersuchungs-
raum um das Vorhabengrundstiick herum auf rd. 10 km2 und Uber das benachbarte
FFH-Gebiet ,Lippeaue hinaus ausgedehnt.

Die Immissionsbelastungen nach TA Luft liegen auch hier unterhalb der Bagatell-
schwellen. Die Stickstoff- und Saureeintrage liegen im angrenzenden FFH-Gebiet ,Lip-
peaue“ allesamt unterhalb der Abschneidekriterien (Abschneide-Kriterium fur Stick-
stoff 0,3 kg/(ha*a), fir Saureeintrage 24 eg/(ha*a) - wenn nur stickstoffbirtig, oder 32
eg/(ha*a) - wenn stickstoff- + schwefelbirtig).

Insgesamt hat die Prufung der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens ergeben, dass
der Neubau des GuD-Kraftwerks keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die
umweltrechtlichen Schutzgiter verursacht.

Innerhalb des betrachteten moglichen Einflussbereichs des Vorhabens liegt das FFH-
Gebiet ,Lippeaue®. Grolie Teile dieses Gebietes liegen innerhalb der Flache zur Neu-
gestaltung der Lippedeiche. Das Projekt ,HALIMA® zur Sicherstellung des Hochwas-
serschutzes im Raum Haltern-Lippramsdorf und Marl wurde mit dem Planfeststel-
lungsbeschluss vom 28.05.2013 genehmigt.
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Die dort festgesetzten Bautatigkeiten (verzoégerter Baubeginn 2016) werden sich ge-
plant bis zu sieben Jahre hinziehen. Derzeit werden noch die Deichschittungen voll-
zogen. Dazu wurden im Sommer 2019 bereits die im ndrdlichen Baufeld notwendigen
Deiche an die vorhandenen alten Deiche im Westen (Oelder Weg) und Osten (Briicke
K 22) angeschlossen.

Bis zum heutigen Datum wurden im betroffenen Bereich des Natur- und FFH Schutz-
gebietes keine Veranderungen oder Bauarbeiten vorgenommen. Das FFH-Gebiet
wurde bislang noch vollstéandig geschont und ist daher zum jetzigen Zeitpunkt fir die
hier vorliegende Bewertung relevant. Die Umgestaltung und Riickgewinnung der Aue
ist, wie planfestgestellt, erst nach Fertigstellung der Deiche in wenigen Jahren vorge-
sehen. Es werden sich demzufolge im Laufe weniger Jahre wieder Lebensraume und
daher auch neue FFH-Lebensraume in der neuen Aue bilden, die dann neu zu bewer-
ten sind.

Gemal der Planfeststellung wird davon ausgegangen, dass sich die beiden FFH Le-
bensraume Weichholzaue 91E0 und Hartholzaue 91F0 bilden werden. Diese FFH Le-
bensrdume sind somit erst zukinftig nach Durchfihrung der BaumalRhahme festzu-
stellen und deren Entwicklung erst dann zu bewerten (living document).

Die detaillierten Darstellungen und Bewertungen entsprechend 8 24 und 25 UVPG
finden sich im Anhang Il dieses Bescheides.

V.4 Fachgesetzliche Prifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Die Genehmigungsbehotrde und die im Verfahren beteiligten Behdrden und Stellen
haben zur Gewabhrleistung eines hohen Schutzniveaus gemaf 8§ 6 BImSchG die Ein-
haltung der Anforderungen nach 8 5 Abs. 1 Nr. 1 - 4, 8 5 Abs. 2, 8 5 Abs. 3, nach der
12. BImSchV und anderen rechtlichen Vorschriften sowie den Belangen des Arbeits-
schutzes zu prifen.

V.4.1 Schutz und Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, er-
hebliche Nachteile und erhebliche Belastigungen (8 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2
BImSchG)

Schéadliche Umwelteinwirkungen, Gefahren, erhebliche Nachteile oder Bel&stigungen
durfen von einer genehmigungsbeddrftigen Anlage nicht hervorgerufen werden. Dar-
Uber hinaus muss hiergegen Vorsorge getroffen werden, insbesondere durch dem
Stand der Technik entsprechende Mal3hahmen.

Luftverunreinigungen

Die geplante Feuerungsanlage des Kraftwerksblocks 71 unterliegt beziglich der Emis-
sionsgrenzwerte und Emissionsbegrenzungen fur Luftschadstoffe aufgrund der Hohe
der beantragten Feuerungswéarmeleistung (FWL) neben den Anforderungen der TA
Luft weiteren Regelwerken. Die GuD-Linie mit insgesamt 282 MW fallt in den Rege-
lungsbereich der 13. BImSchV und der BVT-Schlussfolgerung fir Grol3feuerungsan-
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lagen (BVT-SF GFA) vom 13.07.2017. Der Genehmigungsbescheid enthalt die erfor-
derlichen Emissionsbegrenzungen gemaf § 21 Abs. 1 Nr. 3a (Festlegung der erfor-
derlichen Emissionsbegrenzungen) der 9. BImSchV.

Emissionsgrenzwerte und Messungen

Die Nebenbestimmungen zur Regelung der zulassigen Emissionen finden sich in den
Ziffern 111.5.2 ff.

Antragsgemal sind flr die Verbrennung von Erdgas und Restgasen aus dem Chemie-
park Marl keine unterschiedlichen Emissionsbegrenzungen festgeschrieben worden,
sondern jeweils der scharfere Grenzwert fur die unterschiedlichen Gasarten herange-
zogen worden. Die BVT-Schlussfolgerungen fur Abfallverbrennungsanlagen (BVT-SF
Abfallverbrennung) vom 12.11.2019 sind nicht anzuwenden, da laut Anwendungsbe-
reich die Verbrennung von gasférmigen Abfallen explizit ausgenommen ist. Dagegen
wird im Entwurf der neuen 13. BImSchV die Verbrennung von Abgasen aus der che-
mischen Industrie mit geregelt. Die Emissionsbegrenzungen ergeben sich aus den
Anforderungen der aktuellen 13. BImSchV und dem BVT-SF GFA unter Bertcksichti-
gung des damit einhergehenden Entwurfs der neuen 13. BImSchV.

Fir den Solobetrieb des Dampfkessels werden die Emissionsgrenzwerte unter Be-
ricksichtigung von 8 31 (Gro3feuerungsanlage mit Erdgas) und § 32 (Grol3feuerungs-
anlage mit Erdgas, Flissiggas und gasformigen Brennstoffen aus Ruckstanden der
chemischen Industrie) des Entwurfs der 13. BImSchV sowie den Angaben aus Formu-
lar 4 des Antrags festgesetzt. Antragsgemal’ wurden dabei jeweils die scharfen Werte
gewahlt. Sowohl das BVT-Merkblatt als auch § 27 des Entwurfs der 13. BImSchV sieht
bei Anlagen mit SCR-Abgasreinigung fir Ammoniak Emissionsbegrenzungen und
kontinuierliche Messungen vor, die ebenfalls in NB 111.5.2.2 aufgenommen wurden.

Fur Schwefeloxide und Gesamtstaub erdffnen sowohl die derzeit giltige, als auch der
Entwurf der neuen 13. BImSchV Sonderregelungen und Ausnahmen (alt 88 21 und
23, neu 88 18 und 23). Diese finden sich in den Nebenbestimmungen 111.5.4.2 und
[11.5.4.4 wieder.

Die fur den Kombibetrieb 1 der (Gasbetrieb der Gasturbine (GT) + Dampferzeuger
(AHDE) im Abhitzebetrieb) festgesetzten Emissionsbegrenzungen ful3en auf den An-
gaben aus Formular 4 und 8§ 33 des Entwurfs der neuen 13. BImSchV (Emissions-
grenzwerte fir Gasturbinenanlagen). Der Grenzwert fir Schwefeloxide (2 mg/m3
(Normzustand, bezogen auf 15 % Bezugsauerstoff bei Gasturbinen) stammt aus For-
mular 4 des Antrags, ebenso der Jahresgrenzwert fur Kohlenmonoxid. Der Tagesmit-
telwert fur Kohlenmonoxid wurde auf dieser Basis festgelegt und liegt unter den Grenz-
werten des Entwurfs der neuen 13. BImSchV Die festgesetzten Grenzwerte sind auch
in der Immissionsprognose zugrunde gelegt worden.

Da im Kombibetrieb 2 (Gasturbine + Dampferzeuger mit Zusatzfeuerung) Mischfeue-
rungen (Brennstoffe und Anlagen) beantragt wurden, sind die Emissionsbegrenzun-
gen und Emissionsgrenzwerte entsprechend der 13. BImSchV (8 10 alt, 8 6 neu) auf
Basis der anteilig zugefuhrten Feuerungswarmeleistungen zu bestimmen.
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Die Regelungen zu Emissions- und Betriebsgréienmessung entsprechen den Anfor-
derungen des § 21 Abs. 2a Nr. 2a der 9. BImSchV und sind unter Nebenbestimmun-
gen Ziffer 111.5.3 ff. zusammengefasst.

Die Emissionsbegrenzungen fur Gesamtstaub und Gesamt-C, die bei der Verbren-
nung von Restgasen im AHDE im Solobetrieb nach dem Entwurf der neuen 13. BIm-
SchV gelten werden, sind auf den Kombibetrieb 2 tbertragen worden. In diesem Be-
triebszustand stammt der fir die Verbrennung der Gase in der Zusatzfeuerung not-
wendige Sauerstoff aus den Abgasen der Gasturbine. Dartber hinaus wird keine Ver-
brennungsluft wie im Solobetrieb (Frischltfterbetrieb des AHDE) eingebracht, so dass
keine Verdinnungseffekte bei der Ermittlung der Staub- oder gesamt-C-Gehalte im
Abgas zu bericksichtigen sind.

Abgasreinigung

Der Kraftwerksblock wird einen SCR-Katalysator zur weitergehenden Schadstoffmin-
derung erhalten. Dieser verfigt Uber einen Vanadium-Wolfram-Titandioxid-Katalysator
zur Reduktion von Stickoxiden und eine Paladiumimpragnierung zur Oxidation von CO
und anderen, im Abgas moglichen enthaltenen fliichtigen organischen Verbindungen
wie Formaldehyd. Es ist davon auszugehen, dass die Anlage damit in jedem Betriebs-
zustand emissionsarm arbeitet.

In der derzeit giltigen 13. BImSchV und der TA Luft 2002 gibt es keine Begrenzungen
fur Formaldehyd. Der Grenzwert fir Formaldehyd wurde im Hinblick auf die im Entwurf
vorliegende neue 13. BImSchV aufgenommen. Da der tatséchliche Abbaugrad von
Schadstoffen in einem sowohl reduktiv als auch oxidativ arbeitenden SCR-Katalysator
erst nach Inbetriebnahme der Anlage abschlieBend festgestellt werden kann, wurde
die Genehmigung unter dem Vorbehalt (Ziffer 111.1.2) der nachtraglichen Festsetzung
des Grenzwertes fur Formaldehyd in Lastbereichen < 70 % erteilt. In Nebenbestim-
mungen 111.5.2.3 und 111.5.4.6 werden die diesbeztiglichen Regelungen dazu getroffen.
Wenn die Formaldehydemissionen durch die Oxidationsstufe des SCR-Katalysators
soweit reduziert werden, dass nachweislich auch in allen Lastbereichen < 70 % der
Emissionsgrenzwert von 5 mg/m? sicher eingehalten werden kann, kann in Anwen-
dung des § 21 alt bzw. § 23 neu der 13. BImSchV auf die Festlegung von diesbeziig-
lichen Grenzwerten und die damit einhergehenden Wiederholungsmessungen auf An-
trag verzichtet werden.

Ausfall der Abgasreiniqung

Das Kraftwerk VII gehort zum Energieverbund, der die Versorgung des Chemieparks
mit elektrischer Energie und Dampf gewahrleistet. Als infrastrukturell relevante Anlage
kann das Kraftwerk VII daher nicht ohne weiteres bei Stérungen der Abgasreinigungs-
einrichtung abgefahren werden. Um in dieser Situation die NOx-Emissionen zu
minimieren, wurde das Vorgehen in den Nebenbestimmungen 111.5.1.1 bis 111.5.1.4
geregelt.

Fur die SCR-Anlage wurde die Ausfallzeit pessimal mit 170 Stunden pro Jahr (2% der
Jahresstunden) angegeben. Der in Nebenbestimmungen 111.5.1.1 bis 111.5.1.4 betrach-
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tete Ausfall des Katalysators steht im Wesentlichen in Verbindung mit der Ammoniak-
versorgung zur Reduktion der Stickoxide. Die oxidative Stufe arbeitet ohne Zusatze
und wird laut AuB (Ziffer 9.1.8, Seite 9-11) von einem Ausfall der Ammoniakzufihrung
in ihrer Funktionsfahigkeit nicht beeinflusst.

In Nebenbestimmung 111.5.1.2 wurde ein Minimierungskonzept gefordert. In diesem
Konzept ist darzustellen, welche Moglichkeiten und MaRnahmen im Kraftwerksblock
selbst bestehen, um ihn trotz Ausfalls der SCR-Anlage so zu fahren, dass die NOx-
Emissionen unterhalb der Grenzwerte bleiben oder bei unvermeidbaren Uberschrei-
tungen minimiert werden. Durch die Einbindung des Kraftwerks VIl in den Energiever-
bund und die Steuerung aller Kraftwerke Uber einen gemeinsamen Leitstand
besteht dartiber hinaus die Mdéglichkeit, im Falle von Stérungen an einzelnen Kraft-
werksblocken, die fur den Chemiepark benétigten Energien soweit wie moglich tber
die regular laufenden Kraftwerksblocke zu erzeugen und den gestorten Kraftwerks-
block zu entlasten. Gleiches gilt fir die Verbrennung der dem Kraftwerk zugefihrten
Restgase, auch die kénnen groR3tenteils zuklnftig auf drei Kraftwerksblocke (Blocke
61, 62 und 71) verteilt werden.

Die Ausfallzeiten der SCR-Anlage und die tatsachlichen Konsequenzen auf das Emis-
sionsverhalten werden sich erst nach der Inbetriebnahme endgultig zeigen. Dies gilt
auch fir die Praktikabilitdt und Wirksamkeit der im Minderungskonzept noch festzule-
genden MalRnahmen. Zur Validierung wurde Nebenbestimmung 111.5.1.4 aufgenom-
men. Die Mallnahmen des Minderungskonzeptes werden nach Vorliegen entspre-
chender Erfahrungsberichte noch einmal geprift, bewertet und kénnen im Bedarfsfall
angepasst werden.

Die Forderung der 13. BImSchV, die Anlage nach einer maximalen Ausfallzeit der Ab-
gasreinigungseinrichtung von 120 Stunden innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden
Monaten (8§ 17 alt, 8 12 neu) aul3er Betrieb zu nehmen, bleibt von den vorstehend
genannten Malinahmen unberthrt. Sie ist nur einschlagig, wenn durch den Ausfall ei-
ner Abgasreinigungsanlage die zum Umweltschutz festgelegten Grenzwerte Uber-
schritten werden. Wenn die Emissionen bei Ausfall einer Abgasreinigungsanlage
durch andere Malinahmen soweit reduziert werden, dass die Einhaltung der Grenz-
werte sichergestellt werden kann, ist diese Ausfallzeit nicht der Ausfallzeitenregelung
des 8 17 Abs. 3 zuzurechnen, da der Ausfall keine schadlichen Umweltauswirkungen
zur Folge hat.

Kleinguellen und sonstige Regelungen

In ziffer 111.5.1.5 ist bestimmt, dass dem Kraftwerk Abgase aus dem Chemiepark nur
dann zugeleitet durfen, wenn sichergestellt ist, dass nicht nur die Verbrennung im
Kraftwerk schadlos erfolgen kann, sondern dass es auch in den Zuleitungen der Gase
und Gasgemische aus den diversen Chemieanlagen nicht zu unerwiinschten Effekten
wie Verstopfungen, Verkleben oder anderen widrigen Reaktionen kommt. Hintergrund
ist, dass durch die Rohrleitungen gefahrstoffhaltige Gase, die Stoffe nach Ziffer 5.2.5
und 5.2.7.1.1 der TA Luft beinhalten, geleitet werden. Zu Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten werden diese Anlagen Uber die Kleinquelle Q2 freigestellt, und dies soll aus
sicherheitstechnischen, arbeitsschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen
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Aspekten auf ein Minimum beschrankt bleiben. Die fur die Dokumentation benannte
Aufbewahrungspflicht von 6 Jahren umfasst den Zeitraum von mindestens zwei Um-
weltinspektionen nach der IED-Richtlinie.

Die Kleinquellen Q2 bis Q5 sind mit den Versorgungsleitungen fir den Kraftwerksblock
verbunden. Uber sie werden keine Abgasstréme aus dem regular laufenden Anlagen-
betrieb abgegeben, vielmehr handelt es sich um Entspannungsauslasse.

Q2 und Q3 dienen als Entspannungsauslasse bei Filterwechsel und Revisionen in den
Erdgas-, Hafengas-, Prozessgas- (Q2) und Ammoniakzuleitungen (Q3), Uber die kurz-
zeitig voraussichtlich 1-12 mal im Jahr Emissionen abgegeben werden. Die jahrlichen
Emissionen an Stoffen der Klassen 5.2.5 und.5.2.7.1.1 betragen dabei in Summe
weniger als 1 kg/a.

Q4 und Q5 sind Druckregelventile und gehéren zu den Sicherheitsabsperrungen, die
bei Abstellung der Brenner fir eine sichere Trennung zwischen Brenner und brenn-
stofffihrenden Leitungen sorgen (AuB Seite 9-14). Bei Abschalt- und Startvorgéngen
der Brenner kommt es in diesen Systemen durch Druckregelungen zu kurzzeitigen
Emissionen Uber die Quellen Q4 und Q5. Die Emissionen der dabei austretenden Mas-
senstrome liegen, bezogen auf die jahrlichen Frachten, fur die Klassen 5.2.5 und
5.2.7.1.1 Klasse Il unter 1,5% und fur die Stoffe der Klasse 5.2.7.1.1 Klasse Il bei
3 %.

Die Emissionsquelle Q6 ist eine reine Kuhlluftquelle, der keine Verbrennungs(ab-)gase
zugeleitet werden.

Die Emissionen der Quellen Q2 — Q6 bedurfen keiner Regelungen und sind auch nicht
emissionserklarungspflichtig.

Die Anforderung der halbjahrlichen Brennstoffanalyse bei Verzicht auf kontinuierliche
Schwefeloxidmessungen aus Nebenbestimmung 111.5.3.2 ergibt sich aus § 21 Abs. 2
der 13. BImSchV.

Geriche
Geruche sind aufgrund der Art der Anlage nicht zu erwarten.

Schallschutz und Erschiitterungen

Fur das Vorhaben wurde die "Prognose uber die zu erwartende Gerauschemission
und - immission eines geplanten Gas- und Dampfkraftwerkes — Kraftwerk VII — bei der
Evonik Operations GmbH fir den Standort: Chemiepark Marl, Stand Januar 2020" des
- ABK Institut fir Immissionsschutz GmbH, B19400066-01(1) - (Antragsunterlagen Re-
gister 12.03) erstellt. Ergebnis dieser Prognose ist, dass die zulassigen, vom neuen
Kraftwerk ausgehenden Immissionszusatzbelastungen an den festgelegten Immissi-
onsaufpunkten < 10 d(B)A betragen. Das Gutachten bertcksichtigt und beschreibt
keine expliziten Schutzmalinahmen zum Erreichen dieser Werte, so dass keine Anfor-
derungen an weitergehende SchallschutzmalRnahmen zu stellen waren.

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Chemiepark Marl geht von der Baustelle prak-
tisch keine Aulienwirkung aus.
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Vom Chemiepark Marl gehen insgesamt LArmemissionen aus. In Abstimmung zwi-
schen der Bezirksregierung Munster - Dezernat 53 - und der damaligen Infracor GmbH
sind die relevanten Immissionsaufpunkte und die dort einzuhaltenden Larmrichtwerte
festgelegt worden (Vermerk ,Immissionsaufpunkte Chemiepark Marl“, Stand Mai
2011). Da auf diese Immissionsorte die La&rmemissionen des gesamten Chemieparks
einwirken, darf der Larmbeitrag einzelner Anlagen an diesen Orten nicht zu einer Uber-
schreitung der zulassigen Larmimmissionen des Chemieparks insgesamt fuhren.

Nebenbestimmung 111.5.4.1 bestimmt die zur Anlage nachstgelegenen Immissionsorte
des abgestimmten Vermerks und die dazugehorigen Larmrichtwerte. Unterschreiten
die Larmimmissionen des Kraftwerks VIl an den betreffenden Immissionsorten die dort
festgelegten Immissionsrichtwerte um mindestens 10 dB(A), wird die Anlage nicht
mehr dem Einwirkungsbereich der betroffenen Flachen zugerechnet (Ziffer 2.2 der TA
Larm). Liegen die Emissionen am maligeblichen Immissionsort um mindestens 6
dB(A) unterhalb der festgesetzten Larmrichtwerte, ist die von der Anlage ausgehende
Zusatzbelastung als irrelevant anzusehen (Ziffer 3.2.1 TA Larm). Die Beitrage einzel-
ner Anlagen zur Gesamtlarmemission des Chemieparks sind im Falle von Uberschrei-
tungen der Larmrichtwerte an den relevanten Immissionsaufpunkten tber ein Gutach-
ten zu ermitteln, um gezielte LarmminderungsmalRnahmen an den Hauptemissions-
guellen festzulegen.

Aufgrund der Art der Anlage sind relevante Erschitterungen nicht zu erwarten.

Licht, Warme, Strahlen und sonstige Umwelteinwirkungen

Eine Beleuchtung wird nur in dem Mal3e eingesetzt, wie sie die Sicherung der Anlagen
und der Arbeitsschutz erfordern. Besondere Warme oder Strahlen gehen von der An-
lage nicht aus. Die Darstellung und Bewertung der Immissionen kann der zusammen-
fassenden Darstellung des UVP-Berichtes, Anhang Il, enthommen werden.

V.4.2 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung (8 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG)

Bei der Verbrennung von Gasen zur Energiegewinnung fallen keine produktionsspezi-
fischen Abfalle an. Abfalle fallen nur bei Wartungs- und Reparaturarbeiten kann. Fir
diese Verbrauchsmaterialien gibt es etablierte Entsorgungswege, so dass keine
Regelungen erforderlich sind.

V.4.3 Energieeffizienz (8§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG)

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um eine Anlage zur Energieerzeugung.
Diese ist unter Berucksichtigung der ,Best verfiigbaren Techniken“ geplant. Durch die
Einbindung des Kraftwerks in die elektrischen Verbundsysteme und thermischen
Dampf- & Wasserkreislaufe des Chemieparks und dariber hinaus die Anbindung an
das 6ffentliche Stromnetz wird die Energie optimal genutzt. Aus den Antragsunterlagen
ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass in der Anlage Energie effizienter erzeugt wer-
den kann. Weitergehende Regelungen in Form von Nebenbestimmungen sind nicht
erforderlich.
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V.4.4 Auswirkungen nach Betriebseinstellung (8 5 Abs. 3 BImSchG)

Die Antragstellerin hat die geplanten Malinahmen fiir den Fall der Betriebseinstellung
aufgefuhrt. Diese beziehen sich auf die Entleerung und Reinigung der Apparate, den
Umgang mit anfallenden Spilflissigkeiten und Abféllen der Anlage. Die in der Neben-
bestimmungen 111.2.4 geregelte unverzigliche Entleerung und Reinigung der Anlage
bei Stilllegung dient der konkreten zeitlichen Regelung des Schutzes von Boden und
Grundwasser vor Stoffeintrdgen nach Stilllegungen (vgl. 8 21 Abs. 2a Nr. 1 und 4 der
9. BImSchV, s.u.).

V.4.5 Ausgangszustandsbericht und Bodenschutz (8 5 Abs. 4 BImSchG)

Ausgangszustandsbericht

Anlagen nach der Industrie Emissionsrichtlinie missen gemaR 8§ 10 Abs. 1a BImSchG
einen Bericht tber den Ausgangzustand von Boden und Grundwasser (AZB) erstel-
len, wenn in der Anlage relevante geféahrliche Stoffe gem&R § 3 Abs. 10 BImSchG
vorhanden sind und eine Verunreinigung des Bodens und des Grundwassers durch
diese Stoffe nicht ausgeschlossen werden kann.

Gemal3 Antragsunterlagen werden in der Anlage relevante gefahrliche Stoffe gehand-
habt. Der AZB ist als Teil der Antragsunterlagen mit diesen einzureichen, kann aber
ggf. bis zur Inbetriebnahme nachgereicht werden.

Da der AZB mit Antragstellung nicht vorlag, ist dieser bis zur Inbetriebnahme nachzu-
reichen. Dass der Antragsteller den AZB nachreichen kann, gilt im Vergleich zum Ein-
reichen mit den Antragsunterlagen als das mildere Mittel. Um der Genehmigungsbe-
horde ausreichend Zeit zur Prifung zu geben, ergibt sich die Einreichung des AZB vier
Wochen vor Inbetriebnahme. Da es sich bei der Zulassung der nachtraglichen Einrei-
chung des AZB in § 7 der 9. BImSchV um eine ,kann“-Bestimmung handelt, ist es auch
zulassig, diese Frist in Nebenbestimmung 111.7.1 zu fordern.

Gemal 8 21 Abs. 1 Nr. 3. der 9. BImSchV ist der AZB Teil der Genehmigung. Da der
AZB bei Genehmigungserstellung nicht vorliegt ist der AZB nachtraglich durch die Ge-
nehmigungsbehoérde der Genehmigung hinzuzufigen.

Uberwachung von Grundwasser und Boden

Gemal § 21 Absatz 2a Nr. 3 sind Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der An-
lage verwendeten, erzeugten oder freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe zu
Uberwachen. Das geeignete Mittel sind hier Grundwasseruntersuchungen und eine
Uberwachung des Bodens.

Die Auflagen zur Uberwachung von Boden und Grundwasser ergeben sich aus § 21
Abs. 2a Satz 1 Nr. 3c der 9. BImSchV i.V.m. § 12 Absatz 1 Satz 1 BImSchG i.V.m. §
6 Absatz 1 Nummer 1 und § 5 Absatz 1 Nummer 2 BImSchG. Eine Uberwachung ist
demnach bereits erforderlich, wenn relevante gefahrliche Stoffe in einer IED-Anlage
vorhanden sind, da von diesen eine abstrakte Gefahr ausgeht.

Durch die Uberwachung von Boden und Grundwasser wird die Vorsorgepflicht im
Sinne des 8§ 5 Abs. 1 Nr. 2 (i.V.m. 8 6 Abs. 1 Nr. 1) BImSchG sichergestellt. Die Pflicht
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zur Uberwachung ist kumulativ erforderlich, um ungewisse und méglicherweise im lau-
fenden Betrieb unerkannt gebliebene Umwelteinwirkungen zu erkennen und hierauf
angemessen reagieren zu kbnnen.

Die Erstellung eines Konzepts zur Uberwachung von Boden und Grundwasser ist zur
Gefahrenvorsorge im Sinne einer Ermittlung von eingetretenen Verunreinigungen und
einer Wirksamkeitskontrolle der vorgesehenen Vermeidungsmalinahmen geeignet.
Fur eine ordnungsgemafe Durchfihrung der Probenahmen von Boden und Grund-
wasser sowie eine qualifizierte Bewertung der Proben sind die Angaben zur techni-
schen Durchfiihrung und bodenkundlichen sowie chemischen Bewertung im Konzept
erforderlich.

In § 21 Abs. 2a Satz 2 werden die Zeitraume fir die Uberwachung konkretisiert. Dem-
nach ist das Grundwasser alle 5 Jahre zu tUberwachen. Aufgrund der vorliegenden
systematische Beurteilung des Verschmutzungsrisikos wurde das Intervall der Grund-
wasser-Untersuchungen von 5 Jahren auf 7 Jahre verlangert. Eine systematische Be-
trachtung des Verschmutzungsrisikos steht der Festlegung einer Maximalgrenze fir
die Uberwachungsintervalle nicht entgegen. Eine Verlangerung des Intervalls um mehr
als sieben Jahre ist fachlich nicht sinnvoll. Laut Monitoringkonzept vom 27.05.2020
betragt die Grundwasser-FlieRgeschwindigkeit im nordlichen Chemiepark Marl im
Recklinghauser Mergel ca. 155 m/a, im Quartaren Leiter 83 m/a. Durch einen langeren
Uberwachungs-Zeitraum steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Verschmutzungen die
Grundwassermessstelle unbemerkt passieren.

V.4.6 Rechtsvorschriften nach 8 7 BImSchG
V.4.6.1 Anlagensicherheit, Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Die Anlagen der Evonik Operations im Chemiepark Marl unterliegen aufgrund der
Mengen gefahrlicher Stoffe nach Anhang | der Storfall-Verordnung den erweiterten
Pflichten der Storfall-Verordnung. Fir das Vorhaben resultiert daraus, dass ein Teilsi-
cherheitsbericht zu erstellen ist, der belegt, dass die Gefahren von Storfallen ermittelt
wurden und alle erforderlichen MalRnahmen zur Verhinderung derartiger Storfélle und
zur Begrenzung ihrer Auswirkungen auf Menschen und Umwelt ergriffen wurden. Die
Storfall-Verordnung verlangt vom Betreiber ein vorausschauendes systematisches Su-
chen nach Gefahrenquellen und Stérfalleintrittsvoraussetzungen, eine Beurteilung der
Storfallauswirkungen und die Festlegung angemessener SicherheitsmalRinahmen.

Bei dem fur das Vorhaben erstellten Dokument handelt es sich um den Entwurf des
anlagenbezogenen Sicherheitsberichtes fir das neue Kraftwerk VII, sowie Ausziige
aus den allgemeinen Teilen der Sicherheitsberichte des Chemiepark Marl und der Evo-
nik Operations. Diese Entwurfsfassung wurde von einem anerkannten Sachverstandi-
gen nach § 29b BImSchG geprift und bewertet.

Der durch das beantragte Vorhaben erforderlichen Fortschreibung des vorhandenen
Sicherheitsberichtes wurde mit den Nebenbestimmungen 111.5.5.1 und 111.5.5.2 Rech-
nung getragen. Mit dem Zusatz, dass dies auch fiir sicherheitsrelevante Anderungen
gilt, die nach 8 15 BImSchG angezeigt werden, wird die Forderung des § 9 Absatz 5
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der Storfallverordnung konkretisiert, worin bestimmt ist, dass Sicherheitsberichte nach
bestimmten Kriterien zu Uberprufen und zu aktualisieren sind.

Evonik Operations wird zukinftig alle Gaskraftwerke des Chemieparks tber einen ge-
meinsamen Leitstand betreiben. Ein Leitstand des Kraftwerks VIl ist daher nicht Ge-
genstand dieses Verfahrens. Gemal} 8§ 3 Abs. 3 der Storfall-Verordnung hat der Be-
treiber vorbeugende MalRnahmen zu treffen, um Auswirkungen von Storfallen so ge-
ring wie moglich zu halten. Der Leitstand fur das Kraftwerk VIl ist, sofern er nicht selbst
als ,Sicherheitsrelevantes Teil des Betriebsbereiches® einzustufen ist, zumindest als
bedeutendes infrastrukturelles Teil des Betriebsbereiches anzusehen. Ein Ausfall die-
ses Leitstandes durch &ul3ere Einwirkungen, z.B. durch einen Stoérfall in der Nachbar-
schaft, kann durch den damit verbundenen Ausfall des Kraftwerks VIl die Auswirkun-
gen dieses Storfalls deutlich vergrof3ern. Daher ist dieser Leitstand diesbeziglich zu
Betrachten und in der Fortschreibung des anlagenbezogenen Sicherheitsberichtes zu
bertucksichtigen. Nebenbestimmungen [11.5.5.3 konkretisiert die Einbindung des Leit-
standes in das Sicherheitskonzept.

Beurteilung der Storfallrelevanz der Anderung geméaR § 3 (5b) und § 16 a BImSchG

Bei dem Vorhaben werden keine neuen storfallrelevanten Stoffe zusatzlich zu den im
Betriebsbereich bereits vorhandenen Stoffen eingesetzt. Durch die zuséatzlichen Men-
gen an storfallrelevanten Stoffen kommt es nicht zu einer Anderung der storfallrechtli-
chen Einstufung des Betriebsbereiches, da es sich ohnehin schon um einen Betriebs-
bereich der ,Oberen Klasse® handelt. Auch kommt es zu keiner Erhdhung der potenti-
ellen Gefahrdung der Nachbarschaft und auch die bestehenden Achtungsabstande zu
empfindlichen Nutzungen werden hierdurch nicht geandert.

Das Vorhaben hat damit keinen Einfluss auf den angemessenen Sicherheitsabstand
und es kommt nicht zu einer erheblichen Gefahrenerhéhung gemal § 16 a BImSchG.

V.4.7 Andere offentliche VVorschriften

In § 13 BImSchG ist bestimmt, dass andere, die Anlage betreffende behdérdliche Ent-
scheidungen in die Genehmigung einzuschlie3en sind.

V.4.7.1  Planungs- und baurechtliche Grundlagen

Grundvoraussetzung fir die Genehmigungsfahigkeit eines Vorhabens ist, dass es pla-
nungsrechtlich und baurechtlich zulassig ist.

Das Antragsgrundstick liegt innerhalb einer im Flachennutzungsplan der Stadt Marl
dargestellten gewerblichen Bauflache. Es liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungs-
plan gemaf § 30 Baugesetzbuch (BauGB) der Stadt Marl vor. Das Vorhaben ist somit
nach 8 34 BauGB zu beurteilen. Es ist zulassig, da es sich nach Art und Mal3 der
baulichen Nutzung, Bauweise und Grundstticksflache in die Eigenart der ndheren Um-
gebung unter Berlcksichtigung der fur die Landschaft charakteristischen Siedlungs-
struktur einfugt. Die Erschliel3ung ist gesichert, wie auch sonstige offentliche Belange
nicht entgegenstehen und das Ortsbild nicht beeintrachtigt wird. Das gemeindliche Ein-
vernehmen gemal § 36 (1) BauGB ist hergestellt.
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Der Abstand der Anlagen des Chemieparks zur ndchsten Wohnbebauung verringert
sich durch das Vorhaben nicht. Die gebotenen Achtungsabstinde der Anlagen zu
empfindlichen Nutzungen entsprechend 8 50 BImSchG werden durch das Vorhaben
nicht verandert.

Die Baugenehmigung ist konzentriert. Hinsichtlich des Bauordnungsrechts wurden
vom zustandigen Bauordnungsamt Marl die Nebenbestimmungen 111.3.1 bis 111.3.16
vorgeschlagen.

Bei der Prufung des Antrags wurde festgestellt, dass der Hauptolbehalter B-165 bau-
genehmigungspflichtig ist, da er mit einem Brutto-Rauminhalt von mehr als 10 m3 fur
brennbare oder wassergefahrdende Stoffe nicht mehr unter die genehmigungsfreien
Bauvorhaben gemal § 62 Abs. 1 Nr. 6b) BauO NRW fallt. Ebenso ist der Behélter B-
105 (Speisewasser) baugenehmigungspflichtig. Als ortsfester Behélter mit einem
Brutto-Rauminhalt von mehr als 50 m? féllt er nicht mehr unter die genehmigungsfreien
Bauvorhaben sonstiger Art gemaR 8 62 Abs. 1 Nr. 6¢) BauO NRW. In Nebenbestim-
mung 111.3.14 wird die Vorlage der in 88 18 — 23 der BauO NRW vorgegebenen Ver-
wendbarkeitsnachweise fur diese beiden Behalter gefordert.

V.4.7.2 Umgang mit Wasser gefahrdenden Stoffen (AwSV)

In der Anlage wird mit wassergefdhrdenden Stoffen umgegangen. Die Anlagen gemaf}
8 2 Absatz 9 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden
Stoffen (AwSV-Anlagen), dabei insbesondere die Gefahrdungsstufen, die Prufpflichten
und der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind in der AwSV-Anlagendoku-
mentation darzustellen. Die Pflicht, diese Dokumentation aktuell zu halten, ist in Ne-
benbestimmungen I11.6.1 und 111.6.2 verankert.

Zur Erfallung der Pflichten der AwWSV, vor allem auch zur Sicherstellung der Mal3nah-
men im Hinblick auf von den normalen Betriebsbedingungen abweichende Bedingun-
gen wie Stérungen und das Austreten von Stoffen wurde in Nebenbestimmung 111.6.3
das Erfordernis einer Betriebsanweisung mit Dokumentations- und Vorlagepflichten
konkretisiert (vgl. 8 44 AwSV, 8§ 21 Abs. 2a Nr. 4 der 9. BImSchV).

Die Aufbewahrungspflicht fir die Prufprotokolle umfasst mit 11 Jahren zwei wieder-
kehrende Prifungen von nach AwSV prifpflichtigen Anlagen.

V.4.7.3 Gewasserschutz (WHG, LWG, AbwVO)

Relevante Abwassermengen fallen nicht an, weil das Prozesswasser in das Ruckkihl-
system des Chemieparks Marl eingespeist wird und nur im Falle von Verunreinigungen
Uber die Prozesswassergrube nach werksintern abgestimmter Kontrolle in die Fabri-
kabwasserkanalisation des Chemieparks zur Behandlung abgegeben wird.

Durch die Lage der Anlage im Chemiepark Marl fallt die Abwasserbeseitigung des
Kraftwerks VII mit unter den Anhang 22 der Abwasserverordnung (AbwVO). Im Che-
miepark ist der Umgang und Verbleib der Abwasser tber vertragliche Vereinbarungen
gemal 8§ 59 (2) WHG geregelt. Danach werden die Abwéasser nach einem werkstiber-
greifend geregelten Verfahren gesammelt und in den werkseigenen Klaranlagen be-
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handelt. Die im Kraftwerk VIl anfallenden Abwasserstréme und der den Werksregelun-
gen entsprechende Umgang damit sind im Abwasserkataster zu beschreiben. Die
Pflichten, Anderungen der Abwassersituation der Uberwachungsbehorde mitzuteilen
und die Angaben im Abwasserkataster aktuell zu halten, sind in Nebenbestimmung
[11.6.7 festgelegt.

Die Qualitdt des Waschwassers der Gasturbine (voraussichtlich 4 x 1 m3/a) ist noch
nicht abschlieRend bekannt, daher sind diesbezlgliche Regelungen in Nebenbestim-
mung 111.6.8 aufgenommen.

V.4.7.4 Bodenschutz (BBodSchG, 9. BImSchV)

Das Baufeld, in dem das Kraftwerk errichtet wird, ist eine eingetragene Altlastenver-
dachtsflache. Zur Sicherung der bestehenden Altlasten hat die Unterer Bodenschutz-
behorde des Kreises Recklinghausen die Nebenbestimmungen 111.3.18 vorgeschla-
gen. Diese wurden bereits in der Zulassung vorzeitigen Beginns aufgefiihrt und in
diese Genehmigung tibernommen.

V.4.7.5 Natur- und Landschaftsschutz (BNatSchG, LNatSchG NRW)

Die FFH-Vertraglichkeitsprifung hinsichtlich des Naturschutzgebietes ,Lippeaue®
wurde im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung durchgefuhrt und von der hohe-
ren Naturschutzbehdrde - Dezernat 51 - gepuft. Details dazu finden sich unter Ziffer
V.3 und im Anhang Il dieses Bescheides.

Aufgrund der beantragten MalRBnhahmen im Rahmen der Errichtung des neuen Kraft-
werks kann ausgeschlossen werden, dass die Verbotstatbestande des 8§ 44 Abs. 1
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) fir FFH-Anhang-IV-Arten oder europaische
Vogelarten ausgeltst werden.

Bei Vorhaben im Innenbereich (8 34 BauGB) ist eine Artenschutzprifung durchzufih-
ren, wenn in einem Radius von 300 m planungsrelevante Arten nachgewiesen sind
oder wenn sich auf dem Anlagengrundstiick ein nicht nur unwesentlicher Bestand an
mehrjahrigen Baumen / Strauchern oder ein Gewasser befinden. Beides kann in dem
vorliegenden Fall verneint werden, so dass keine Artenschutzprifung durchzuftihren
war.

Belange des Naturschutzes stehen der Erteilung der Genehmigung nicht entgegen
und es bedurfte daher auch keiner Nebenbestimmungen hierzu.

V.4.7.6 Belange des Arbeitsschutzes und Erlaubnisse (BetrSichV)

Die fur die Erlaubnis nach § 18 der BetrSichV erforderlichen Nebenbestimmungen
wurden vom Dezernat 55 - Technischer Arbeitsschutz - der Bezirksregierung Minster
formuliert und finden sich in den Nebenbestimmungen 111.4.1 — 111.4.7 dieses Beschei-
des wieder.

Die Vorgaben zur Sicherstellung des Arbeitsschutzes sind in der Regel durch rechtli-
che Regelungen unmittelbar wirksam. Die hier unter 111.8.1 aufgenommene Nebenbe-
stimmung dient der inhaltlichen und zeitlichen Konkretisierung der rechtlichen Rege-
lungen in Bezug auf den vorliegenden Antragsgegenstand.
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V.4.7.7 Emissionsgenehmigung (TEHG)

Das Kraftwerk VIl ist als Anlage zur Erzeugung von Strom und Dampf durch den Ein-
satz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung, einschliel3lich zugehériger
Dampfkessel, mit einer Feuerungswarmeleistung von 50 MW oder mehr nach dem
TEHG gemal} Anhang 1 Teil 2 Nr. 2 emissionshandelspflichtig.

Gemal § 4 Abs. 1 TEHG bedarf der Anlagenbetreiber zur Freisetzung von Treibhaus-
gasen durch eine Tatigkeit nach Anhang 1 Teil 2 Nr. 1 bis 32 einer Genehmigung.
Diese Genehmigung ist mit beantragt und nach 8§ 13 BImSchG konzentriert (vgl. Ab-
schnitt 11.3). Besondere Regelungen wurden seitens der DEHSt nicht vorgeschlagen.

V.4.7.8 Elektromagnetische Felder (26. BImSchV)

In Kapitel 15.02 liegt dem Antrag das Fachgutachten zur Berechnung der Elektromag-
netischen Felder (Bericht Nr. M146896/02 -Rev.01 vom 22.11.2019) bei. Das Gutach-
ten prognostiziert fur Kraftwerk VII, dass die gemafR der 26. BiImschV zulassige Mag-
netflussdichte und die zulassige elektrische Feldstarke eingehalten werden.

Methodisch ist das Gutachten ,Bericht Nr. M146896/02 -Rev.01 vom 22.11.2019“ iden-
tisch mit dem Gutachten ,Bericht Nr. M146896/01 -Rev.01 vom 19.01.2019“ fur Kraft-
werk VI, welches durch das LANUV geprift wurde. Das Ergebnis der Prufung durch
das LANUV wird in der Begriindung der Genehmigung fur Kraftwerk VI wie folgt wie-
dergegeben:

,Als Resultat sieht das LANUV die Dokumentation und Ausfiihrungen im vorliegenden
Fachgutachten als ausreichend und grundsatzlich nachvollziehbar an. Die eingesetzte
Software sei fir die Prognose geeignet, die zugrunde gelegten Regelwerke und die in
Bezug genommenen Grenzwerte seien in Ordnung. Im Ergebnis wirde in 6ffentlichen
Bereichen eine sichere Unterschreitung der Grenzwerte der 26. BImSchV prognosti-
ziert. Beziglich einer dartber hinaus gehenden Minimierungsprifung entsprechend
der 26. BImSchvvwV sah das LANUV keinen Handlungsbedarf. Insgesamt sind
seitens des LANUV keine wesentlichen Mangel aufgefallen. Der Gutachter wird grund-
satzlich als qualifiziert und verlasslich angesehen. Die Prognoseergebnisse erschei-
nen plausibel.”

Aufgrund der gleichen Methodik beider Gutachten war eine Prufung des Gutachtens
vom 22.11.2019 durch das LANUV entbehrlich.

V.5 Rechtliche Begrundung der Entscheidung

Gemal § 4 BImSchG bedarf die Errichtung und der Betrieb einer in Anhang 1 der 4.
BImSchV aufgefiihrten Anlage (Ziffer V.2) einer Genehmigung nach diesem Gesetz.

Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist eine gebundene Entscheidung, die
nach 8 6 BImSchG zu erteilen ist, wenn

1. sichergestellt ist, dass die sich aus 8§ 5 BImSchG und einer aufgrund 8§ 7
BImSchG erlassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfullt werden,
und
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2. andere offentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der
wesentlichen Anderung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Die rechtliche und fachtechnische Prifung des Vorhabens entsprechend Ziffer V.4
dieses Bescheides einschlief3lich der beteiligten Behdrden und Stellen ergaben keine
grundséatzlichen Bedenken gegen das Vorhaben, sondern fihrten teils zu Erganzun-
gen der Antragsunterlagen und zu Vorschlagen von Nebenbestimmungen sowie Hin-
weisen. Nicht zu den Tragern 6ffentlicher Belange zahlen in diesem Zusammenhang
die anerkannten Naturschutzverbande.

Die von den beteiligten Behdrden und Stellen vorgeschlagenen Nebenbestimmungen
und Hinweise wurden - soweit diese zur Erfullung der Genehmigungsvoraussetzungen
nach 8 6 BImSchG erforderlich sind - in den Bescheid tibernommen.

Die Einwendungen gegen Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen sind in die Pri-
fung zur Genehmigungsféahigkeit des beantragten Vorhabens eingeflossen.

Die Prifung hat ergeben, dass die Voraussetzungen fir die Genehmigungserteilung
gemal’ 8 6 BImSchG unter Beriicksichtigung der im Abschnitt [l genannten Nebenbe-
stimmungen vorliegen; die sich aus 8 5 und 8 7 BImSchG ergebenden Pflichten wer-
den erfullt, die Belange des Arbeitsschutzes sind gewahrt, und auch andere 6ffentlich-
rechtliche Vorschriften stehen dem Vorhaben nicht entgegen.

In den Abschnitten I. und Il. sind der Umfang sowie die wesentlichen Leistungsdaten
der beantragten Anlage festgelegt. In Abschnitt Ill. sind die notwendigen Nebenbe-
stimmungen aufgefuhrt.

Einer weiteren Koordinierung von selbststandigen Zulassungsverfahren sowie von In-
halts- und Nebenbestimmungen bedurfte es nicht.

Da insgesamt durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage unter Berlicksichtigung
der Anforderungen im Bescheid keine schadlichen Umwelteinwirkungen oder sonstige
Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen hervorgerufen werden
sowie andere offentlich-rechtliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen, lie-
gen die formellen und materiellen Voraussetzungen zur Erteilung der Genehmigung
vor.

Die Genehmigung nach § 4 BImSchG ist damit gemal3 § 6 BImSchG zu erteilen.

VI.
Kostenentscheidung

Die Kosten des Verfahrens tragt die Antragstellerin. Es ergeht ein gesonderter
Kostenbescheid.
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VII.
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen erhoben werden.

Mit freundlichen GriRRen

Im Auftrag

Espey
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Anhang | Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen
zum Genehmigungsbescheid 500-53.0020/20/1.1

Ordner 1
- Anschreiben vom 16.04.2020 1 Blatt
- Verzeichnis der Antragsunterlagen Ordnern 1 bis 6 6 Blatt
- Kurzbeschreibung 22 Blatt
- Vollmacht Siemens 1 Blatt
- Stellungnahme Betriebsrat 1 Blatt
Register 1 BImSchG- Formulare 1 3 Blatt
- Antrag Zulassung zum vorzeitigen Beginn 2 Blatt
Register 2 - Topographische Karte 1 Blatt
- Werklageplan 1 Blatt
Register 3 ~ Anlagen- und Betriebsbeschreibung 101 Blatt
Register 4 BImSchG-Formular 2 2 Blatt
BImSchG-Formular 3 4 Blatt
BImSchG-Formular 4 10 Blatt
BImSchG-Formular 5 2 Blatt
BImSchG-Formular 6 1 Blatt
BImSchG-Formular 7 1 Blatt
Register 5 - VerfahrensflieRbilder 11 Blatt
- Ubersicht EMR-Einrichtungen mit Schutzfunktion 4 Blatt
- Ubersichtsplane Storfall und AwSV 5 Blatt
Register 6 - Emissionsquellenplan 1 Blatt
- Grundriss  0,00m 1 Blatt
- Grundriss +4,50m 1 Blatt
- Grundriss + 9,00m 1 Blatt
- Grundriss +13,50m 1 Blatt
- Grundriss +18,00m 1 Blatt
- Grundriss +23,00m 1 Blatt
- Dachaufsicht 1 Blatt
- Schnitt A-A 1 Blatt

Schnitt B-B 1 Blatt
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Schnitt C-C 1 Blatt

Schnitt D-D 1 Blatt

Register 7  Apparateliste 7 Blatt

Register 8 Ubersicht Sicherheitsdatenblatter 1 Blatt

Ordner 2 Verzeichnis der Antragsunterlagen 6 Blatt
Register 9 Unterlagen fur Erlaubnis nach 8§ 18 BetrSichV

- Antrag auf Erlaubnis zur Errichtung und Betrieb 121 Blatt

- EMR Einrichtungen mit Schutzfunktion 3 Blatt

- Kesselzeichnung Gesamtaufstellung 1 Blatt

- Kesselzeichnung 1 Blatt

- Kesselzeichnung Materialschema 1 Blatt

- VdTUV Beiblatt AOL 3 Blatt

- Berechnung Gesamtzuluftéffnung Kesselhaus 1 Blatt

- Berechnung Gesamtzuluftéffnung Maschinenhaus 1 Blatt

- Berechnung Druckentlastungsflache 1 Blatt

- Verlauf der Brennstoffleitungen 1 Blatt

- Ex-Zonenpléane, Block 71 1 Blatt

- Ex-Zonenpléane Schnittzeichnungen, Block 71 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegepléane 0,00 m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegepléane +4,50m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegeplane +9,00m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegepléne +13,50m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegepléne +18,00m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegepléane +23,00m 1 Blatt

- Flucht- und Rettungswegeplane Dach 1 Blatt

- Priifbericht der ZUS der Evonik Operations GmbH 18 Blatt

- Ubereinstimmungserklarung mit Kapitel 16 1 Blatt
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Ordner 3 Verzeichnis der Antragsunterlagen 6 Blatt
Register 10 - Sicherheitsbericht 69 Blatt

- Werklageplan 1 Blatt
- Ubersicht FlieRbilder 1 Blatt
- Ubersicht Sicherheitsdatenblatter 1 Blatt
- Ex-Zonenplan 1 Blatt
- Apparate-Aufstellungsplan 1 Blatt
- Hinweis Apparateliste 1 Blatt
- Leck — vor —Bruch —Szenario 1 Blatt
- Dennoch-Storfall 4 Blatt
- Auszug Sicherheitsbericht 49 Blatt
- Auszug Sicherheitsbericht 21 Blatt
- KAS 44 Stellungnahme des Sachverstandigen 13 Blatt
- Gutachten des Sachverstandigen nach § 29 a BImSchG 23 Blatt
Register 11 AwSV-Anlagenbeschreibung
- Anlagenbeschreibung 7 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 001: Gas-Turbine 4 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 002: SCR-Reaktor 5 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 003: Dampfturbine 5 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 004: Hafengas 4 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 005: Prozessgas 4 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 006: Kihl- und Heizsysteme 5 Blatt
- Teilanlagenbeschreibung 007: Trafoanlagen 4 Blatt
- Lage der AwSV-relevanten Stoffe 1 Blatt
Ordner 4 Verzeichnis der Antragsunterlagen 6 Blatt

Register 12 Immissionsprognose :
- TA-Luft vom 30.03.2020 75 Blatt
- FFH vom 30.03.2020 28 Blatt

- Schallimmissionsprognose 42 Blatt
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Register 13

Register 14

Register 15

Ordner 5

Register 16

Umweltvertraglichkeit

- UVP-Bericht vom 01.04.2020

- FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung vom 31.03.2020
- Artenschutzrechtliche Stellungnahme

- Protokoll Artenschutzprifung

Untersuchungskonzept zum Ausgangszustandsbericht vom
09.12.2019

- Monitoringkonzept vom 12.12.2019

Sonstiges

- Antrag nach § 4 TEHG

- Berechnung elektromagnetischer Felder

- Brandschutzkonzept vom 20.01.2020

- Stellungnahme RAG (Setzung und Hebung Bergbau AV)
Verzeichnis der Antragsunterlagen

Formular: Anlage 1/1 Baugenehmigungsverfahren
Formular: Anlage I/7 Baubeschreibung

Formular: Anlage 1/8 Betriebsbeschreibung
Baubeschreibung

Baukosten-Ermittlung

Brandschutzkonzept vom 20.01.2020
Stellungnahme RAG Setzungen u Hebung Bergbau AV
Lage- und Entwasserungsplan

Lageplan

Draufsicht

Ansicht Nord

Ansicht Ost

Ansicht Sud

Ansicht West

Architektur Impressionen

Grundriss +0,00m

Grundriss +4,50m

29 Blatt
108 Blatt
11 Blatt
2 Blatt
38 Blatt

37 Blatt

2 Blatt
19 Blatt
30 Blatt

3 Blatt
6 Blatt

2 Blatt

2 Blatt

2 Blatt
18 Blatt

1 Blatt
30 Blatt

3 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt

1 Blatt
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Grundriss+9,00m 1 Blatt
Grundriss+13,50m 1 Blatt
Grundriss+18,00m 1 Blatt
Grundriss+23,00m 1 Blatt
Grundriss Dachaufsicht 1 Blatt
Schnitt A-A 1 Blatt
Schnitt B-B 1 Blatt
Schnitt C-C 1 Blatt
Schnitt D-D 1 Blatt
Treppenturm Nord, Draufsicht und Schnitte
Treppenturm Sud, Grundriss, Ansichten, Schnitte 1 Blat
Rohrbriicke, Grundriss und Schnitte 1 Blatt

Ordner 6 Verzeichnis der Antragsunterlagen 6 Blatt
Register 8 Ubersicht der Sicherheitsdatenblatter 1 Blatt
- Erdgas 15 Blatt
- Prozessgas 17 Blatt
- Hafengas 23 Blatt
- Abgas Polyvest-Anlage 16 Blatt
- Abgas NMP-Anlage 18 Blatt
- Ammoniak 16 Blatt
- Nytro 10XN 20 Blatt
- Shell Diala S4 ZX-I 21 Blatt
- Preslia 46 12 Blatt
- Mobil DTE Excel 46 14 Blatt
- Akkumulatorenséaure 10 Blatt
- Ammoniaklésung 10% 12 Blatt
- Ethylenglykol 13 Blatt
- Antifrogen N 14 Blatt

- Turbotect 2020 6 Blatt
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Anhang Il Umweltvertraglichkeitsprifung

Zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen nach
88 24 und 25 UVPG

Vorhaben: Errichtung und Betrieb eines GuD-Kraftwerks (KW VII)
Az.: 500-53.0010/20/1.1
Antrag vom 23.01.2020

A. Zusammenfassende Darstellung nach § 24 UVPG

Der Neubau des GuD-Kraftwerks fallt unter Nr. 1.1.1 der Anlage zum Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG), fur das Vorhaben ist daher eine Umweltver-
traglichkeitsprifung erforderlich.

Auf einen Scoping-Termin gemaf} § 15 UVPG zur Feststellung des Untersuchungsum-
fangs der Umweltprifung fur das Vorhaben wurde verzichtet, weil das geplante Kraft-
werk VII ebenso wie das im Genehmigungsverfahren befindliche Kraftwerk VI inner-
halb des Chemieparks Marl liegt und technologisch identisch ist. Der Unterschied ist,
dass das Kraftwerk VII nur aus einem Kraftwerksblock bestehen wird, wahrend Kraft-
werk VI mit zwei Blocken Uber die doppelte Kapazitat verfigen wird. Am Rande des
Erérterungsgesprachs zu den Einwendungen zum Kraftwerk VI wurde in Abstimmung
mit den beteiligten Behdrden, der Antragstellerin, den Gutachtern und der Vertreterin
des BUND daher abgestimmt, dass der Untersuchungsumfang und Detaillierungsgrad
fur das Kraftwerk VI auf das Kraftwerk VIl Gbertragen wird.

Die Antragstellerin hat den Antragsunterlagen entsprechend § 16 UVPG einen Bericht
zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) beige-
fugt.

Entsprechend § 24 UVPG und 8§ 20 Abs.1a der 9. BImSchV sind

1. die Umweltauswirkungen des Vorhabens,

2. die Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen
werden sollen,

3. die MaRRnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden sollen, sowie

4. die Ersatzmaflinahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft

durch die zustandige Behdrde zusammenfassend darzustellen.
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Diese zusammenfassende Darstellung betrachtet die entscheidungserheblichen Da-
ten und orientiert sich an den betroffenen Schutzgitern und den durch das Vorhaben
hervorgerufenen Auswirkungen.

Schutzguter im Sinne des 8§ 2 UVPG sind:

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

3. Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

5. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgutern.

Fur die Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden neben den Un-
terlagen des Genehmigungsantrages* die Stellungnahmen der beteiligten Fachbehor-
den und eigene Ermittlungen als Informationsquelle verwendet. Als Informationsquelle
nutzbare Einwendungen Dritter lagen nicht vor. Die Stellungnahmen der Behdrden und
Ergebnisse der eigenen Ermittlungen haben sich in den Nebenbestimmungen nieder-
geschlagen und sind in den jeweiligen Unterpunkten der Begriindung des Genehmi-
gungsbescheides erlautert.

1. Umweltauswirkungen des Vorhabens

a) Luftverunreinigungen

Durch die Verbrennung von Gasen werden Luft verunreinigende Stoffe freigesetzt. Zur
Minimierung der Schadstoffe werden die Abgase Uber eine SCR-Katalyse geleitet,
wodurch die Gehalte an Stickoxiden und Kohlenmonoxid (CO) minimiert werden. Im
Maximalbetrieb der Anlage (Worst-Case-Betrachtung) fallen an der Emissionsquelle
Q1 (Schornstein fir die Verbrennungsabgase) folgende Luft verunreinigende Abgas-
strome an:

4 Siehe Inhaltsverzeichnis der Antragsunterlagen Anhang |
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Tabelle 1
Abluftinhaltstoffe Bezeichnun Konzentration | Massenstrom
(Angabe flr Block 71) g mg/m3 kg/h
CcO 57,5 15.702
Max_lmalwerte im ungunstigsten NOxX 77 51.020
Betriebszustand:
SO2 5,68 1.551
Kombibetrieb 2, -15°C, Maximal- €Oz 203.298 55.490
last 100% Gasturbine & 100% NHs 8,2 2.230
Zusatzfeuerung
Staub 5 1.360
Formaldehyd | nein nein
Maximale Abluftvolumenstréme 272.948 Nm3/h (3 %02 trocken)
Kombibetrieb 1, Gasturbine 100% & Abhitzebetrieb ohne Zusatzfeuerung
Formaldehyd (bei Lasten bis zu 70%) 4,2 1,79
Abluftvolumenstrom Teillast 30% 253.983 m3/h (15 %O, trocken)
Larm

Fur die Anlage wurde die ,Schallimmissionsprognose - Prognose uber die zu erwar-
tende Gerauschemissionen und -immissionen eines geplanten GuD-Kraftwerks* in der
Fassung vom 14.01.2020 (B1940066-01) des ABK , Institut fir Immissionsschutz® - er-
stellt. Dabei wurden die larmrelevanten Quellen und Vorgénge erfasst und daraus
nach einem standardisierten Verfahren die Immissions-Zusatzbelastung an den rele-
vanten Immissionsaufpunkten (IP)° errechnet und daraus die zukinftige Gesamtbe-
lastung ermittelt.

5 Informationen zur Festlegung der relevanten Immissionsaufpunkte finden sich im Bescheid unter Ziffer
V.4.1 — Schallschutz und Erschiitterungen.
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Tabelle 2
Immissionsricht- Beurteilungspegel
_ werte nach TA- _

Immis- Larm in dB(A) in dB(A)
sions-auf- Adresse Sonn

unkt IP - i

P tags | nachts LU Feier- | Nacht

tag
tag
101 Dickebank 27 55 40 13 14 11
Sickingmuhler Str.

10 2 215/216 55 40 29 30 27
103 Lippehofe 54 60 45 26 26 26
10 4 Oelder Weg 79 55 40 23 25 21

b) Wasser/ Abwasser

Das Kraftwerk wird einen eigenen Kihlwasserhaushalt erhalten, das als Glykol-Was-
sergemisch praktisch abwasserfrei im Kreislauf arbeitet. Abschlammwasser aus dem
Prozesswassersystem wird in das Kuhlwasser-Verbundsystem des Chemieparks
Marlabgegeben. Produktionswasser wird nicht benétigt, aul3er Kuhlwasser wird Was-
ser nur noch fir Reinigungszwecke gebraucht.

C) Abfall
Es fallen keine produktionsspezifischen Abfalle an.

d) Boden und Grundwasser
Durch das Vorhaben werden keine nattrlichen Boden in Anspruch genommen und es
wird nicht in das Grundwasser eingegriffen.

2. Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen, vermindert oder ausqgeqli-
chen werden sollen

2.1 Vorhaben

Anlage und relevante Einsatzstoffe

Das Vorhaben beinhaltet die Errichtung und den Betrieb einer GuD-Anlage, bestehend
aus einem Kraftwerksblock. Als Brennstoff werden neben Erdgas auch Restgase aus
dem Chemiepark Marl als Ersatzbrennstoff eingesetzt. Daneben befinden sich was-
sergefdhrdende Hilfs- und Betriebsstoffe wie Ammoniak (zur Rauchgasentstickung)
und Ole in der Anlage.
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Boden und Grundwasser
Zum Schutz werden wassergefahrdende Stoffe AwSV-konform gelagert und gehand-
habt. Grundwasser wird nicht genutzt.

Emissionsquellen

Zur Ableitung der Verbrennungsabgase wird die Anlage Uber einen Schornstein verfu-
gen. Die nach Nr. 5.5. der TA Luft erforderlichen Schornsteinhdhe betragt rechnerisch
28,2 m, nach Gebaudemalien ergibt sich rechnerisch eine Héhe von 36 m und nach
DIN 15259 eine Hohe > 55 m. Entsprechend DIN 15259 ist fur das Bauvorhaben ein
Schornstein von 57 m Hohe fir den GuD-Block 71 beantragt worden.

Diffuse Emissionen
Bedingt durch die Brennstoffversorgung des GuD-Kraftwerkes mit gasférmigen Brenn-
stoffen werden keine relevanten diffusen Staubemissionen erzeugt.

Wasser
Es wird Speisewasser (VE-Wasserqualitat) und Reinigungswasser benétigt. Die Was-
serversorgung erfolgt Uber die zentralen Anlagen des Chemieparks Marl.

Abwasser

Als Abwasser fallt Reinigungsabwasser und Niederschlagswasser an, Abwasser aus
den Kuhlsystemen nur im Ausnahmefall. StandardmalRig geht das Prozessabwasser
in den Kuhlwasserverbund des Chemieparks. Verunreinigtes Prozessabwasser und
anfallendes Abwasser und Niederschlagswasser werden in die Kanale des Chemie-
parks und von da aus in die vorhandenen Behandlungsanlagen eingeleitet. Eine Di-
rekteinleitung in ein Gewasser erfolgt nicht.

Abfélle
RegelmaRig Produktionsabfélle fallen nicht an. Abfalle entstehen nur bei Wartungs-
und Reparaturarbeiten durch Verbrauchsmaterialien wie Ol oder Filtermaterial.

Dampfemissionen
Keine aufgrund geschlossener Kihlkreislaufe.

Geriiche
Keine.

Licht
Die Ausleuchtung wird so ausgelegt, wie zum sicheren Betrieb erforderlich. Insgesamt
wird keine Veranderung im Chemiepark Marl durch das Vorhaben sichtbar.

Strahlung
Keine.

Verkehr und Transport
Die relevanten Einsatzstoffe werden tber Gasleitungen angeliefert.

Bauzeiten

Durch die Lage der Baustelle im Chemiepark Marl sind keine aul3erhalb des Chemie-
parks Marl auftretenden Beeintrdchtigungen zu erwarten. Es werden keine Flachen
aulR3erhalb des Chemieparks in Anspruch genommen, die klassischen Baustellenemis-
sionen sind an den Immissionsaufpunkten nicht wahrnehmbar und die Zunahme des
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LKW-Verkehrs durch die Baustelle ist von untergeordneter Bedeutung. Wahrend der
Bauphase sind keine Eingriffe in das Grundwasser notwendig.

Storungen des ordnungsgemafien Betriebs

Gefahrliche Stoffe werden nicht in storfallrelevanten Mengen gelagert. Durch die ma-
ximalen Durchflussmengen der Heizgase féllt die Anlage unter die Storfall-Verord-
nung. Die notwendige Sicherheitsbetrachtung liegt vor.

2.2 Standort

Flache

Das Antragsgrundstiick befindet sich im abgeschlossenen Areal des rd. 6 km2 grof3en
Chemiepark Marl, Baufeld 06 204. Es handelt sich um eine industrielle Brachflache in
einer Grof3e von insgesamt etwa 60 x 100 m (ca. 6.000 m?2), auf der sich Anlagen der
ehemaligen BUNA-Anlage befanden. Nach Abriss der Altanlageteile ist das Grund-
stuck eine industrielle Brachflache.

Es wird keine unverbrauchte Flache in Anspruch genommen, es erfolgt kein Eingriff in
Natur und Landschaft, Lebensraume von Tieren oder Pflanzen werden nicht bean-
sprucht, Wohn- oder Wohnumfeld oder Freiraum wird nicht beeintrachtigt oder einge-
schrankt.

Planerische Beurteilung

Ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan gemal? § 30 Baugesetzbuch (BauGB) liegt
nicht vor. Das Vorhaben ist somit nach 8 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen. Planungs-
rechtlich ist es zulassig, da es sich nach Art und Mal3 der baulichen Nutzung, Bauweise
und Grundsttcksflache in die Eigenart der ndheren Umgebung unter Berilicksichtigung
der fir die Landschaft charakteristischen Siedlungsstruktur einfligt und das Ortsbild
nicht beeintrachtigt wird.

Umgebung
Das Gebiet des Chemieparks Marl umfasst ca. 6 km2 industriell nutzbare Flache. Im

Norden des Chemieparks Marl erstreckt sich von Nordosten nach Sudwesten das
FFH- und Naturschutzgebiet ,Lippeaue”. Der geringste Abstand des Baufeldes 06 204
mit der geplanten Anlage zum FFH-/NSG-Gebiet betragt ca. 900 m. Weiter nordlich
der Lippe schlieBen sich Gberwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzte Flachen
mit der Ortschaft Haltern-Lippramsdorf/Mersch an. Die Wohnsiedlung ,Mersch® befin-
det sich im AuR3enbereich in ca. 2,5 km Entfernung. Nordéstlich beginnt in ca. 2,5 km
Entfernung die Wohnbebauung ,Sickingmuhle®, sudostlich in ca. 2,5 km die Wohnsied-
lung ,Zollverein“ in Marl Hamm. Ostlich des Chemieparks schlieRen sich die Flachen
der Deutschen Steinkohle AG (ehemaliges Bergwerk Auguste-Viktoria) an.

Sudlich auf3erhalb des Chemieparkgelandes befinden sich die Werks-Parkplatze so-
wie sudlich der Paul-Baumann-StralRe ein Grungurtel mit Sportstatten und dem Bade-
weiher. Dahinter schlie3en sich die Autobahn (A 52) sowie stidwestlich und stddstlich
der Rappaportstral3e (Entfernung ca. 1,2 km) die Wohngebiete von Marl-Brassert an.
Westlich des Chemieparks liegen tberwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzte
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Flachen mit einzelnen Gebauden sowie Einrichtungen des Steinkohlebergbaus
(Halde) und Einzelbebauung im Auf3enbereich (Lippehofe 54, ca. 1,5 km), die nachste
Siedlung Dorsten Hervest beginnt in rd. 4 km Entfernung.

Im Untersuchungsraum liegen keine Gebiete, fur die Luftreinhalteplane aufgestellt
sind.

Boden

Der Boden im gesamten Chemiepark Marl ist kein nattrlicher Boden, sondern durch
menschlichen Einfluss durchgangig stark verandert und nimmt kaum an den natrli-
chen Funktionen teil. Das Gelande des Chemieparks ist insgesamt um ca. 3 m aufge-
schittet, stark verdichtet und zum Grol3teil versiegelt.

Der Boden des Antragsgrundstticks Baufeld 06 204 ist als Altlastenverdachtsflache mit
PAKS, und Schwermetallen vorbelastet und im Altlastenkataster des Kreises Recklin-
ghausen eingetragen.

Es ist keine grof3flachige Neuversiegelung geplant, sondern eine industriellen Brach-
flache beansprucht. Ein Konzept zum Umgang mit den Altlasten wurde von der Unte-
ren Bodenschutzbehdrde gefordert.

Grundwasser

Im Einflussbereich des Chemieparks liegt der Grundwasserkorper 278 02 ,Niederung
der Lippe / Dorsten®. Er ist in einem schlechten chemischen Zustand wegen hoher
Nitratbelastungen. Es gibt verschiedene Grundwasserentnahmen: im Osten die Was-
sergewinnungsanlage Sickingmihle, die Grundwassersanierung Flurstraf3e, im Nor-
den die Wassergewinnungsanlage Lippramsdorf, sowie lokale Sanierungsbrunnen
nordlich der Lippe (TP34, TP35) und sudlich der Lippe (L10T).

Wasser

Die nachstgelegenen Flie3gewasser sind der Sickingmuhlenbach, ca. 2,5 km dstlich,
die Lippe, ca. 1 km nérdlich und der DUummerbach, ca. 0,5 km westlich. Der chemische
Zustand der Lippe ist ,schlecht®, der dkologische Zustand ,sehr stark verandert®. Es
gibt keine Uberschwemmungsgebiete.

Die nachst gelegenen Stillgewasser sind der Wesel-Datteln-Kanal, 600 m ndrdlich, und
sudlich in rd. 850 m ein Badeweiher.

Das betroffene Baufeld 06 204 grenzt an kein Gewéasser.

Innerhalb des Chemieparks Mark gibt es eine eigene geregelte Wasserbewirtschaf-
tung. Die Wasserversorgung geschieht zentral tiber werkseigene Wassergewinnungs-
anlagen. Die Abwasserentsorgung lauft Uber das werkseigene Kanalnetz fur Produk-
tions- und Regenwasser, die Abwasserreinigung erfolgt in den werkseigenen Indust-
rieklaranlagen.

6 PAK: Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
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Die Abwasserbeseitigung von Anlagen, die im Chemiepark Marl angesiedelt sind, ist
laut AbwVO dem Anhang 22 zuzuordnen. Im Chemiepark ist der Umgang und Verbleib
der Abwasser Uber vertragliche Vereinbarungen gemalfd 8§ 59 (2) WHG festgelegt. Da-
nach werden die Abwasser nach einem werksibergreifend geregelten Verfahren ge-
sammelt und in den werkseigenen Klaranlagen, die auf die Behandlung von industri-
ellem Abwasser spezialisiert sind, behandelt. Das Abwasser des Kraftwerks ist fur die
Behandlung in der Klaranlage des Chemieparks Marl geeignet und mit der bestehen-
den Einleitungserlaubnis vom 28.09.2016 (18. Anderungsgenehmigung) abgedeckt.

Landschaft

Die Landschaft ist durch menschlichen Einfluss stark verandert, sowohl optisch, als
auch Hinsichtlich der Larmeinwirkung und des Verkehrs. Da das Baufeld 06 204 von
anderen in Art, Ausmal® und Bauweise vergleichbaren Chemieanlagen bzw. Einrich-
tungen des Chemieparks Marl umgeben ist, wird sich die geplante Anlage nahtlos in
das auf3erliche Erscheinungsbild des Chemieparks einfigen

Infrastruktur

Die Besonderheit des Chemieparks Marl liegt in der Infrastruktur, die den im Chemie-
park angesiedelten Industrieanlagen zur Verfigung steht. Es handelt sich um ein ab-
geschlossenes Geldnde mit Zugangangsbeschrankungen. Das gesamte Areal ist
durchzogen von zentral bewirtschafteten Ver- und Entsorgungsleitungen fir Strom,
Wasser, Abwasser, Kiihlwasser, es gibt eine Eigenenergieversorgung, ein Dampf-,
Kalte- und Ammoniaknetz, sowie Netze zur Sammlung und zentralen Verwertung oder
Behandlung von Abgasen. Dazu kommen fir industrielles Abwasser ausgelegte Ab-
wasserbehandlungsanlagen und Abfallentsorgungsanlagen, sowie Anlagen zur Her-
und Bereitstellung von Frisch-, VE- und FluRBwasser. Fir die Logistik gibt es Stral3en-
und Schienenanschlisse und Hafenanlagen. Eine stéandig besetzte und speziell aus-
gebildete Werksfeuerwehr sorgt fir die Sicherheit, eine medizinische Abteilung fir den
Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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3. MalRnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen aus-
geschlossen, vermindert oder ausgedlichen werden sollen

Luft verunreinigende Stoffe

Um die Emissionsgrenzwerte in jedem Betriebszustand sicher einhalten zu kénnen, ist
die Errichtung und der Betrieb Errichtung und der Betrieb je einer Anlage zur Rauch-
gasentstickung und CO-Oxidation durch selektive katalytische Reduktion mit Oxidati-
onsstufe (SCR-Anlage) pro Kraftwerksblock geplant. Der Einsatz von Katalysatoren
zur Reduzierung von Stickoxiden und Oxidation von Kohlenmonoxid ist laut BREF
Stand der Technik. Eine Reduktion von Staub- oder Schwefelemissionen ist durch den
Einsatz von praktisch schwefelfreien Gasen als Brennstoff nicht notwendig.

Larm und Erschitterungen

Fur die Anlage sind priméare Minderungsmaf3nahmen, wie z.B. leise Lufter, und sekun-
dare Mallnahmen, wie z.B. Schallschutzkapselungen, schalltechnisch abgedichtete
Fassadendurchgénge und Verhinderung von Schwingungsuibertragungen geplant.

Boden und Grundwasser

Aufgrund der Lage des Vorhabens im Chemiepark Marl sind keine besonderen Mal3-
nahmen erforderlich.

Gewasser verunreinigende Stoffe

Das Kraftwerk wird einen eigenen geschlossenen Kihlwasserhaushalt erhalten und
das Prozesswasser u.a. in das Kihlwasser-Verbundsystem des Chemieparks Marl mit
eingebunden. Produktionswasser wird nicht bendtigt, aul3er Prozesswasser wird Was-
ser nur noch fir Reinigungszwecke gebraucht. Fir den Fall, dass Wasser abge-
schlammt werden muss und in die Werkskanalisation abgegeben wird, sind nach An-
hang 31 der Abwasserverordnung die Parameter ,vor Vermischung“ einzuhalten.

Der Gewasserschutz wird durch die Nutzung der speziell auf die Abwasserentsorgung
von industriellen Anlagen ausgelegten Infrastruktur im Chemiepark Marl gewahrleistet.

Abfalle

Im Chemiepark Marl gibt es eine auf die Bedurfnisse industrieller Anlagen angepasste
Infrastruktur zum ordnungsgemalen Umgang und der Beseitigung von Abféllen.

Standort

Durch die Lage im Chemiepark Marl und die Einbindung in die vorhandenen Verbund-
systeme sowie die Nutzung von Restgasen aus dem Chemiepark als Ersatzbrennstoff
ist das Kraftwerk insgesamt sehr resourcenschonend zu betreiben.

4, ErsatzmalRnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft

Durch die Verwirklichung des Projektes im Chemiepark Marl wird nicht in die Natur und
Landschaft eingegriffen, infolge dessen missen auch keine ErsatzmalRnahmen vorge-
nommen werden.
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B Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzguter nach § 25 UVPG

Die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens im Hinblick auf eine wirk-
same Umweltvorsorge erfolgt auf Grundlage von 8§ 25 UVPG und 8§ 20 Abs. 1b der 9.
BImSchV (Gefahren abwehren und dem Entstehen schadlicher Umweltauswirkungen
vorbeugen). Es werden die umweltbezogenen Tatbestands- und Ermessensmerkmale
der einschlagigen Fachgesetze (gesetzliche Umweltanforderungen) ausgelegt und auf
den entscheidungserheblichen Sachverhalt angewendet.

Festlegung der Untersuchungsgebiete

Fur die Schutzguter Flache, Boden, Wasser, Lebensraumfunktion, Landschaftsbild,
kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sowie Luft/Klima wurde ein Umkreis von
500 m um das Vorhaben gewahilt.

Die Festlegung des Untersuchungsgebietes fur die Darstellung der Umweltsituation
und fur die Untersuchung der zu erwartenden erheblichen Auswirkungen erfolgte in
Anlehnung an Nr. 4.6.2.5 der TA Luft. Mit einer Schornsteinh6he von 57 m ergab sich
daraus bei 50-facher Schornsteinh6he ein Untersuchungsradius von rd. 2.850 m und
einer Flache von rd. 25 kmz.

Fur die Schutzguter Tiere und Pflanzen, hier biologische Vielfalt - Biotopfunktion — Bi-
otopkomplexfunktion sowie Vegetation und Okosysteme wurde der Untersuchungs-
raum Uber die aus der Immissionsprognose berechnete Einflusszone tber das im Nor-
den liegende FFH-Gebiet ,Lippeaue” vollstandig ausgedehnt und betragt somit rd. 10
km2,

Der Untersuchungsraum war fur die Umweltvertraglichkeitsprifung ausreichend und
musste nicht erweitert werden. Er konnte jedoch eingeschréankt werden, wenn die
Wirkraume eine geringere Ausdehnung erwarten lief3en.

Einstufung der standortrelevanten Schutzgiiter

Im rd. 6 km2 grof3en Chemiepark selbst gibt es kein Schutzgut mit hoher oder mittlerer
Empfindlichkeit. In der Bestandsaufnahme des UVP-Berichtes wurde fiir die auf3erhalb
des Chemieparks in den Beurteilungsgebieten befindlichen Schutzguter ,Umgebung,
Boden, Grundwasser und Landschaft® eine geringe Empfindlichkeit attestiert. Eine
hohe Empfindlichkeit besteht fur die aul3erhalb des Chemiepark liegenden Wohnge-
biete, Wanderwege, die Erholungsanlage im Umfeld des Badeweihers, die aul3erhalb
verlaufenden FlieRgewasser sowie das nordlich der Lippe gelegene FFH-Gebiet. Eine
mittlere Empfindlichkeit wird fir die aul3erhalb liegenden Oberflachengewdasser be-
schrieben.
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1. Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit

Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen des Vorhabens auf den Menschen und
die Bevolkerung wird der Einfluss von Luftschadstoffemissionen, Geruchsemissionen,
Gerauschemissionen, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlen und &hnliche Umwelt-
einwirkungen sowie Auswirkungen durch sonstige Gefahren auf die Schutzguiter in
dem sich durch die Schornsteinh6he ergebenden Radius von 2.850 m betrachtet.

Auswirkungen durch die Emissionen von Luftschadstoffen und Geruchsemissionen

Fur die Anlage gelten die Grenzwerte entsprechend der 13. BImSchV, TA Luft und der
BVT-Schlussfolgerung fur Gro3feuerungsanlagen. Fir den Erdgas- und Restgasbe-
trieb wurden die gleichen Grenzwerte, die jeweils dem scharferen geltenden Grenz-
wert entsprechen, beantragt und der Prognose zu Grunde gelegt. Die Grenzwerte sind
zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen festgesetzt. Die Auswirkungen
der Emissionen wurden in der "Immissionsprognose zur Ermittlung von Luftqualitats-
daten® in der Fassung vom 30.03.2020 (19 1499 P) von ANECO ausgewertet.

Die errechneten worst-case-Emissionen sind in Tabelle 1 (Umweltauswirkungen-Luft-
schadstoffe) zusammengestellt. Fir die Prifung, ob der Schutz der menschlichen Ge-
sundheit gewahrleistet ist, wurden diese Daten nach Ziffer 4 ff. der TA Luft gepruft.

Immissionen

Emissionsseitig werden die Bagatellmassenstrome nach Ziffer 4.6.1.1 TA Luft fir NOx
und Staub bei -15°C im Vollastbetrieb (worst-case-Fall) tGberschritten (Angabe fir die
Gesamtanlage mit Block 71):

Tabelle 3: Massenstrome

Massenstrom Bagatellmassenstrom
Stoff
kg/h kg/h
Stickstoffoxide, NOx 21 20
Schwefeloxide, SOx 2 20
Staub 1 1

Durch die Uberschreitung des Bagatellmassenstroms fiir NOx war nach Ziffer 4.1 c)
TA Luft die Zusatzbelastung nach Ziffer 4.6.4 zu ermitteln.

Auf Grundlage der Emissionswerte in Tabelle 1 liegen die rechnerischen Immissions-
maxima fur die anlagenspezifischen Luftschadstoffe des neuen GuD-Kraftwerks nord-
Ostlich der Emissionsquellen in folgender Entfernung:
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Tabelle 4: rechnerische Immissionsmaxima

Stoff max. Zusatzbelastung Einheit | Abstand in m
Stickstoffdioxid 0,14 pg/ms3 2500
Schwefeldioxid 0,06 pg/ms 1417
Schwebstaub (PM-10) 0,05 pg/ms3 1355
Staubniederschlag 0,02 mg/(m?2-d) 1355
Ammoniak 0,07 pg/m3 1355
Stickoxide, NOx ang. als NO2 0,8 pg/m3 1355
Kombibetrieb 1, Teillast

Formaldehyd 0,108 pg/ms3 1300

Diese maximalen Immissions-Zusatzbelastungen aus Tabelle 4 sind in den folgenden
Tabellen 5 und 6 mit den nach Nr. 4.2. und 4.3. TA Luft malRgeblichen Immissionswer-
ten (IW) und den rechnerischen ImmissionskenngréfRen 1JZmax (Immissionsjahreszu-
satzbelastungen) verglichen. Nach TA Luft gelten Zusatzbelastungen als irrelevant,
wenn sie maximal 3 % der Immissionsjahreswerte nach TA Luft betragen.

Die zusatzlichen jahrlichen Eintrage an den relevanten Stoffen durch die neue Anlage
betragen weniger als 1% der zulassigen Immissionen dieser Stoffe insgesamt.

Tabelle 5: ImmissionskenngréfRen und Zusatzbelastung, TA Luft Ziffer 4.2

Immissions- | Zusatzbelas-| Maximale Anteil der Zu-
wert tung Jahreszu- | satzbelastung
W Irrelevanz- satzbelas- | an der Gesamt-
wert tung durch belastung
TA Luft-Ziffer Nr.4.2.1 das Vorha-
Nr. 4.2.2 ben (Tab 4) [JZmax/IW.
Buchstabe a) 13Zmax
Schadstoff pg/ms3 pg/ms3 pg/m3 %
Stickstoffdioxid 40 1,2 0,14 0,35
Schwefeldioxid 50 1,5 0,06 0,12
Schwebstaub PM 10 40 1,2 0,05 0,13
Irrelevante Zusatzbelastung, TA Luft Ziffer 4.4.3
Stickoxide, NOx ang.
als NO2 _ 3 0.8 i

Tabelle 6: Immissionskenngroéf3en und Zusatzbelastung, TA Luft Ziffer 4.3




Seite 69 von 83

@'55 Bezirksregierung
Muinster 500-53.0010/20/1.1

Immissions- | Zusatz-be- Maximale Anteil der Zu-
wert lastung Jahreszu- | satzbelastung
W Tl satzbelas- | an der Gesamt-
TA Luft-Ziffer wert tung belastung
[JZmax/IW
Nr.431 | Nr4a32
Buchstabe a) [JZmax
g/(m2-d) mg/(mz2-d) mg/(mz2-d) %
Staubniederschlag 0,35 10,5 0,02 0,006

Schadstoffdepositionen nach Nr. 4.5.1 TA Luft sind nicht zu erwarten, da die Einsatz-

stoffe keine Schwermetalle enthalten.

Fir Ammoniak, Stickoxide (ang. als NOz2) und Formaldehyd sind nach Nr. 4.2. und 4.3.
TA- Luft keine Immissionswerte (IW) angegeben. Fiur diese Parameter wurden zur Be-
wertung hilfsweise andere Regelwerke herangezogen. Fur Stickoxide (ang. als NO2)
erfolgt die Betrachtung im Rahmen des Schutzes der Vegetation und Okosysteme (Zif-

fer 2, Tabelle 10).

Fur Ammoniak wird sinngemafd Anhang 1 TA Luft herangezogen. Nach Anhang | gilt
eine Zusatzbelastung von 3 pg/m? als irrelevant bezogen auf den Schutz vor erhebli-
chen Nachteilen empfindlicher Pflanzen.

Tabelle 7: Zusatzbelastung nach Anhang | TA Luft

Anhang | TALuft

Irrelevanzwert

Maximale Jahres-
zusatz-belastung

Anteil der Zusatz-
belastung an der
irrelevanten Zu-

W satzbelastung
[JZmax
[JZmax/IW
pg/m3 pg/ms3 %
Ammoniak 3 0,07 2,3

Auch in anderen Regelwerken sind fir Ammoniak keine besonderen Immissionswerte

zum Schutz der menschlichen Gesundheit ausgewiesen. Im Hinblick darauf ist davon
auszugehen, dass bei Einhaltung der Immissionswerte zum Schutz vor erheblichen
Nachteilen empfindlicher Pflanzen auch der Schutzanspruch fir die menschliche Ge-
sundheit gewahrleistet ist. Der rechnerische Eintrag von Ammoniak am Immissions-
maximum betragt weniger als 3 % der irrelevanten Jahreszusatzbelastung.
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Fir Formaldehyd sind fir erdgasbefeuerte GuD-Anlagen weder in den BREF-
Schlussfolgerungen ,,GroRfeuerungsanlagen®, noch in der TA Luft oder der 39. BIm-
SchV Immissions- oder Beurteilungswerte vorhanden. Es gibt auch keine Literatur-
werte, ob und wenn ja wieviel Formaldehyd bei der Gasverbrennung in GuD-Kraftwer-
ken entstehen kann. Genauso wenig gibt es belastbare Messungen Uber Formalde-
hyd-Vorbelastungen in der Umgebungsluft. Ungeklart ist auch die Abbaurate, die der
SCR-Katalysator auf moégliche Formaldehydbestandteile in der Verbrennungsabluft
hat. Lediglich die LAI-Vollzugsempfehlung vom 09.12.2015 sieht Begrenzungen fir
den Ausstol? von Formaldehyd vor.

Nach vorlaufiger Berechnung kdnnen im Teillastbetrieb Formaldehydemissionen von
bis zu 4,2 mg/m3 Abluft und einem Massenstrom von 1,79 kg/h entstehen (Tabelle 1,
ohne Berucksichtigung eines madglichen Abbaus von Formaldehyd im SCR-
Katalysator). Der Konzentrationswert der LAI-Empfehlung (Stand 09.12.2015) in H6he
von 5 mg/m3 ist eingehalten, dagegen ist der empfohlene maximale Massenstrom in
Hohe von 12,5 g/h mit 1,79 kg/h Uberschritten.

Fur die Immissionsberechnung wurde mangels Vorgaben der in einem Fachgesprach
fur die Bewertung von Krebserzeugenden Stoffen im Auftrag des UBA, Dessau disku-
tierte Emissionswert von 70 ug/m?® angesetzt. In Anlehnung an Ziffer 4.2.2 TA Luft wird
eine Zusatzbelastung von 3% von 70 pg/m? als irrelevant angenommen.

Tabelle 8: Immissionswerte nach TA Luft Ziffer 4.8 fur Formaldehyd

Beurtei- Zusatz-be- Irrelevante | Anteil der Zusatz-
lungswert lastung belastung an der ir-
Zusatz-be-
Betriebszustand relevanten Zusatz-
lastung belastung
pg/m? Mg/m?3 pg/m? %
Il;c;;nblbetrleb 1 Teil- 70 0,108 21 0.15%

Die Zusatzbelastung durch Formaldehyd liegt unter dem Beurteilungswert, der vom
Fachgremium diskutierte Beurteilungswert von 70 ug/m? wird sicher eingehalten.

Kohlenmonoxid

In der Immissionsprognose trifft der Gutachter zum Parameter Kohlenmonoxid fol-
gende Aussage: ,Fur Kohlenmonoxid ist in der TA Luft kein Immissionswert vorgese-
hen. Zur Bewertung von Kohlenmonoxid kann der Immissionswert der 39. BImSchV
herangezogen werden. Er betragt 10 mg/m? als hochster Achtstundenmittelwert eines
Tages und hat damit die gleiche Grdl3enordnung wie die Emissionsbegrenzung der
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einzelnen Quellen. Mit schadlichen Umwelteinwirkungen durch Kohlenmonoxid ist so-
mit aufgrund der atmosphéarischen Verdunnung nicht zu rechnen. Im Rahmen der all-
gemeinen Luftiberwachung hat das LANUV NRW uber Kohlenmonoxid-Messungen
zuletzt im Jahr 2005 berichtet. Danach wurde die allgemeine Luftiberwachung fur
Kohlenmonoxid eingestellt. Die Messwerte von Kohlenmonoxid betrugen < 4 mg/m3
als maximaler Achtstundenmittelwert, an Stationen im stadtischen Hintergrund ca. 2
mg/m3. Der Immissionswert von Kohlenmonoxid wird somit sicher eingehalten. Eine
Notwendigkeit zur Ermittlung der ImmissionskenngréfRen besteht in Anlehnung an die
Nr. 4.1 b) der TA Luft nicht.”

Nach Prufung wird in Ermangelung anderer oder gegenteiliger Erkenntnisse und der
Tatsache, dass die Anlage mit einem Abgaskatalysator ausgeristet wird, der auch in
der Lage ist, Kohlenmonoxid zu oxidieren, diese Einschatzung geteilt.

Geriiche

Da anlagenbedingt keine Gertiche zu erwarten sind, ist diesbezugliche keine Bewer-
tung vorzunehmen.

Ergebnis der Immissionsbetrachtung

Der Vergleich der in der Ausbreitungsrechnung ermittelten Eintrage mit den Prufwerten
der einschlagigen TA Luft Ziffern zeigt, dass die ermittelte Zusatzbelastung der Anlage
die Irrelevanzgrenzen an den Aufpunkten der Immissionsmaxima unterschreiten wird
(Tabellen 5 & 6). In diesem Fall kann auf die Bestimmung der Immissionskenngrof3en
entsprechend Nr. 4.1 c) der TA Luft verzichtet werden, da der Schutz der menschlichen
Gesundheit vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe
durch den Betrieb der Anlage und der Schutz vor erheblichen Belastigungen oder er-
heblichen Nachteilen durch Staubniederschlag als sichergestellt gilt.

Daruiber hinaus bestehen Uber die beschriebenen Prifungen hinaus keine hinreichen-
den Anhaltspunkte fir die Notwendigkeit einer Sonderfallprifung nach TA Luft Ziffer
4.8. Bei der Art des Verfahrens handelt es sich um erprobte Technik, bei der im We-
sentlichen nur Ubliche Betriebsmittel eingesetzt werden. Auch die Abgase werden tber
Schornsteinanlagen, die den Anforderungen der TA Luft gentigen, gefasst abgeleitet.
Die teils hohe Bebauung der Bestandsanlagen im Chemiepark stéren den freien
Abstrom nicht. Durch die Umgebungsbedingungen sind keine Besonderheiten gege-
ben.

Gemald Nr. 4.1 der TA Luft kann im vorliegenden Fall davon ausgegangen werden,
dass schéadliche Umwelteinwirkungen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden
konnen. Der Schutz des Menschen und insbesondere der menschlichen Gesundheit
vor schéadlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe ist flr das Vor-
haben gewahrleistet.

Zusatzliche Belastigungen durch Gerlche sind fur das Vorhaben auszuschliel3en.
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Auswirkungen durch Gerauschemissionen

Zur Beurteilung der vom Vorhaben ausgehenden Gerduschemissionen wurde die den
Antragsunterlagen beigefiigte "Prognose Uber die zu erwartende Gerauschemissionen
und -immisionen eines geplanten GuD-Kraftwerks® in der Fassung vom 14. Januar
2020 (B1940066-01(1)) des ABK , Institut fir Immissionsschutz® zugrunde gelegt.

In Tabelle 2 sind die maf3geblichen Immissionsorte und die in der Prognose ermittelten
zugehorigen Immissionsrichtwerte dargestellt. Aus dieser Zusammenstellung ist er-
sichtlich, dass die Zusatzbelastung an allen festgelegten Immissionsaufpunkten den
Tageswert um mehr als 20 dB(A) und den Nachtwert um mehr als 13 dB(A) unter-
schreiten wird. Die Zusatzbelastung gilt als irrelevant, wenn sie > 10 dB(A) unter den
zulassigen Immissionsrichtwerten liegt.

Somit hat die Prifung nach Ziffer 3.2.1 TA Larm ergeben, dass die Einhaltung der
Schutzpflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG gewahrleistet ist und durch Geréausche-
missionen keine erheblichen Nachteile oder Belastigungen hervorgerufen werden.

Aufgrund der Lage inmitten des Chemieparks Marl ist an den benannten Immission-
sorten auch nicht mit wahrnehmbaren Gerauschen durch die Bautatigkeit zu rechnen.

LKW-Verkehr wird ausschlief3lich werktags und nur in der Tagzeit nach AVV Baularm
stattfinden.

Auswirkungen durch Erschiitterungen, Licht, Warme, Strahlen, &hnliche Umweltein-
wirkungen

Die Kuhlkreislaufe des GuD-Kraftwerkes sind geschlossen geplant, wodurch es zu kei-
ner Wasserdampfschwadenbildung kommt. Die abzufiihrende Warme der GuD-An-
lage geht in die internen Versorgungssysteme des Chemieparks Marl und die nicht
mehr nutzbare und abzufiihrende Restwarme Uber einen geschlossenen Kuhlkreislauf
und einen Luftkihler in die Umgebung.

Strahlen oder Erschitterungen gehen von der Anlage nicht aus. Die Anlage wird nur
in dem Mal3e ausgeleuchtet, wie es zum sicheren Anlagenbetrieb erforderlich ist.

Bedingt durch die Art des Vorhabens und die Lage des Baufeldes auf dem bereits
industriell genutzten Werksgelande und zur nachsten Wohnbebauung, sind weder
durch die Baumal3nahmen, die jeweils zwischen 07:00 und 20:00 Uhr stattfinden sol-
len, noch im kontinuierlichen Betrieb mit beurteilungsrelevanten Einwirkungen durch
Emissionen von Licht, Warme, Strahlen und ahnliche Einwirkungen aufRerhalb des
Werksgelandes zu rechnen. Spezielle Minderungsmaf3nahmen sind deshalb nicht ge-
plant.

Auswirkungen durch sonstige Gefahren

Das neue Kraftwerk gehort zum Betriebsbereich der Evonik und fallt damit mit in die
bestehende Einstufung als Betriebsbereich der oberen Klasse. Die Berechnung der im
Sinne der Storfallverordnung geféahrlichen Stoffe entsprechend der Stoffliste in Anhang
I der 12. BImSchV, die im Betriebsbereich vorhanden sein werden, ist Teil der Antrags-
unterlagen.
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Im Betriebsbereich des Kraftwerkes werden keine sicherheitsrelevanten Mengen an
gefahrlichen Stoffen gelagert, es konnen aber sicherheitsrelevante Durchfliisse auftre-
ten:

Tabelle 9
Gefahrliche Stoffe Hafengas | Prozess- Erdgas H | Ammoniak
gemal Anhang | gas
Storfall-Verordnung
Durchfluss 1.000 1.310 3.600 8,3
[kg/10 min]

Fir den Chemiepark Marl gibt es ein bestehendes Konzept zur Verhinderung von Stor-
fallen. Die Erweiterung dieses Konzeptes um die Belange des neuen Kraftwerks VII
sind Bestandteil der Antragsunterlagen. Die dazugehdrigen Veroffentlichungen wer-
den entsprechend vor Inbetriebnahme angepasst.

Insgesamt wird durch das Vorhaben der beurteilungsrelevante Sicherheitsabstand zur
nachsten Wohnbebauung auf Grund der Art des Vorhabens und die Lage des Baufel-
des auf dem Werksgelande nicht verringert.

Der Abstand der Anlagen zur nachsten Wohnbebauung verringert sich durch das Vor-
haben nicht. Die gebotenen Achtungsabstande der Anlage zu empfindlichen Nutzun-
gen entsprechend 8 50 BImSchG werden durch das Vorhaben nicht verandert.

2. Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Zur Beurteilung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen und die bi-
ologische Vielfalt wurde neben den in Bezug auf die Auswirkungen auf den Menschen
genannten Unterlagen noch folgende Antragsunterlagen zugrunde gelegt:

e "FFH-Vertraglichkeitsvoruntersuchung“ (O 19126) von L+S - LANDSCHAFT +
SIEDLUNG AG vom 31.03.2020 und

¢ die ,Immissionsprognose zur Ermittlung von Luftqualitadtsdaten zur Prifung na-
turschutzfachlicher Belange im Rahmen des Verfahrens zur Genehmigung und
zum Betrieb des Gaskraftwerks VI im Chemiepark Marl (19 1499 P/FFH, Stand
30.03.2020) von ANECO

Zu bertcksichtigen sind bei der Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens die ar-
tenschutzrechtliche Betrachtung, die Flachenversiegelung, Zerschneidungseffekte,
Trennwirkungen, Larm, Erschitterungen sowie Schadstoffimmissionen, insbesondere
Stickstoff- und Saureeintrage.
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Artenschutzrechtliche Betrachtung, Fldchenversiegelung, Zerschneidungseffekte,
Trennwirkungen, Larm und Erschitterungen

Das Baufeld des Vorhabens, dessen Flachen dauerhaft in Anspruch genommen wer-
den, liegt innerhalb des Chemieparks Marl. Im Hinblick auf den Standort wurden im
Teil A unter Ziffer 2.2 a) die Merkmale des Vorhabens ,Flachenversiegelung, Zer-
schneidungseffekte, Trennwirkungen, Larm und Erschitterungen® betrachtet. Auf-
grund der Art des Vorhabens und der Lage im abgeschlossenen Gelande des Che-
mieparks Marl werden diese Schutzgtter nicht beeintrachtigt.

Der Artenschutzbeitrag besagt ausdrtcklich, dass keine artenschutzrechtlich relevan-
ten Artenvorkommen auf dem betroffenen Grundstuck festgestellt wurden.

Auswirkungen dieser Aspekte auf Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt kommen
nicht zum Tragen.

Ausgleichmaflinahmen und kompensatorische Mal3nahmen (8 18 Abs. 2 BNatSchG)
sind nicht erforderlich.

Schutz der Vegetation und Okosysteme

Im Untersuchungsraum uber die Grenzen des Chemieparks Marl hinaus bieten die
unterschiedlichen Lebensraume und Biotoptypen die Grundlage fur biologische Viel-
falt. Im Untersuchungsraum befinden sich am haufigsten Waldflachen und Biotoptypen
der Auenlandschaft. Daneben sind grol3e Bereiche durch den Menschen als Kultur-
landschaft und Wirtschaftslandschaft genutzt. Bedingt durch die anthropologischen
Einflisse wie z. B das dichte StralRennetz ist tUber gré3ere Entfernungen kein Bio-
topverbund vorhanden.

Luftschadstoffe

Zum Schutz der Vegetation und Okosysteme wurde TA Luft Ziffer 4.4 ff. als Beurtei-
lungsgrundlage herangezogen. Die rechnerischen ImmissionskenngréfRen fur die an-
lagenspezifischen Luftschadstoffe der Anlage sind nach Nr. 4.4.1 zu bewerten. Hierbei
ist jedoch zu beachten, dass Beurteilungspunkte zur Uberpriifung dieser Immissions-
werte so festzulegen sind, dass sie mehr als 20 km von Ballungsrdumen oder 5 km
von anderen bebauten Gebieten, Industrieanlagen oder Stral3en entfernt sind. Auf-
grund dieser Regelung entfallt die Bewertung der Zusatzbelastung von Schwefelsaure
und Stickoxiden gemaf Nr. 4.4.1 der TA Lulft.

Zur Verdeutlichung des Einflusses des neuen Kraftwerks auf die jahrlichen Immissio-
nen im Betrachtungsraum sind die Werte fiir Schwefelsaure und Stickoxide am Immis-
sionspunkt der maximalen Eintrage (Tabelle 10) dennoch informatorisch in der Tabelle
mit aufgenommen.

Tabelle 10: Immissionswerte zum Schutz der Vegetation und Okosysteme
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Immissions- | Irrelevanz- Maximale
wert wert Jahreszu-
TA Luft-Ziffer W satzbelas-
tung
(Tabelle 4) | Informatorische
Nr. 4.4.1 Nr. 4.4.3 J7max Werte, da die
Beurteilungs-
Schadstoff Hg/(m3-a) Hg/m3 ug/(m*a) | punkte mit Ab-
Schwefeldioxid SOz 20 2 0,06 stand von 1414
. : m fur SOz und
Stlckstoffox@e, ange- 1350 m fiir NOx
geben als Stickstoffdi- 30 3 0,8 2u nah liegen.
oxid NOx
TA Luft, Zusatzbelas-
tung Anhang |
Ammoniak n.v*. 3 0,07

*nicht verfliigbar

Selbst im nicht beurteilungsrelevanten Nahbereich werden die Irrelevanzgrenzen fur
die Parameter Schwefelsdure und Stickstoffoxide eingehalten.

Fir Ammoniak kann auf die Sonderfallprifung entsprechend Nr. 4.8 der TA Luft ver-
zichtet werden, da die Zusatzbelastung nur rd. 3% der irrelvanten Zusatzbelastung
betragt und der Schutz vor Gefahren fiir Okosysteme durch Schwefeldioxid oder fur
die Vegetation durch Stickstoffoxide auch wahrend des Betriebs der Anlage als sicher-
gestellt gilt.

Schadstoffdepositionen - inshesondere Stickstoff- und S&ureeintrage

Schadstoffdepositionen von Schwermetallen nach Ziffer 4.5.1, Tabelle 6, sind nicht zu
erwarten, da die eingesetzten Heizgase keine Schwermetalle enthalten.

Besonders zu bewerten dagegen sind Stickstoff- und Saureeintrage in das benach-
barte FFH-Gebiet ,Lippeaue”. Im Rahmen der 0.g. FFH-Immissionsprognose wurde
festgestellt, dass in keinem Teil des FFH-Gebietes ,Lippeaue” die Stickstoff- und Sau-
reeintrdge oberhalb der Abschneidekriterien liegen. Berechnungsgrundlage sind die
Emissionsmassenstrome aus Tabelle 1 (Anlagenvolllast bei -15 °C und 365 Tagen).
Angesiedelt im benachbarten FFH-Gebiet sind die Lebensraumtypen (LRT) 91EO (Er-
len-, Eschen-, & Weichholz-Auenwéalder) und 6430 (feuchte Hochstaudenfluren).

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 15.05.2019 (BVerwG, Az. 7 C
27.17) und dem Erlass des MULNV vom 05.06.2020 ist zur eindeutigen Verbesserung
der Hintergrundbelastung und der Wahrung der fir das Natura-2000-Gebiet festgeleg-
ten Schutzzwecke und Erhaltungsziele ein vorhabenbezogener Abschneidewert fur
Stickstoffeintrage in Hohe von 0,3 kg/(ha*a) und fur versauernde Stoffeintrage von 24
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eg(N+S)/ha*a - wenn nur stickstoffbirtig - oder 32 eqg/(ha*a) - wenn stickstoff- + schwe-
felblrtig - zugrunde zu legen. In den nachstehenden Tabellen 11 und 12 sind die De-

positionswerte fir den am hochsten belasteten Immissionsort 10 4 im FFH-Gebietes
,Lippeaue” dargestellt.
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Tabelle 11: Eintragsmaximum Stickstoff in das FFH-Gebiet

LRT 91EO: Critical | Vorbe- | Gesamt- | Zu- Ab- Bagatell-
Erlen-, Eschen-.& Load- |lastungs-| belas- Isatzbe- Zchnel- grenze
Weichholz-Auen- Wert wert tung astung . eW(_erit( 3% des
walder (CL) urStlc_: ) CL

stoff-ein-

trage (N)

kg/(ha*a)
eutrophierende Unver-
Stickstoffeintrage 20 2526 | sndert | <03 0.3 0.6
Tabelle 12: Eintragsmaximum Saure an Immissionsort 10 4
LRT 91EO: Critical | Vorbe- | Gesamt- | Zu- Ab- Bagatell-
Erlen-, Eschen-.& Load- |lastungs-| belas- |satzbe-| schnei- | grenze
G A Wert wert tung | lastung defyyert 3% des
walderund LRT | (CD) L5 cL
6430- feuchte _Sau"re-7
Hochstaudenflu- SIIEE
ren
eg/(N+S)/(ha*a)

fé‘r‘:redepc’s’“o' 2375 | nv* | nv* | <24 32 71

*nicht verfuigbar

Die Grenzen der Abschneidekriterien flir die maximalen Zusatzbelastungen an Stick-
stoff- und Sauredepositionen reichen nicht in das FFH-Gebietes ,Lippeaue®. Die stick-
stoff- und saurebedingten Eintrage in das gesetzlich nach § 62 LG geschutzte Biotop
,Lippeaue* liegen sowohl fur Stickstoffeintrage als auch fir Saureeintrage deutlich un-
terhalb der Abschneidekriterien mit 0,3 kg N/(ha*a) und 32 eq (N+S) /ha*a bei gleich-
zeitigen stickstoff- und schwefelbirtigen versauernden Stoffeintragen. Dabei wurde
hinsichtlich der Ableitbedingungen der worst-case angenommen.

Im Ergebnis hat das Vorhaben somit keinen Einfluss auf das FFH-Gebiet und es sind
weder fir Stickstoffeintrage noch fur Saureeintrdge Summationsvorhaben zu betrach-

ten.

7 32 eq (N+S) /ha*a bei gleichzeitigen stickstoff- und schwefelbiirtigen versauernden Stoffeintragen
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Die Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass durch den Neubau im Ergebnis keine
erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgiter durch Emissionen zu erwarten sind.
Dieser Auffassung schlief3t sich die Obere Naturschutzbehdrde in ihrer Stellungnahme
an.

3. Schutzguter Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima Landschaft

Flache, Boden, Landschaft

Im 500 m-Umkreis um das beantragte Vorhaben sind keine Einflisse auf die o.g.
Schutzguter festzustellen. Die Anlage wird im eingefriedeten Gebiet des rd. 6 km2 gro-
Ren, nicht frei zuganglichen Gelande des Chemieparks Marl errichtet. Die bisher be-
reits industriell genutzte Flache und der Boden erfahren keine Nutzungsanderung, es
wird kein Raum entzogen und keine Landschaft zerschnitten. Das Vorhaben stellt kei-
nen Eingriff in die Landschaft im Sinne des BNatSchG dar, Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen nach dem Naturschutzrecht sind nicht notwendig.

Schutzgut Wasser

Gewasser werden vom Vorhaben nicht beeinflusst. Eingriffe in das Grundwasser fin-
den nicht statt. Es wird kein Abwasser direkt abgeleitet.

Mit dem Vorhaben sind keine Direkteinleitungen in die Lippe verbunden. Daher ist so-
wohl eine stoffliche als auch temperaturméfiige Betrachtung der Lippe nicht erforder-
lich.

Schutzgiiter Luft/Klima

Fur das lokale Klima sind keine Bewertungsmalf3stabe vorhanden. Das Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG, 2017) fordert in 8 1 (3) Nr. 4, Luft und Klima zu schitzen.
Im Chemiepark Marl herrscht ein eigenes, als Gewerbe- und Industrieklima bezeich-
netes Kleinklima vor. Dieses Kleinklima wird nicht maf3geblich verandert.

Der Verringerung der Treibhausgasemissionen als Klimaschutzziel Nordrhein-Westfa-
lens wird durch den Einsatz des Brennstoffs Gas in Verbindung mit der Abschaltung
des Kohlekraftwerks am Standort und der Technologie der Kraft-Warme-Kopplung
Rechnung getragen. Das GuD-Kraftwerk ist hocheffizient im Sinne der EU-Richtlinie
zur Energieeffizienz (Richtlinie 2012/27/EU). Durch den Einsatz von Restgasen aus
den Anlagen des Chemieparks wird Erd- oder Fllssiggas als Primarrohstoff eingespart
und der Pflicht zur sparsamen und effizienten Verwendung von Energie entsprechend
8 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG Rechnung getragen.

Die Energieeffizienz liegt bei der Kraft-Warmekopplung (KWK) bei ca. 90% und damit
im oberen Bereich der BVT-assoziierten Energieeffizienzwerte flr die Erdgasverbren-
nung.

4. Schutzguter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgdter
Der neue Baukorper flgt sich in den Bestand des Chemieparks Marl ein, er ist keine
Storquelle oder visuelle Belastung. Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter kommen
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im Betrachtungsraum nicht vor. Die nachsten Kulturlandschaftsbereiche liegen min-
destens 700 m vom Untersuchungsgebiet entfernt, so dass kein Einfluss des Vorha-
bens auf diese Guter festzustellen ist.

5. Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgutern

In den jeweiligen oben aufgefiihrten Betrachtungen zu den vorgenannten Schutzgu-
tern wurden bereits die indirekten moglichen Einwirkungen auf andere Schutzguter
betrachtet, sodass auch unter Beriicksichtigung der Wechselwirkungen keine erhebli-
chen schadlichen Umwelteinwirkungen durch die Wechselwirkungen zu erwarten sind.
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Anhang 1l

Zitierte Vorschriften

zum Genehmigungsbescheid 500-53.0010/20/1.1

AVerwGebO

NRW

AwWSY

ArbSchG

ArbStattVv

BauGB

BauO NRW

BBodSchG

BEP

BetrSichV

BImSchG

Allgemeine Verwaltungsgebthrenordnung vom 03.07.2001 (GV.
NRW. S. 262; SGV. NRW. 2011), zuletzt geéndert durch Verord-
nung vom 16.06.2020 (GV.NRW. S. 455 ff.)

Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV) vom 18.04.2017 (BGBI. | S. 905) zuletzt geandert
durch Artikel 256 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

Arbeitsschutzgesetz vom 07.08.1996 (BGBI. | S. 1246), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S.
3334)

Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung) vom
12.08.2004 (BGBI. I S. 2179), zuletzt ge&ndert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 22.12.2020 (BGBI. | S. 3334)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt geandert durch Art. 2 des Ge-
setzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1729, 1793)

Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauord-
nung 2018 — BauO NRW 2018) vom 21. 07.2018 (GV. NRW. S.
421) zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Dezem-
ber 2020 (GV. NRW. S. 1109)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten — Bundes-Bodenschutzgesetz — vom
17.03.1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert durch Artikel 3 Abs. 3
der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBI. | S. 3465)

Bundeseinheitliche Praxis bei der Uberwachung der Emissionen -
Rundschreiben d. Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit vom 23.01.20171G | 2 — 45053/5 (GMBI.
2017 Nr. 13/14 S. 234)

Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-
wendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung) in der
Fassung der Verordnung vom 03.02.2015 (BGBI. | S. 49), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 30.04.2019 (BGBI. |
S. 554)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | S. 1274),
zuletzt geéndert durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom
09.12.2020 (BGBI. | S. 2873)
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4. BImSchVv

9. BImSchV

12. BImSchV

13. BImSchV

26. BImSchV

26. BImSchvvwV

BNatSchG

BVT-SF GFA

FFH-Richtlinie

GebG NRW

GefStoffV

Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440), zuletzt ge-
andert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.01.2021 (BGBI. | S.
69)

Verordnung Uber das Genehmigungsverfahren vom 29.05.1992
(BGBI. I S. 1001), zuletzt gedndert durch Artikel 2 der Verordnung
vom 11.11.2020 (BGBI. | S. 2428)

Storfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
15.03.2017 (BGBI. | S. 483, ber. S. 3527), zuletzt geédndert durch
Artikel 107 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328, 1340)

Verordnung Uber GrolRfeuerungs-, Gasturbinen- und Verbren-
nungsmotoranlagen vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 1021, 1023, ber.
S. 3754), zuletzt gedndert durch Artikel 108 der Verordnung vom
19.06.2020 (BGBI. | S. 1328, 1341)

Verordnung uUber elektromagnetische Felder in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.08.2013 (BGBI. | S. 3266)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfihrung der Verord-
nung Uber elektromagnetische Felder - 26. BImSchV (26. BImSch-
VVwV) vom 26.02.2016 (BAnz AT 03.03.2016 B5)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom
29.07.2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt gedndert durch Artikel 290 der
Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

Durchfuhrungsbeschluss (EU) 2017/1442 der Kommission Uber
Schlussfolgerungen zu den besten verfiigbaren Techniken (BVT)
gemal der Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments
und des Rates fur Grol3feuerungsanlagen vom 31. Juli 2017 (EU-
Amtsblatt vom 17.08.2017 L212/1)

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung
der naturlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen (ABI. L 206 v. 22.07.1992 S. 7), zuletzt geandert durch Art.
1 AndRL 2013/17/EU vom 13.05.2013 (ABI. L 158 S. 193)

Geblhrengesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom
23.08.1999 (GV. NRW. S. 524/ SGV. NRW. 2011), zuletzt ge&ndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.12.2015 (GV. NRW. S. 836)

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)
vom 26.11.2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), zuletzt ge&ndert durch Ar-
tikel 148 des Gesetzes vom 29.03.2017 (BGBI. | S. 626, 648)
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IE-Richtlinie

LG

PrafVO NRW

Schnittstellen-
definition EFU

SKK

TA Larm

TA Luft

TEHG

UVPG

VermKatG NRW

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 24.11.2010 Uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung
und Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABI. L 334 vom
17.12.2010, S. 17, ber. ABI. L 158 vom 19.06.2012 S. 25)

Gesetz zur Sicherung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der
Landschaft (Landschaftsgesetz) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568; SGV. NRW. 791), neu
gefasst als Landesnaturschutzgesetz NRW durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 15.11.2016 (GV.NRW. S. 934)

Verordnung uber die Prufung technischer Anlagen und wiederkeh-
rende Prifungen von Sonderbauten — Priufverordnung — vom
24.11.2009 (GV.NRW. S. 723 / SGV.NRW.232), zuletzt geé&ndert
durch Artikel 1 der Verordnung vom 11.12.2018 (GV.NRW. S. 707)

Emissionsfernibertragung Schnittstellendefinition, Uberarbeitete
Fassung des Beschlusses des LAl vom 28.09.2005, zuletzt gean-
dert mit Stand April 2017

Kontinuierliche Emissionsuberwachung, Statuserkennung und
Klassierung, Deutsche Emissionshandelsstelle im Umweltbundes-
amt (Burkhard Lenzen, Dr. Holger Gottel, Christian Schneider);
Wolfgang Poppitz, Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie, komplett Uberarbeitete Fassung vom
24.04.2019

Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — Sechste Allge-
meine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
vom 26.08.1998 (GMBI. S. 503), zuletzt geandert durch AndvwV
vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — Erste allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz — vom
24.07.2002 (GMBI. S. 511)

Gesetz Uber den Handel mit Berechtigungen zur Emission von
Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz) vom
21.07.2011 (BGBI. | S. 1475), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBI. | S. 1818, 1848)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung in der Fassung vom
24.02.2010 (BGBI. | S. 94) zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 03.12.2020 (BGBI. | s. 2694)

Gesetz Uber die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster
(Vermessungs- und Katastergesetz) vom 01.03.2005 (GV. NRW.
S. 174/SGV. NRW. 7134), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 01.12.2020 (GV. NRW. S. 1109)



Bezirksregierung Seite 83 von 83
Munster 500-53.0010/20/1.1

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz) vom 31.07.2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geadndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1408)

ZustVU Zustandigkeitsverordnung  Umweltschutz  vom  03.02.2015
(GV.NRW. S. 268, SGV. NRW. 282)), zuletzt geandert durch Artikel
1 der Verordnung vom 21.05.2019 (GV.NRW. S. 233)



